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- INTRODUCCION Y OBJETO DEL ANEJO.

En el presente anejo se justifican los cdlculos hidrdulicos de la red de abastecimiento proyectada para

la urbanizacién del Sector SR-8 del P.G.O.U. denominada “Puebla del Marqués”

Aljarafe (Sevilla).

de Mairena del

La instalacion de abastecimiento de la urbanizacion serd recepcionada y explotada por la compania
Aljarafesa. Los cdlculos hidrdulicos realizados se adaptan a su Normativa Técnica, a la vez que los
materiales empleados (tuberias, valvuleria y piezas especiales) serdn los homologados por Aljarafesa.
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2.-DATOS DE PARTIDA

Como datos de partida para estimacién de caudales de consumo se emplea el plano de zonificaciéon
por usos del suelo del P.G.O.U. de Mairena del Aljarafe.

Para el cdlculo de las necesidades de abastecimiento de la urbanizacién partimos del nUmero de
viviendas previstas en el P.G.O.U. Se considera como hipdtesis de partida un grado de ocupacion de
5 habitantes por vivienda con una dotacién alta de 350 L/hab.xdia. Esta dotacion tiene en cuenta el
riego de jardines en las viviendas unifamiliares y las dotaciones necesarias para las escuelas y servicios.

La dotacién media actual para este tipo de urbanizaciones es de 300 L/hab.xdia, que se incrementan
en 25 L/hab.xdia por las zonas educativas y sociales y en 25 L/hab.xdia para riego de zonas
ajardinadas de viviendas unifamiliares.

Con los datos anteriores podemos estimar las necesidades hidricas diarias, asi como los caudales
medios (Q medio) y punfa (Q punta), aplicando un coeficiente de puntas 2,40.

Q punta = 2,40 x Q medio

e N° TIPO OCUPACION | DOTACION | Vol. diario | Omemo | Puntas | Qoums
VIVIENDAS | VIVIENDA hablviv. Lihabodia Lidia Lisg & Lisg

1 155 plurifamiliar 5 350 271.250 3,14 2.4 7,53

2 83 plurifamiliar 5 350 145250 1,68 24 4,03

3 150 plurifamiliar 5 350 262.500 3,04 24 7,29

4 25 plurifamiliar 5 350 43750 0,51 2.4 1,22

5 25 plurifamiliar 5 350 43.750 0.51 24 1,22

[ 27 unifamiliar 5 350 47.250 0.55 24 1,31

8 53 unifamiliar 5 350 101.500 117 24 2,82

Se adopta el criterio de disponer de un minimo de 20 m.c.a. en el punto de la acometida de usuario.

Se dispondrdn de hidrantes en la urbanizacion tipo Barcelona DN80 mm cada 200 m en planta de la
urbanizacién, medidos en linea recta y por zonas publicas. El caudal de cdlculo serd de 15 L/sg.

3.- CALCULOS HIDRAULICOS

Los cdlculos hidrdulicos recogidos en el presente anejo han sido realizados mediante la aplicacion de
un programa informdtico de cdlculo, disefio, comprobacién y dimensionado automatico de redes
malladas de suministro de agua. Los listados de cdlculo, asi como el modelo de cdiculo realizado se
presentan en el anexo A.

En redes hidrdulicas malladas, ramificadas o mixtas se emplea el método de los elementos finitos de
forma discreta para la resolucion del sistema de ecuaciones. Para resolver los segmentos de la
instalacion se calculan las caidas de altura piezométrica, entre dos nudos conectados por un tramo,
con la férmula de Darcy-Weisbach:

g-L-Q°
h: =f- Y 5
= -g-D
Siendo:
- hp = pérdida de carga en m.c.a.
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- f=factor de friccién que depende del NUmero de Reynolds (Re)
- L= Longitud resistente de la conduccidon enm

- Q=caudalen m3/sg

- g= aceleracion de la gravedad (9,8 m/sg)

- D =didmetro interior de la conduccién en metros

El factor de friccion depende del valor del nUmero de Reynolds, que es un pardmetro que representa
la relacién entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas en la tuberia.

- Cuando las fuerzas viscosas son predominantes (Re con valores bajos), el fluido discurre
de forma laminar por la tuberia.

- Cuando las fuerzas de inercia predominan sobre las viscosas (Re grande), el fluido deja de
moverse de una forma ordenada (laminarmente) y pasa a régimen turbulento, cuyo
estudio en forma exacta es practicamente imposible.

Cuando el régimen es laminar, la importancia de la rugosidad es menor respecto a las pérdidas
debidas al propio comportamiento viscoso del fluido que en régimen turbulento. Por el contrario, en
régimen turbulento, la influencia de la rugosidad se hace mds patente.

En el caso del agua, los valores de transicidn entre los regimenes laminar y turbulento para el nUmero
de Reynolds se encuentran en la franja de 2000 a 4000, calculdndose como:

Siendo:
Re =V D/v

-V =Lla velocidad del fluido en la conduccidon (m/s)
- D= El didmetro interior de la conduccién (m)
- v =Llaviscosidad cinemdtica del fluido (m?/s)

Para valores de Re por debdjo del limite de turbulencia, se aconseja el uso de la férmula de Poiseuille
para obtener el factor de friccién:
f=64/Re

Para régimen turbulento es aconsejable el uso de la ecuacion de Colebrook-White:

g 2.51
+

37-D Ref)

1 {
=21
|

Que debe iterarse para poder llegar a un valor f, debido al cardcter implicito de la misma, y donde:

- f=Factor de friccion

- &¢=Rugosidad absoluta del material (m)

- D = Diametro interior de la conduccion (m)
- Re =NUmero de Reynolds

Se adoptan en los cdlculos los siguientes valores de estos pardmetros:

- Viscosidad cinemdtica del fluido v =1,15e-6 m?/s.
- N° de Reynolds de fransicidon entre régimen turbulento y régimen laminar: 2500.
- Rugosidad absoluta del material € = 0,030 mm (fundicidén revestidal)

Desgraciadamente, no se puede asegurar que para el valor umbral de Reynolds elegido como punto
de transicién entre régimen laminar y turbulento (Re = 2500), el factor de friccion calculado por
Poiseuille sea igual al calculado por Colebrook-White. Por ello, al calcular el factor de pérdidas es
necesario realizar una primera iteraciéon con Colebrook-White. Si esta iteracién proporciona un valor
de caudal en la zona laminar, se calcula por medio de Poiseuille. Si Poiseuille diera un resultado en la
zona turbulenta, se toma como valor definitivo el calculado por Colebrook-White.

ANEJO N° 4 CALCULO HIDRAULICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS Pagina 3
Cédigo Seguro de Verificacion 1IV7AQGYKN5M2L7UOZRUCEBCHS6I | Fecha | 07/09/2022 09:34:01 E : E
NETiEEE Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de :
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza. 1
L]
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGYKN5M2L7UOZRUCEBCHS6I | Péagina | 4/66
Cédigo Seguro De Verificacién: NBBI| 50d4BLNCoKt j 2Da5cw== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:32:26
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 4/66
APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirnmAytos/code/ NBBl 50d4BLNCoKt j 2Da5cw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NBBl5Od4BLNCoKtj2Da5cw==

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENIA DEL ALJARAZB67

4.- CALCULO DE PERDIDAS LOCALIZADAS EN TUBERIAS

Debido a necesidades constructivas o de confrol, las instalaciones de abastecimiento de agua
requieren del uso de elementos especiales diferentes a las tuberias, como pueden ser vdlvulas (en sus
diferentes variantes), codos, reducciones, carretes, etc. Estos elementos son responsables de pérdidas
de carga localizadas, que en algunos casos no son despreciables.

Las pérdidas locales en vdlvulas u otros elementos intercalados se calculan por medio de la féormula
siguiente que, sustituyendo términos para que quede de forma equivalente a Darcy-Weisbach es:

Vi
h =K —
T 29

Siendo:
- hp =Pérdida de carga local (m.c.a.)
- Q= Caudal que circula por la vdlvula (m3/s)
- g =Aceleraciéon de la gravedad (m/s2)
- D =Diametro interior de la vdalvula (m)

El coeficiente adimensional K para pérdidas locales depende del tipo de elemento que se frate:
curvas, codos, tes u ofros accesorios, valvulas abiertas o parcialmente cerradas. Habitualmente, este
término de caida de presidn se mide experimentalmente y, sobre todo en el caso de las vdalvulas,
depende del diseho del fabricante. Generalmente K disminuye al aumentar el didmetro.

Para el caso de vdlvulas de compuerta de fundicién, el valor de K oscila entre 1y 3 segun fabricante.
Para tener en cuenta las pérdidas de otro tipo de elementos especiales de la tuberia sin especificar,
el programa de cdlculo permite la opcidén de englobarlas y considerarlas como una longitud
equivalente ficticia de tuberia. Para ello considera internamente una longitud ficticia de los tramos:

En este caso se han considerado un coeficiente de 1,20, equivalente a considerar una longitud de
framos de tuberia incrementada en un 20%.

5.- TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

Lared de abastecimiento proyectada para la urbanizacion del sector SR-8 de Mairena del Aljarafe se
redliza en tuberia de fundicion ductil tipo K9 con junta estdndar, conforme a la norma UNE EN 545
2002. Los accesorios y piezas especiales (codos, reducciones, bridas, etc.) también son de fundicién
ductil conforme a la norma UNE EN 545 2002

6.- VELOCIDADES DE DISENO

Una de las principales limitaciones a la hora de dimensionar una red de conductos de agua es la
velocidad del fluido en los mismos. El rango de velocidades admisibles en los tramos de tuberia
proyectado oscila entre un valor minimo Vmin y uno mdéximo Vmax.

Se suele emplear como limite inferior de velocidad Vmin = 0,5 m/s, a menos que exista una limitacion
de didmetro minimo que impida el cumplimiento de esta velocidad en algunos tframos. Por debajo de
0,5 m/s tienen lugar procesos de sedimentacion y estancamiento. La velocidad mdéxima Vmax suele
estar comprendida enfre 1,5y 2 m/s, para evitar fendbmenos de arrastre y ruidos, asi como grandes
pérdidas de carga.
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE

ANEXO A. LISTADOS DE CALCULOS HIDRAULICOS

Listado general de la instalacion
Nomibre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
1. DESCRIPCION DE LA RED HIDRAULICA

- Titulo: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

- Poblacion: MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

- Fecha: 20/02/07

- Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s

- Ne°de Reynolds de transicion: 2500.0
La velocidad de la instalacion deberd quedar por encima del minimo establecido, para evitar
sedimentacién, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del méximo, para que no se produzca
erosion.

2. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES EMPLEADOS

Los materiales utilizados para esta instalacién son:
FUNDICION DUCTIL - Rugosidad: 0.03000 mm

| Descrpcion I_'I-ame‘.rcﬂ

i
[DNBD | B00
JEELIRET] 100

QK150 150108
| DH200 2000
VDNEDD OO

El didmetro a utilizar se calculard de forma que la velocidad en la conduccién no exceda la velocidad
mdaxima y supere la velocidad minima establecidas para el cdlculo.

3. FORMULACION
La formulacioén utilizada se basa en la férmula de Darcy y el factor de friccion segun Colebrook-White:
8-L-an2

pi*2-g-D"5
v-D

Vs
64

Re

1 K 2.51
=- 2-log( : )
3.7D Re-(ft)%

(f)%%

Donde:

- h es la pérdida de altura de presién en m.c.a.
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- f es el factor de friccién
- L esla longitud resistente en m
- Qes el caudal en m3/s
- g es la aceleracion de la gravedad

- D es el didmetro de la conduccién en m
- Re es el nUmero de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo
-v esla velocidad del fluido en m/s
- vs es la viscosidad cinemdatica del fluido en m2/s
- fl es el factor de friccién en régimen laminar (Re < 2500.0)

- ft es el factor de friccién en régimen turbulento (Re >= 2500.0)
-k es la rugosidad absoluta de la conduccién en m

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

En cada conduccién se determina el factor de friccién en funcidn del régimen del fluido en dicha
conduccién, adoptando fl o ft segin sea necesario para calcular la caida de presion.

Se utiliza como umbral de turbulencia un n° de Reynolds igual a 2500.0.

4. COMBINACIONES

A continuacién se detallan las hipdtesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han
realizado ponderando los valores consignados para cada hipotesis.

Combineckin Hipdtagis Hipatesis Hipatesis Hi| B Hi| B2 Hi B Hi B
VIVIENDAS |HI MNTE-1 | HIDIRAMTE-2 | HIDRANTE-3 | HIDRANTE-4 | HIDRANTE S | HIDRANTE-B
W 1.00 D.00 0.00 D.o0 0.00 0.00 0.00
WIHHIDT 1.00 1.00 0.on n.oo .00 0,00 000
Wi HIDRZ 1.00 n.oo 1.00 n.oo 0.0a .10 .00
Wi+ HIO3 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 .00
WIV+HIDS 1.00 p.oo o.on D.oo 1.00 g.an .00
VIV HIDS 1.00 D.00 0.00 D.oo 0.0a 1.00 o.0a
Wi+ HIDE 1.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 1.00
WiV+HIDT+HIDZ 1.00 1.00 1.00 D.oo .00 .o .00
W HIDEHIDE 1.00 L.on L.on 0.00 0.00 1.00 1.00
W+ HIDE+HIDY 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 .00 .00
Wi HID2+HIDE 1.00 0.o0 1.00 n.oo 0.00 0.00 1.00
Wi HIDT +HIDE 1.00 1.00 0.00 0.00 .00 1.00 0.00
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5. RESULTADOS

5.1 Listado de nudos

Combiracian: VT

Mude | Cota | Caudal dem. [AlL pez. | Fre, disp. | Comend
mi Its m.c.a m.G.a
HEM | Dnd 0.00 2047 29.97
HIOZ | D00 .00 2098 29.96
HIDSE (000 0.oo 2096 2986
HED | DLkD 0.00 et e 29495
HIDS | 00 ooo| 2898 29.98
HIOGE | 000 D.00 28497 29.97
N2 | D00 - 2097 .97
M3 | 000 = %94 2995
N | .0oa - 2897 29.97
Nid | D00 - 2995 2996
MNiZ | DL0d 0Aas 20895 29.95
NG | 000 — 2096 29.96
W17 | D00 - 2095 1996
W20 | D00 - 28497 2947
MEg | 000 - 2095 29.95
N27 | 000 - 2095 29.95
N30 | DD - e 29895
MN22 | 000 - L89G 29.96
N33 | D00 — 2895 29.96
N33 | D09 - 2897 23.97
W33 | 000 — F0.00 30.00
MES | D00 - 2098 29.96
MES | 0L0d0 - 00 30.00
HCA | D00 076 | zha9a 29.98
HNCE | 000 075 29497 29.97
HCT | D0 ors|  zee7 2997
MNC1Z (060 045 | 2696 2996
MC13 | D00 oS | 2898 29.96
MNC15 | 000 045 20498 29.96
MNC18 | 0od 0. 2097 1907
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Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Mudo | Cota | Caudal dem. |AlL par |Pe. disp. | Coment
m is moa m.C.a.

MC18 | 0.00 0.81 29.57 F5.97
NCZ1 | 0on 0.91 29.57 29.97
NEGEZ | 000 0.51 29,58 29906
WC24 | 0.00 0.81 29,58 396
NC25| 0.00 0.: 28.85 2985
MNCET | Q.00 0.45 20 08 29.96
MC34 | 0.00 0.75 20.08 29,98
NEE6 | 0.00 0.75 29,56 29.96
NCET | 000 075 29.87 2297
N0 | 0.00 0.5 £5.58 2338
HC41 | 0.00 0.75| 28.58 .96
WNC42 | 0.00 0.45 20.55 29.96
W43 | 0.00 045 20,56 25,96
NG44 | 0.00 0.7H| 2956 29,96
MC45| 0.00 075 29.B8 29.96
K46 | 0.00 045 28,565 2396
MNC4T | 0.00 0.45 20,85 .95
MC48 | 0.00 0.51 29,085 29495
MCAE | 000 a1  29.55 28495
MCET | O.00 0.31 25,54 29,594
MNC53 | 0.00 0.31 29.84 29.94
WNCS4 | 0.00 0.3 29.83 29.93 | Pres, min.
MCES | 0.00 0.31 29.63 24.93
MCET | Q.00 061 29.85 585
NCE2 | 0.00 061 £9.85 2385
NGES | 0.00 025 25,55 24.96
NCGTE | 0.00 0.2% 25,59 29,99 | Pres, max
NCES | 0.00 1.00 29.54 29.94
RED1| 0,00 207 30.00 .00
SG1 | 0.00 -2.00 30.00 30.00
SGE2 | 0.00 13.21 30.00 3000
53 | 000 -10.73 30,00 .00

ANEJO N° 4 CALCULO HIDRAULICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Pagina 9

Cédigo Seguro de Verificacion 1IV7AQGYKN5M2L7UOZRUCEBCHS6I | Fecha | 07/09/2022 09:34:01 E E

NETiEEE Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de 'ﬁ%%\
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza. ]
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA .
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGYKN5M2L7UOZRUCEBCHS6I | Péagina | 10/66
Cédigo Seguro De Verificacién: NBBI| 50d4BLNCoKt j 2Da5cw== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:32:26
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 10/66

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n®
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/ code/ NBBI 50d4BLNCoKt j 2Da5cw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NBBl5Od4BLNCoKtj2Da5cw==

TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Combinacon Viv+HID

Mudo | Coda | Caudal dem | AL piex. |Pre. disp | Comand
m Vg m.ca m.ea
HID | 0.00 15.00 2887 29.87 | Prag. min.
HiD2 | 0.00 000 2089 29 80
HID3 | 0.00 GO0l 2682 29.892
HID4 | 0.00 0.00 2880 29.90
HIDS | 0.00 ooo| 2o9a 29.98
HIDE | 0,00 T - T 29,97
N2 | 0.00 20,07 29.97
N3 | 000 2897 29.97
N3 | 0.00 28.83 29.88
WAl | 0.00 2088 2986
M2 | D00 045 Fa RN 29.590
W16 | 0.00 2880 29.30
MAT | 0.00 20,90 29.90
M2 | D00 2004 2994
NZ6 | 0.00 288 29.91
MZT | 000 2880 29.80
MEEF | 000 20,00 29.90
M3 | 0.00 2 299
N33 | 0.0D 288 2.9
M3E | 0.00 2094 29.94
N3G | 0.00 2004 3000
NES | 0.00 - 2895 29.96

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
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Listado general de la instalacion

Mudo | Cobs | Caudal dem. LA ez | Pre. disp. | Comoant.
m 15 M. m.c.a
MEG | 0.00 - .00 00
NC4 | 0.00 a7 2985 23493
NCS (0.00 073 2938 23838
WCF (000 0.7s a7 247
MNCAE | .00 0,45 £49.88 23483
MNC13 | 0.00 Q.45 2989 2389
MC15 | 0.00 0.45 b I 5] s
M8 | 0.00 am 2891 it R |
NC10 | 0.00 o 2382 2392
MNGCZ21 | 0.00 o9 28.93 2993
MC22 | 0.00 0.9 2492 23592
M2 | 0.00 0. Z3.91 258
MNC25 | 0.00 o.M 28.91 2891
MC31 | 0.00 045 2.9 299
W3 | 0.00 0.76 8.4 28
MICHE | 0.00 0.75 .82 2582
MCET | 0.00 a7 2995 2393
MNC40 | 0.00 Q.73 2895 283495
M4 | 00 {4 8 29 96 2590
M4 | 0.00 040 a8 Z%83
MNC43 | 0.00 0.45 2389 2389
MiC44 | 0.00 a7 Fa o 2985
MCAS | 0.00 0.5 .39 29 HA
MNCAE | 0.00 Q.45 29.90 2890
MC4T | 0.00 045 24590 2390
MCA8 | 0.00 0. 2989 2389
M4 | 0.00 0. 29.89 89
™51 | 0.00 0.31 2490 2990
MNCE3 | 0.00 .31 bt ] 389
MCS4 | 0.00 0.3 .89 549
MCAS | 0.00 nm 2389 Za 88
MNCE1 | 0.00 .61 2491 2591
MCEZ | 0.00 .61 b= =l 882
MNCES | 0.00 0.23 23.96 23 96
NCTE | 0.00 .25 2489 2899 |Prea, max
MNCES | 0.00 1.00 T4 ad 88
RED | 0.00 2.7 .00 300
SG1 (0.00 -394 .00 30100
5E2 (000 -18.24 .00 3000
53 (000 -18.65 .00 00
Comtsnacion: ¥IVeH D2
hudo | Cota |Caudal dem. [AR. piez. [Fre. dsp. | Goment
m I's m.C8 L.
HICH | 00 ool 2991 285
HIDZ | Du0d 15.00 2054 2B.B4 | Pres, min
HIDZ | 000 o.m 2881 28.81
HID | Co0) 0.0a 2069 2089
HIDS | D0d .00 2998 2068
HIDE | Dogd .00 2047 207
N | D00 - 29.97 28,87
N3 | 00D - 26.97 2887
MY | D00 - 29,54 20.64
N1d | D00 - 28.87 20.67
W12 | Du0a 045 29.BD 20 B9
Mg | Do0d = 29, 56 20,688
NiF | D00 = 2986 259.86
NZD | Dod - 28952 2852

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
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Mudo |Caota| Caudal dem. [AlL pez. |Pre. disp, | Comarn
m (] m.aa e
N} | 000 20,89 20.E9
HEF | 000 - 28868 20,84
N3 | 000 - 20,83 29.84
NXE | 000 oy 29,64 29.69
NI | 0D - 20,90 26,50
N3 | Dioa —— 2004 29.54
N3 | 00 o 30,00 0.0
MNES | 000 +— 20.09 20.648
MES | 000 - 30.00 3n.o0
NECA | §00 075 20,85 29,55
NCS | 000 075 20082 2862
NCT | .00 075 2069 20,69
WC12 | 000 045| 2085 208.65
NC13 | 000 045 20084 20.64
MC15| 000 045| 20084 20 B4
NC18| 000 0.91 2057 20.87
W19 | G0 0.9% 29,55 25 64
RC21 | (D (=1 I R 29.81
NC2Z| 000 0.91 28,60 28,60
WC24 | §00 0.9% 29,55 29 64
MC25| 000 0.9t 28,64 20.69
NC31 | 000 0.45 20,69 25,54
NC34 | 0.00 075 2880 268.00
WC3a | 000 075 280 26861
MCAT | 000 0.78| 2003 2060
WCal | 00 075 2085 2985
MC41 | 000 0.75| 2688 208,65
MCAZ2 | 000 04E| 2087 20.87
MWCA3 | 00 045 206 29.68
WC44 | 000 075 2h63 26,68
MC45 | 000 Q78| 2084 20.B8
MWCAG | .00 045 28, B 29,56
WCAT | (00 045 2887 2887
NC43 | 0,00 0.91 28,67 28,67
NC43 | §00 a8 20,85 28,65
MC51 | 800 0.5 2668 20.68
NCE3 | 000 0.31 28,63 25.E48
NC 54 | 000 .31 20,54 20,648
MC55 | 800 .51 2668 2668
MCE1T | 000 061 2001 2061
NCE2 | 000 0.51 20062 2082
MCES | 000 0.26| 2064 2964
HCTE | 00 026 2859 20,58 | Pras. man,
NCBS | 000 1.00) 20064 20,04
RED [ 600 27T 3000 30.00
5G1 | (D 316 0,00 30.00
5G2 | 000 -20.24 30.00 Jn.og
5G3 | 600 iTE3| 300 30.00
Combinscidn: W HIDS
Fudo [Cota| Caudal dem. [ WL pez [Pre. dicp. | Comari.
m L .G .G,
| HIGT | 0.00 T 2553 25,83
HID2 | Q.00 000 26081 268,81
HID3 | 0.00 15.00 2883 28,63 | Pres. rmin.
HID4 | 0.00 000 20866 20.66
HIDA | 000 .00 2098 20.98
HIDE | 0,00 0.0 28,97 28.87

Listado general de la instalacion
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Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Listado general de la instalacion

Mudo |Cola | Cavdal dem. |AlL peg | Pre. disp. | Coménl
m lis m.o.a m.ca
NZ | 0.00 - 2087 2397
N3 | 0.00 -_ 887 2a7
Ng | .00 — 2992 2382
Ni0 (0.30 —_ 283 2291
Ni2 (0.00 D45 2085 2485
NtE | 0.00 — <09 229.97
NIT [ 0u00 - 2092 23.92
NZO (.00 - 2803 293
WZE (000 —_ Z0.86 2296
2T |00 - 20.86 7336
N30 | 0u30 = 2B A5 245
N3z (0.00 - 20 B4 23.84
W33 (0400 - 2084 29.84
kg (000 — 284 2.8
N39 (.00 —_ 000 .00
NE5 (.00 - 20.86 .96
MNBG | 0.00 — 3000 .00
MC4 | 0.00 O75| 2995 .95
MCE | 0.00 OTE| 8 3.3
MNLT | 300 LT 298z 8
MC1Z | 0.00 Da5| 2891 2891
NC1S | 0.00 045 2881 2391
MNC1E | 0.00 D46 280 25
MNC1E | 0.00 (iR | <092 9.4
NC1S | 0.00 o 2083 #3.93
MNCZ1 | 0.00 e 2Hm 2.9
MNECZZ | 0.00 o Z26.69 &3.88
NC24 | 0.00 n.e 2087 .87
NC25 | 0.00 0o 2087 287
MC3T | 000 DAB| 2585 £9.85
MNE34 | 0.00 07e| 2684 29.84
NC36 | 0.00 075 | 20084 23.84
NC3T | 0.00 075 | 26.83 23438
NCA0 | 0.00 0is| 28092 .92
NCA1 | 000 05| 2004 .94
NCAZ | 0.00 DA5| 2883 £3.86
NCA3 | 0.00 D45 Z984 £3.80
NC&d | 000 075 | ZBEa 23.96
WNCAS | 0.00 D75 | 2085 23.95
MNCAE | 0.00 046 2589 2280
MNCAT | 0.00 D46 2006 29,86
NCA8 | 0.00 0.e1 20 B8 23,86
NC48 | 0.0D o 20 83 F3.86
M5 | 000 03 Z0.85 22.85
NCSS | 0.00 0.3t 20 B4 29,84
NC34 | 0.00 0.5 2084 2384
NCSE | 0.00 0| 2084 2984
WG | 0.00 (KNE 2087 2987
NCSZ | 0.00 0.Et 28.63 2238
NCES | 000 L2 | 2006 2096
MNC7E | 0.00 D25 | 2009 23,99 |Pras. mdx.
WCAS | 0.00 100 Zaod .94
REDT | a0 27T 00 20.00
531 | 000 <402 3000 0.00
5G2 (0.0 -13.58 |  30.00 3000
553 (0,00 -13.42| 000 30.00
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Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Listado general de la instalacion

Combinacion: Viv+HIDE

MNudo [Coda| Ceudsl dem, [Alt pez. [Fre. disp | Comeant.
m I's moa | moa
HIOA | 0.00 0.00 28.83 2883
HIDZ2 | 0.0D D.00 2.0 28.81
HID | 0.00 oo | 2988 29.68
HID- | 0,00 15.00 29.80 29 80| Pres. min
HIDS | 0.00 0.00 29.098 2098
HIOE | 0.00 il i} 29497 2947
NZ | 0.00 === 2897 28.8T
N3 | G.00 — 28.87 288T
N9 [ 0.00 29.91 2081
WAl | 000 - 290 2091
W12 | 0.00 D45 2881 28.81
K16 | 0.00 2991 2881
NAT | 0.00 20.01 20.0%
Nz | 000 — 2882 2982
MNzf | 0.00 —_ 2982 2882
MNZT | 0.00 - 29,81 26,81
W30 | 0.00 29,817 29.81
mE2 | 0.00 -—- 2985 2085
N33 | 0.00 —_ 2966 20 86
M3 | 000 - 2993 2983
W39 | 0.00 - an.nn J0.00
MNES | 0.00 2996 2996
MEE | 0.00 3000 30.00
MNC4 | 0.00 0.7 28.85 2885
NCS | 0.00 LTS 28,84 28.84
MNCT | 0.00 nrg| 29492 2082
HGAZ | 0.00 D45 299 2091
M3 | 000 D45 2991 2891
NC15| 0.0D0 045 2991 2081
WC18 | 0.00 0.a1 20.91 29.9%
RS | 0.00 L.e1 2991 20.81
MNCE1 | 0.00 0.8 29.58 28.808
NCZ2 | 0.00 0.a1 2986 29 B&
HG24 | 0.00 081 2983 2082
NC25| 0.00 0.1 2982 2082
WCE1 | 0.00 045 2983 2083
RG34 | 0.00 0S| 2986 29,84
WNG3E | 0.00 0.7 29 88 2888
WCET| 0.00 075 29491 2881
MCAG| 0.00 0.78 29.04 2004
NS4 | 0.00 0.75 28.85 2885
NC42Z | 0.0D D45 28.88 20.EB
NC43| 0.00 045 289.86 2886
G444 | 0.00 0.7E|  29.88 26 .88
KC45] 0.00 D75 2986 29 56
NCdE | 0.00 045 2987 298T
WCAT | 0.00 0.45 29562 29 ET
MNC48 | 0.00 0.e1 282 2932
MCAS| 0.00 0.8 2985 2885
MCET | 0.00 031 2981 29 81
NGEZ | 0.00 0,31 28,81 26,81
WCE4 | 0.00 031 2981 2881
NCES | 0.0D D31 2982 2082
KCET | 0.00 0.6 2987 2987
WNGEZ [ 0.00 0.1 2985 28.89
NCES| 0.0D 0.25 29.88 2086
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Hudg | Cota | Caudat dam, [ A0 plez | Pre, disp, [ Coment
4] L:} m.c.a iR
NETE | D00 .25 889 2999 |Pres. max
MCAS | 000 1.00 7Bad Faad
REDI| 000 2.77 2000 2000
561 | 0o 157 .00 00
542 | 0 ~15.51 00 .00
553 | 00a -17.55 3000 000
Coerks reacion: VIV +HIDS
Mugo | Cosa | Coude dem, |AR, piaz. |Pro, diep | Comserd
] e m.ec.a. mec.8
HIDT | 0.0 0,00 20.87 29.897
HID2 | .00 0.0 2053 2396
HICA | 0.00 0.00 28,85 Z39.96
HID4 | 000 0.00 20,05 X095
HIDOS | 0.00 15.00 2861 2981 | Prras. min.
HICS | 0.00 o 28 .78
M2 | 000 - 20,74 2,74
N3 | OO0 = 2889 29.98
| 000 - 2887 387
M1D | 0,00 - 20,55 28,96
Mi12 [ D.0D 0.45 2085 28.95
M16 (D00 - 20.05 Z9.98
M1T | D.00 == 20.55 Z3.96
M20 [ 0.00 = 28,87 =397
M26 | 0.00 - 2085 2098
M2T (000 = 2005 29.95
N30 | 000 - 28.85 2895
haz | 0.00 - 20,545 29,545
M33 | D00 = 20.565 Z9.968
H3g (D00 - 29.57 Z2ar
M35 | 0.00 - 2888 2986
MBS | 0.00 = 2B.E80 28.90
MGE | 0.00 == 3000 3000
MC4 | 0.00 0.75 20548 FRER
MC5 | 0.00 0.75 2007 2897
MC? | 0.00 0.75 2057 2997
MNC12 | 0.00 0.45 20,08 20 08
MGA13 | .00 0.45 28,595 £9.96
WA | 0.00 0.45 20,55 73.86
MC18| 000 o.M 2B.87 28.97
MCAE | D00 a.m 20,67 29.97
WCZ1 | 0.00 . 2897 2897
MNCZ2 | 0.00 0.m 2885 29.96
NC24 | 0.00 0.m 2008 298
WC25| 0.00 o 2865 a5
WG | 0.00 040 20084 2506
RG34 | 0,00 [ 20,55 20.96
MCHE | 000 075 28,55 Z8.96
WEET (0,00 075 28,97 287
WS40 | 0,00 0.75 28.33 £9.98
MC41 | 0.00 0.75 2B.53 Z8.96 | Pras. rrds.
MCAZ2 | 000 045 20.65 £9.96
MC43 | 0.00 0.45 2004 7996
HWC44 | 0.00 .75 2883 2996
MC45 | 0.00 0.75 2008 20,98
NC46 | 0.00 0.45 2005 296
MCAT | 000 0.45 28,93 £3.93
HC48 | 0,00 0.3 26,55 29,85
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL

P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Mude | Cots [ Cawdal gam. AL plez. |Fre. digp. | Coment
m [ mMEA | mea
MCAT9 | 0.00 0.9 29.95 20.85
MCAT | 0.00 0.31 29,94 20,64
NCE3 | 0.00 0.31 2994 2004
MCS4 | 0.0D B.31 29.93 28.53
MCSS | 0.00 031 2993 2B.53
NCE1 | 0.00 061 29.95 28.85
NCA2Z | 0.00 (.61 29.95 2085
FCET | QLD 025 29,89 28, B
NCTE | 0.00 0.2% 23.93 29,53
MWICHS | 000 1.0 Z9.88 20,58
RED1 | 0.03 «11.73 30.00 30.00
2G1 | 00D -2.08| 30,00 30000
542 | 0.od -19.24]| 3000 30,00
5G3 | 0.0 -i0.74] 3000 300
Combinacidn Wiv+HIDG
Mudo [ Cota [Cawdel dem. [AIL plez [Fre. dep.| Comend.
m s m.ca | mea

HID1 | .00 .o 29.87 2087
HIDZ | 0ok nag &6 86 il ]
HID3 | 0.00 L] 29,96 I8 98
HID4 | 0.00 Lo 24.95 2885
HIDS | 0.00 O0g| 2581 26.81

HIDE | 0.00 16.00| 2957 2857 Pros, min
M2 | 00D e e 20062
M3 | QD0 - 24,99 20 g
N9 | 0.00 = 2997 R 9T
W10 | 0,00 2896 2883
N12 | 0.00 D45 2996 2095
N1 | 0.00 - 9496 2006
N1T | 0.0D 29.96 Z5.86
MZD | DG - 29.97 2067
W26 | 0.00 = 29.95 895
WZT | 0.00 29.95 2885
W30 | 0.00 - 29.95 2085
Nag | .00 - 29.96 2696
N33 | 0.00 = .06 2005
M3E | D00 - 29.97 2007
W36 | 0.00 — Z:ar 2007
WE5 | 0.00 29.87 2087
M&E | 0.00 - 30,00 S0.00
MGA | 0,00 075 2998 <00
NCE | 000 0TS 297 2097
MNCT | DD D75 29.97 Z0uT
MC12 ) 0,00 D45 29,96 28.96
KC13 | 0.00 D45 o3.96 2085
MC15| 0.00 D45 2996 2085
MCAE | 0,00 0ot 2987 2897
WC1S | 0.00 091 .97 2097
MCZ21 | 0.00 0gt| 2997 2847
NCZ2 | 0.00 oM &3 .86 5886
WCZ4 | 0,00 0% 3 96 Z5.9G
MGC25| 0.00 Dg1| 23495 2085
HCST | 0.00 D45 29.96 2095
MCES | 0,00 0TS =06 2005
MC3 | 0.00 075 2096 2005
MICST | 0,00 0.3 23,897 2047
HC40 | 0,00 075 2398 5.5
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Mudo | Cata | Caudal dam. AL ples |Fre. disp. | Comanl
m Lig m.g.a MLa.8
MCa1 [ 0.0 .75 25,5 26,58 [ Pres, mén
MNC42 | 0.00 .45 20.55 20.55
MCAZ | 0.00 A5 20.55 20,55
MC44 | 0.00 075 20.08 2008
MC45 | 0.0 075 20,58 28,595
MCAE | 0.00 0.45 20,55 20,65
MCAT | 0.00 045 20.85 20.85
MC43 | 0.00 0.9 20.05 20,08
MCA9 (0,00 0.9 28,55 20,85
MCH1 | (LK) nH 25.54 26,94
MC53 | 0.00 031 20.54 20.54
M54 | 0.00 031 20.83 20.83
MCES | 0.0 IR 25,53 25,89
MCE1 | 0.00 X 28.85 28,65
MCE2Z | 0.00 061 20.85 20.B5
NG9 | 0.00 025 28.65 2B.65
MNCTE | 0.0 .25 25.87 26,87
MCAS 0,00 1.0 25.64 26,84
RED1 | 0.0D -85 30.00 30.00
S5G1 | 0.0D -2.08 30.00 30.00
BE2 | 0.00 <22.E1 30.00 30.00
5G3 |0 <1075 a30.00 30.00
Combiracion: VIV+HID1+HID2
Wudo | Cols | Caudal dem. [AR piez | Pre dsp [ Comenl
m s m.c.a miea
HIDA [ 0.00 1500 2874 29,74
HIZZ | 0.00 15.00 2873 29.73 | Pres. min
HIDZ | 0.00 0.m 28.85 28 65
HiDs | 000 0. 2882 29 B
HIDS | 0.00 0.m 20.88 20.64
HEDE | 0.00 0.m 2087 28 857
M2 | 0.00 - 2087 29,87
M3 | 000 - 2084 29,54
ME | 0.00 - 2874 28,74
M10 | 0.00 - 2074 29.74
NiZ | 000 0.4 2882 28 562
MG | 0.00 - 2RTE 29,76
MI7 | D.00 - aTa 29.78
NZ20 | 0.00 - 20,87 29.67
MNZ6 | 0.00 - 28,83 259,53
MZ7¥ | 0.00 - 20.82 20,82
N30 |0.00 - 2882 29.5
MN32 | 0.00 - 2B.63 28.63
N33 | 0.00 - 2083 29,83
N33 | 0.00 - 2080 29.50
M33 | 000 - 3000 0.0
MES | 0.00 - 2008 29,55
MBS | 0.00 - 30000 a0.00
HC4 | g.00 0.7 2885 29,66
NCS | 0.00 0.7 20TE 29.75
HCT | 0.00 0.7 2R T4 29,74
NC12 | 0.00 045 2873 28.73
MNZ13 | 0.00 0.45 ZRTa 28,73
MNC15 | 0.00 045 2874 29.74
NCTE | 0.00 o.M 2080 29,50
NC19| 0.00 . 20,83 29.63
MNC2T | 0.00 0.9 20 R& 29,68
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Mudo |Cola | Caudal dem. [ AL plez, |Pre. disp | Gomant
m s m.c.a m.c.a
NCZ2 | 0.00 081 2864 2384
NC24 | 0.00 a1 28A3 2483
26 | 0.00 08| 2083 2343
WEET | 0.00 45 2683 .83
N3 | 300 075 26084 .34
NC36 | 0.00 75| 2084 2386
NC3T | 0.00 076 2084 A8
M40 | 0.00 075 26w x:m
NCA1 | 0.00 075 2862 =92
MC42 | 0.00 Qas| 2075 278
NC43 | 0.00 045 274 .70
NCdd | 0.00 76| 2875 75
MC4% | 0.00 0TS 26073 278
W46 | 0.00 45|  ZATT =TT
NC4T | 0.00 45| 2880 .40
NC48 | 0.00 81| 2874 70
NG4S | 0.00 oa1| 2878 =8
HECS1 | 0,00 31| 288 ez
KCS3 | 0.00 031 2082 Az
NCS4 | 0.00 031| 2882 233z
HEES | 0.00 031 a8 882
NEET | 0.00 0E1|  Z9BES 2.86
HCE2 | 0.00 061| 2067 2087
NCES | 0.00 025 20084 296
NCTE | 0.00 025 26949 398 | Pres, méax
NGBS | 0.00 100 2854 594
RED1 | 0.00 237 300 3000
SG1 | 0.00 423 3000 3100
SG2 | 0.00 24 57| 30000 30.00
503 | 0.00 3722 30 00
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Combnacin: WIV+HICS= HIDE

Mudo |Cota| Caudal dem | Al, plez. |Pre. disp,| Comard
m lis mea | mca
HIDA | a.00 £3a7 T
HIDZ | 0.00 a.00 Z4.96 2896
HIDS | 100 Q.00 2396 28.96
HID4 | 000 0.00 2395 2095
HIDS | 400 15.00 .17 2817
HIDE | 100 15.00 2816 i3 16| Fras, min
NE [0 g £216 el
N3 | D00 — 2398 2899
NE | D00 tan Z3.97 .87
M10 | 000 - 2396 2096
M12 | 000 045 2395 2893
M1G6 | 00 2l o896 396
N7 000 - F96| 2996
M20 | 000 — Z2.97 2897
M26 | 000 tan 28.95 B85
M2ZF | 000 = 23.95 ZB35
N30 | 400 - 2395 2893
H32 | 100 s F396 2596
N33 | o £3.96 ikl
Mg | 000 = 2997 | e
N3g9 | 00 e Z5.M 2894
ME65 | 0.00 = Z3.TE ZB7a
Még | 000 - a0.00 F0.00
NCd | 1000 075 F3.96 2598
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Muda | Cota | Caudal dam. (AL plex | Pre. dsp | Cormenl
m NS m.c.a. mLC.a
MCE | 0D {175 20,57 20,687
NCT | .00 075 2667 20.57
NC12 | 00D .45 20,56 20,065
WG13 [ 0.0 {145 20,56 20,56
WCAG | Q.00 045 | 25.06 26,58
NC1E | 000 0 2857 28.87
NC18 | 000 0 2867 a7
WC2 [ D00 .51 20,56 26,58
HC22 | 000 0 20,55 20,56
WC24 (000 0. 2055 20,5045
WC2E5 | 00D 1R} 28,85 208.55
WC31 | 00D 045 20,54 20,58
WC34 (000 075 | 2688 20,505
HEC36 | o) 075 20,55 20.56
MWC3IT | D00 075 20067 2087
MWC40 | 00D 075 20,08 2064
HCAT | o) 0% 20,58 26.58 | Pras. max
NCAZ | 000 L 28,56 208,56
MC43 | 0.00 045 28,04 20,05
NC44 | Dudd 0.75 20,04 20068
WCAS | 000 07E 28,55 289,56
WE4E | i 45 25,596 28.56
NCAT | D00 045 2005 2865
MWC48 | 000 0 20,05 20.05
WE4S | 0 A 2555 28,55
NC5T | DD e 20,64 20.04
MO | QU0 031 2054 20,54
MCS4 | 0u0d 031 2083 eEd
NCSE | 0.00 b3 20.03 20.03
WECET | D00 0&1 2085 20, B
WOEZ | 000 51 20,55 2B.ES
NCAS | D0d 025 20,74 z8.74
MCTE | D00 (.26 2078 2078
NCES | 00D LR 1] 2075 20,75
RED1 | 00D -17.5% 30.00 30.00
SG1 | 00] -2 an.og 30.00
SG2 | 000 2840 0.0 30.00
SGE3 | 00D -10.76 30.00 30.00
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A DEL ALJARAZE67

Combnac bt Viv+HIDI+HIDD

M |Cola | Caudal dem. (AL pez. |Pre. digp. | Coment.
m If= M. mc.a.
HIO | 0.00 00D 2084 20083
HICRZ [ 0,00 (KR F] 25,54 20.84
HICG | 0.0 1500 26640 2066
HID4 | .00 15.00 20,55 20065 | Pres. min
HICE | 0,00 n.oo 26,64 2083
HIDE | 0.00 oo 2887 FLAT
N2 (0.00 - 20.07 2007
M3 (0.00 = 2054 ;ad
M| OLEHD - 26,84 2084
Mi0 (000 — 25,64 2684
M2 |0.00 045 20.65 2865
M1E |D.00 - 20.64 20,84
N1T | 0.00 - 20,84 2084
N20 | 000 = 20.AT FOAT
NZIG D00 —_ 28,63 2963
NZT |D.00 - 2R.67 LRET
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Mudg |Cota | Ceudal dem. |AlIL plez. |Pra. disp, | Cament.
m I's m.ca. L1 BB
M30 | 0.00 - 2065 29,66
W32 | 000 smn 0 A5 2066
N33 | 000 — 20 85 20,68
N33 | 000 - 78 B2 29.82
M3 | 000 — 3000 3000
N5 | 000 san 20098 Z9.06
MG | .00 sas 5000 30.00
NC4 | 000 075 o9 82 2992
NGS5 | 000 075 z9.83 29.8%
NCT | 000 075 9 .86 2964
NC12 | 0.00 45 20 .84 29.64
NC13 | 0.00 045 20 B4 29.54
NICH6 | 000 45 5.4 20,84
MCAE | 0.00 8 28.84 2564
MC 18| 0.00 R 20.85 29.56
NC21 | 0.00 8| 28.81 29.81
MNC22 | 0,00 R 28.77 2077
MC24 | 000 091 29.11 29.71
NC25 | 0.00 0 069 29ER
MC3 | 00 0a5 20 6a 29,68
NC34 | 0.00 075 20 65 29, 66
MCAG | 000 075 b i 29,65
MWCAT | (.00 05| A 29.78
HC40 | 000 075 =9 .84 29.66
NC41 | 0.00 075 2080 29.50
NC42 | 000 045 2877 2977
NC43 | .00 045 8.0 29.70
M4 000 .75 2876 29,78
MIC4G | 0.00 075 5.70 29,70
MC4E | 0.00 45 ZB.73 29.7H
MNCAT | 0.00 kA5 28.70 28.70
MNCA8 | 000 LR 2069 29,69
MCAD | .00 K| 2075 2078
MCST | 000 R ] a1 2966
MCS3 | 000 g 70 66 29,66
NCS4 | 0.00 0 2085 29,66
MNCS5 | 0.00 Y| 2087 29,67
MCE1 | (1) k41| 2876 29,76
MCHZ [ 0.00 041 &7 29.78
MNCES | 1.00 0:25 7085 28,56
MCTE | 0.00 025 2089 29.80 | Pres. mio.
MNCAS | 1.0a 1.00 2004 20:54
RECH1 | (1.0 277 H0L00 30,00
SG1 |00 -5.64 000 30,00
SGZ | 0.00 -24.85 F0.00 30.00
SG3 | .00 -25.54 000 30.00
Cambiracidn: VIV +HIDEZ+HIDG
Mudo | Cota | Cawdsl dam. | Al piez. |Pre. disp, | Comenl
m ] m.c.a mc.a
HIOH | 0.00 0.0a B8 28.81
HIDZ | 0.00 15.00 2084 2064
HID | 0.00 0.00 2081 2881
HID4 | 0.00 L.oa 20.89 20,69
HIDE | 0.00 0.00 2081 29.81
HIDE | 0.00 T5.00 20057 20.57 | Prea. min.
N2 | 0.00 - 20062 2062
M3 | 000 san 2oa7 2847
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TEXTO REFUNDIDO
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A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Mudey | Coba | Caudis dem. | AlL ez | Pre. disp | Comenl.
m Ifs m.oa m.c.a
ME | 0.00 - 2388 288
WO | 000 - .87 =87
N1Z | D00 045 2989 289
N6 | 000 s 7986 2986
NiT | 000 - THBE i
W20 | 000 fre 2992 28z
h2E | 000 - Z5.89 b ]
K27 | 0.00 = z4.88 2888
M3 | 00 - 4989 884
N3z | 0.00 - 9.89 2480
N33 | 00 = 29.90 2890
M3a | 000 - 2584 2894
N3B | 0.00 = .97 =97
NES | 0.00 = 287 =ar
MG | 000 - .00 2000
M4 | 000 0.75 20.96 20.95
MC5 | 000 0.73 982 8.8z
MCT | 0.00 .73 29.89 28.8%
NC12 | 000 0.45 2986 2986
WC13 | .00 045 2584 =04
NC15 | 000 0.45 29.84 29.84
NCIE | 000 am ;a7 2287
NC18 | .00 0.91 patlle] Ag
NC21 | 000 (i) 491 29
NCEZ | 000 oM 990 £3.90
NCE4 | 000 o.M 388 288
2% | 000 ) £9.88 £9.89
NC31 | 000 0.45 388 388
NC3d | 000 .73 990 28490
WNC3E | 000 0.7 28 2981
NCAT | 000 0.7 29.93 2893
NC40 | 0.00 0.7 285 245
NC41 | 0,00 0.75 22.96 29.96 |Prea. més.
NC4Z | 400 .45 2987 2aar
MG | (.00 045 988 2988
MC44 | (.00 0.73 Z9.88 Z5.88
NC45 | .00 0.7 Z9.88 Z8.48
WC46 | 000 045 -0 86 =0 86
NCAT | 0,00 0.45 2987 .87
MCAE | 000 o.M a7 2887
NCAS | 000 oM 29.86 29.86
NS | 000 o3 7088 2,88
MCS3 | 000 031 OB i
NC54 | (00 031 29 88 7988
WSS | 000 a3 £3.88 £9.86
WCEA | .00 051 Z9.90 £9.80
NCEZ | 000 0.61 992 9492
NCES | 000 .25 29.85 2985
NC7E | 00 0.26 2387 e
NCAS | 000 1.00 25 84 2884
RED1 | 0.00 -4.15 .00 30.00
S5G1 | 00d -3.16 .00 oo
5G2 | 000 -HES|  E0.00 .00
5G3 | 000 -17.64 0,00 a0.00
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Combinactn Yi+HIDA +HIDG

Hudo [Cofe [Caudal dem, [T plaz [Pre. disp | Coment
m s m.aa m.Ga,
HIDH | 0,00 15.00 20.BT 29.8T
HIDZ | 0.00 00| 288 29.30
HID | .00 0.00 2002 29.92
HID | 0.00 0.0 20 o 29.90
HIDE | 0D 1503 2841 29,61 | Fres, min
HIDE | .00 00| 2874 2978
N2 | 0.00 - 28,74 29.74
N3 | 0.00 — 20487 29.9T
NS | 0,00 25,68 29,88
W10 | 0.00 - 20 B0 19 88
N1Z | 0.00 0.5 20,5 29.80
WG | .00 - 28,6 29.80
WAT [ Q.00 — 20.50 29.80
W20 | 0.00 - 20 84 29.94
W26 | 0.00 asa 2080 29490
N27 | D - 20,50 29.90
A0 | 000 - 26,50 23.90
N32 | 0.00 - 2p.81 2991
M33 | 0.00 — 28.81 28.81
NaR | 0.00 — 20 04 29.94
N3G | 0.00 - 20.04 29.98
MBS | 0.00 — 20.50) 29.80
WEE | 000 — 30.00 000
MNC4 | 0.00 0.75 20.63 2993
NCS | 0.00 0.75 20.68 29.8E
MCT | 000 078 2887 29.87
MNC12 | 0.00 45| 2668 29.88
HC13| 0.00 045| 2069 29.88
MC15| 0.00 D45 20.69 249.80
MC18 | 0.00 0. 28.81 29.81
MC1% | .00 0.41 20 60 29492
MCZ1 | 0.00 0.o1 0.2 2992
MCZE | 000 o 2682 29.92
NCZ4 | .00 081 28,81 29.91
NCZ25| 0.00 0.8 28.81 2981
WCS1 | .00 045 2681 2991
HC34 | 0.00 075 2954 28
NG | 0,00 075 2862 29.92
MNC37| 0,00 075 2003 29.93
MNCAG | 0.00 0.75 28BS 2885
NC41 | .00 0.75 20 0 29 96 | Pros. mds.
MNC42 | 000 0.45 20 EH 2988
NC43 | 000 045 20 69 29.80
NEC44 | 0.00 074 24,64 25,38
NC45 | 0.00 0.5 26,64 29.88
WC46 | 000 0445 2060 29.90
MWCAT | .00 0.45 20650 29.90
NG4S | 0.00 0. 20,69 29.88
NC4%) 0.00 0,51 26,64 29,88
MCST | 0.00 D.31 2B.50 29.80
MC53 | 0.00 0.3 2085 29.88
WCEd | .00 0.31 20 2980
NCE5S | 0.00 0.31 20.E9 29,809
NG | .00 061 26 51 29.91
NCEZ | .00 0.G1 28,52 29.92
NCER | 0.00 025 20 B9 29.85
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Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

5.2 Listado de tramos

Mudo | Cols | Cawlal dem. (Al piez | Pre. dsp | Comarnd
m s M.C 8. mi.a
MCTE | 00D D& 25.53 2853
MCES | 0.00 1.00 208.68 28.68
RED1 | 000 -11.73 30.00 30.00
SG1 | 0.00 -3 30.00 30,00
EG2 | 0.00 <M.28 30.00 30.00
5G3 | 0.00 -19.66 30.00 30.00

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulacién es de nudo final a
nudo de inicio.

Cominacidr: Wiy

IRkcie | Fingl |LongRud | Diamalros | Laudal 0am, | Cauds | Parsd, |V eoaded | coman
m mm Iifg lig m.ca mis
HID1 | NG5S 11,61 | DNZ00 - -A69| 000 412 |Veh= 0.5 mis
HID1 | NCT 37.96 | DM200 - 368 D00 0.12 |Vel<0.5 mie
HID? |[WE13 | 16.70 | DNZ00 - 0.0n  food 000 |Vel< 0.5 mis
HID2 [NC15| 1747 | DN200 - 0.0F D0 0.00 | Vel < 0.5 mis
HID3 |NC34 | 20.30 | DM20D - 307 Qoo 0.0 |Vel.< 0.5 mie
HID3 [NC3I6 | 20.93 | DNZOD - 07| aund 010 Vel <08 mis
HIDA | M2 B.10 | DMZ00 - 000 D00 0.00 |Vel.< 0.5 mia
HiDa | N27 16.92 | DNZO0 - 0o 0o 0.00 |Vel=0.5 miE
HIDS | M4 12.86 | DN150 - 163 00O 0.08 | Vel < 0.5 mis
HIDS | M4 71.35| DM150 o7y -2.34( oM 013 | Val< 0.5 mis
-1.63 4.3
HIDE | N2 4531 | DN150 045 a7e| 000 0.04 |Vel=05 miE
1.24 o.or
HIDE | M76 36.62 | OM150 037 | -161| Do 009 |Vels 0.5 miE
-1.24 L7
MNZ | NT3 2778 | DM100 - 14T oo 015 | Vel 05 mi
Mz | N3 23.76 | DN150 24| -062 000 .04 | Vel <05 mis
0.00 .00
NI | NC4 30,44 | DN200 - 5% D 017 |Val.< 0.6 mis
M3 |WCA1|  2531|DN200 - 584 DO 018 | Vel DS mis
N3 | 5G3 156 | DNE00 - 1073 .34 |Vel< 0.0 mis
M4 | MEd TH.01 | BM150 079 oB4| D09 0.05 | Va2 05 mis
1.63 0.3
ME | N3 16.09 | DNZO0 - 2584| Doo 0.08 | Vels 05 mis
HNE | NCT 25.33 | DN200 - <284 40 .08 | Vel =06 mis
Mo | MO 17,26 | DMZ00 — 1.84| 0OO 0.06 [Vel< D5 mie
MS |WHCa4 | Z1.04|DN100 - 118 oo 0.1 |Vel=05 mis
N0 | M11 1934 | DM200 - 1.01| 000 0.03 | Va2 0.5 mis
N0 |MCAZ | 2664 | DN100 — 083 oo 0.1 |Vel<05 e
Wil |MCi2| 1614 | DNZOO - 101 00D Q.03 | Wel< 0.5 mis
M2 | W30 16.94 | DMZ00 - AL U 0002 | Veh< 0.5 mi
MG | HiT 18,00 | BNZ00 - -1.13| 00d 004 | Vel < 0.5 mis
MiG |MC15| 2545 DMN200 - 034 Do 001 | Wels 05 mis
M1G |MCS6| 2990 | DN100 - 078 Do 10 | Vel= 0.5 mis
MWi7 |MCIB| 2085 DNZ00 - 227 0D L0 | Vel 05 mis
M7 |BCED| 3643 | DM100 = 144 Doi 0,15 |Wel< 0.6 mis
M20 | MEE 47.02 | DNZ00 - HAT| 003 .27 | Vel 0.5 mis
MN2D |MCIB| 208055 | DMZ0G0 - 408 00D 0.13 |Vel< 0.5 mis
MED |MC21| 4884 | DNZOO = 4.38| ODi 0,14 | Vel <05 mis
M23 |MC22| 5027 |DMNZOO - -2.56| 000 4008 | Va2 0.5 mis
MNZ3 |MC24 | 2034 | DM200 - 266 DO 0.08 | Vel <06 mis
MIE | M2T 1901 | D200 = 0.0%|  Dod 0.00 | Vel< 0.5 mis
MNEG |MC26| 2308 | DNZ0O0 - A4 000 02 | Ved= 0.6 mis
MN2G |MCHE| 3783 (DM100 - B8 Do 009 |Vel< 0.6 mis
MEY |HECAT| 3298 |0N100 - oo oo .00 | Vel <05 mis
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Nombre Obra: URB.

SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Imici | Fingd | Longibud | Diametres [Caudal dem, | Caodal (Pérdid | Velocidad |  Coment
m mm Vs [ mC.a. mis
W3 | W50 1382 |On 100 - a0 [TIaTi} 012 | el = (1.6 mus
WA | MC3AT 12 32 | D200 fn 140 =000 004 | al = 0.6 mis
N32 | NEZ3 2001 |DM200 — -1892| -0.00 -0.06 | Vel < 0.5 s
W32 | MCH 32 85 | D200 —_ 186 000 0.08 | Wal < 0.6 mis
MNAZ2 | NG4S 23.83 |DN 100 - 0.0 LX) 10,00 | el =2 105 s
N33 | WC34 2411 | D200 - 232 =000 JO.0F | vl = 0.6 mus
MN33 | NG4S 25.84 | DN 100 — 040 oo 0.05 | \Mal < 0.5 mia
M3 | WE3 1508 | O 100 — 156 a1 0.20 | el < 3.5 mis
N33 | HC3T 18.71 | DM200 — 457 o.an 05| val = L5 mia
N2 | NC40 212 | DN200 — 404 -0O0O A3 val = 0.5 mis
N33 | 561 56T | DMED — -2.08 | -003 .42 | vial = 0.5 mis
Mg | M 1626 | LMZ00 — .74 | =00 015 | vl = 0.6 mis
M3g | MNET 1387 | D100 — 214 noz 027 |'val = 0.5 mig
NXD | HCTE| 2057 |DMAED - 281 0N 0.15|val = 0.5 mis
NET | NG5 3146 | DN —_— .80 iy 012 vl = 15 mis
BED | MCE1 1737 | D& ] s 58| 000 4008 | Val < L6 mis
MEZ | HC53 3267 | B0 — 038 ngn 008 | val < 0.5 mis
NES | MET 1407 | Ce 100 —_ L34 | <000 .04 | val = 0.6 mis
MBS | MCES 503 | DY) - 0.34| 000 0.04 | val = 0.6 m's
MEF | MER 5208 |DM 100 —_ 434 | 000 0,04 | val = 0.6 mis
MEE | MES 4876 | D100 - .34 | -0O00 .04 | Val= 0.6 mis
W53 | WED 3207 | D100 - 34 | <000 £.04 | Vel = 0.6 mis
MED | MCE1 Tr0z |Dadiod = 434 | =000 04 | val = 0.6 mis
MWE3 | NCB2 107 | D 100 — 156 oo 0.20 | el = 0.5 ms
MBS | MEY 1083 | On 100 —_ -2.14 | =D £.27 | vlal = 0.6 mys
NES | HC83 1025 | DN 100 - 114 (i} 014 | el = 0.5 mis
MES | MCAS 31.42 |DNED — 1.00 0.0z 0,20 | val = 0.5 mig
MNE3 | SGE2 B.15 | DME0D — -13.21| -0.00 3L05 | Vel =< 0.5 min
NTD | NTY 552 |ONTO0 - 0.as o oo 011 vl = 0.5 mig
NI | MCG3 2253 |DN100 - <188 | -001 <011 | val = 0.5 mia
NTY | W2 1542 | N 00 - n.as non 0217 vl < L5 mis
NF2 | NT3 20583 |00 205| 147 -0 015 | val = 0.5 mia
0.an .11
NTE | NTY 7486 |DM1GD 075 236 -1 113 | vl = 0.6 mis
461 £.08
MNTF | NCTE 1190 | DN 150 - 236 <000 013 | vl = 0.6 mus
NS | MBED 2200 | DM 1ED 02| 84| 000 .05 | val = 0.6 mus
4162 104
MNED | MB1 26.07 |DM 150 — 484 | -0.00 40.05 | vl = 0.5 mis
NE4 | REDH 42 23 | DS D42| 277 -0 0161 vial.= 0.5 mis
-2.34 .13
NC4 | NCE 4551 | DM200 - 444 00N 0.14 | Val < 0.6 mys
WE1Z| NGt S .36 | ONZ00 — 0.56 oo .02 | val = 0.5 mis
MC18| NC19 3705 | DM 200 saa SAAE | 000 40| vl = 0.6 mus
WG| G322 51.47 | DMz — 347 L Eny ] 217 el = 0.6 mis
NC24 | NC25 20 20 | Cay200 —_ 1.85 a0 .05 | Wal < 0.6 mis
HCIG| MCAT | G400 |DN20] - .82 -k .12 |Vl < 0.6 mis
WCA0 | MC41 X200 | Dn 200 = 4708 | <007 +£1.15 | Vel = (1.5 mus
WC42| MC43 3685 | DM YOO — o0aa 000 0.06 | val = L6 mys
NCA4 | NC45 2005 |DN10D - 035 000 0.04 | el = (0.6 mis
MCAG | MCAT 452 | DN 100 - 034 0.0 0,04 | Vo0 0.5 e
NC4E | MC49 6560 | DM 100 — 425 -0000 0.03 | Vel =< 0.5 mis
NECH3 | NC54 4681 |DN100 — .28 nan 0.0 | Wl < 0.5 mis
HC5 | HC5S 1886 | DN 100 - 405 -000 -0.00 | el = 3.5 mfs
WA | NORZ 3058 | DN 10 — 485 -0 0,12 | vial = 0.5 mig
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|
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ALJARAFE

ENTRADA
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A DEL ALJARAZE67

Nombre Obra: URB.

SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Combinacdn: WY +HIDA

Imizio | Final |Lorgitud | Dkimetros | Caudad dem. | Cawdal | Perdd. [Vieloodad | Comant.
m mm i lin mcA i
HID | NCS 11.81 | DM2DG e -11.51 4.0 0,37 |Wel< 0.5 m'
HEM | NCT 37.98 | D200 - -343| 400 411 Vel 0.5 m's
HIDZ |NCI3 16,70 | D200 — 455 0.00 015 |Vel=05m's
HID2 |NCH5 17.47 | DN2OA - 46§ 000 .16 Vel < 0.6 mis
HID | WG 28,38 | DhZ0D e 510 9o 0,16 |Wel< 0.0 mf
HID3 |NC3E 201.93 | D200 - =510 .00 4116 |Wel« 0.5 mfs
HIOg | 12 8.10 | D200 - 000 0.00 0.00 (Vel < 0.6 mfs
HIDA | W27 16.92 | DM20D - 031 000 0.0 |Wel= 0.5 mfs
HEFS | M4 12.68 | OM150 - 163 0.00 0.08 |Wel=< 0.5 ms
HIDS | N2 71.35 | DMN1E0 or| -235) 4m 40,13 |Wel = 0.5 ms
=163 1.0
HEDE | M2 4531 | DM1B0 048 078 0.00 0.04 |[Wel« 0.6 mie
1.24 o.or
HIDG | NTE F6.62 | DN1S0 037 -1.63 000 -0.08 Vel < 0.5 me
-1.24 0.a7
M2 | W73 27.70 | DWDD - 117 0O 06 (Vel< 0.6 m's
HZ | N8 Z3.76 | DB 024 -0.62( <0.00 .04 |Wel= 06 m's
0.00 000
M3 | NC4 5844 | ON200 i 13.01| 004 01 [Wel=<0.6 m's
M3 |MNC41 2531 | Dh200 - 664 0.1 021 |Wel< 0.5 mfs
M3 | BG3 6.58 | DMZ00 =t -19.85( 0.03 EE | Vel redy
M4 | WEd 901 (DA 50 arg) 04| 00 006 |Wel=0.6 mfs
1.63 0.0
HE | M3 16,05 | DR - 24 0 0.4 el 0.6 m
ME | NCT 25.33 | Om200 - 4.24| 0.00 0.4 |Wel= 0.5 mis
MO | 1O 17.28 | D200 - -4.10| 4000 013 Vel < 0.6 mfs
ME  |NCad4 21.04 | DNTOD - -0.14| 000 -0.02 |Wel= 0.5 m'E
M0 | W1 19.34 | D200 - “AEE| 400 4012 |Wel< D5 m's
N10 |NCAZ 26.54 | DMIDD s -044| 000 .06 |Vel= 0.5 me
Hi1 |NC2 18,14 | D200 - -G8 000 342 | Wel = 0.6 mfs
N2 | N3 16.94 | D200 - 000 0.00 000 Wel< 0.6 mfs
16 | N1T 19.00 | D200 - 508 | L0.00 0. 17 |Wel« 0.6 mie
Mig |NCIS 25.45 | Dh200 - 501 0.00 0.18 |Wal< 0.6 m's
N6 |NCAG Z3.90 | DN1DD = 025 0.00 005 [Wel«< 0.5 m's
HiT |NCIE 2065 | D200 v -4 | O 0030 Vel < 0.5 in's
M7 |NCag 5,13 | DD . 068 oM 0.11 |Vel=0.5 mfke
M20 | NEG AT.02 | D200 e -13.50( 0.08 D043 Vel 0.5 mE
N2 NG 259,65 | DH200 - e 0 0.26 [Vel= 0.6 mfs
M20 |NCZ1 48,54 | ONZ00 - 55 oM 096 |Wel< 0.5 m's
M3 |NCE2 E0.27 | OhE200 - A7 O 4142 Vel = 0.6 mis
M2 |NC2 2834 | D200 - arFl| 0.00 012 |Wel< 0.6 mis
M26 | N27 19.01 | D200 = 0.68| 0.040 0.0 |Wel < 0.5 mfs
M26 |NCZ5 F1.06 | DN200 - =180 300 0.06 |Vel= 0.5 mi
M26 |MNCa3 37.83 | ONIDD - oBd) o0 0,12 |Wel = 0.5 m'e
M2T |NCAT 2.96 | D100 i o6 0.0 0.08 |Wel=0.6 ms
N30 | N 1392 | DN - am| 000 0.0 [Wel< 0.5 ms
Mg |WC3 2,32 | Dh200 - 081 0.00 .08 [Vel: 0.5 mfs
N3z | N33 H0.01 | D200 - 2T D00 .08 |Vel< 06 m's
Maz |NCE 32.85 | OM200 e 1.38( Q.00 0.04 |Wel=< 0.5 mfs
M3z |NCAS 2363 |ON1DD - 1.3 0. 0.17 |Wel< 0.5 mf
N33 |NC3H 24.11 | ON200 - -4.35| 000 0.1 |Wal« 0.5 mis
N33 |NCAS Z5.54 | DN1DD - 164| 002 0.2 [Wel<0.5 mf
M3z | NE3 15.00 | ON10] 1 168 0m 0.21 |Wel=0.5 mk
MN3s |MNCET 14,71 | D200 = 6E)| 0. 0.21 |Vel=D.5 m's
N3 |NC40 20,12 (D200 - 5,14 0.04 0,16 |Wel<= 0.6 mfs
M3& | 561 567 | DhE0 - =314 .06 <062
Ma9 | NEd 1628 | D200 - A 74| 000 016 |Velt 0.6 mfe
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|
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ENTRADA
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Nombre Obra: URB.

SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Inicia | Firal | Longilud | Didredros | Cawdsl dem. | Caudal | Péedid. | Velocklad | Comenl
m mimn ] Vs mLC.E s
N3 | NET 13,87 |OMN100 —_ 214( Q02 0.27|vial = 0.5 mig
N3P | NCTB 20,51 |DM150 260 001 0.15 | val= 0.5 mia
K50 | NCST 31,48 |DN0D —_ oTe| oo 0.0 | vial = 0.5 mia
a2 | MC51 17.37 |ON100 —_ 47| 000 -0.06 | Val = 0.5 ma
M52 | NCS3 32,67 |DN10D 34T Q00 0.06 | vial = 0.5 mig
N36 | Na7 14.01 |ON10D - 046 -0.00 -0.06 | Val .« 0.5 mis
MSE | NS5 5,03 | DNI0D - 46| D00 0.06 | vial = 0.5 mis
M3T | M5B 52.08 |OM100 046 -0.00 -0.06 | val = 0.5 me
NIE | N33 43,78 |DN100 - D46 <000 -0.06 | Val < 0.5 mis
W58 | WD 32,07 (DW10D - 044|000 0,06 | val = 3.6 mis
WEG0D | NGET TT.02 (OM100 - 4G 00 0.0 | Wal = 0.5 mis
WED | NCE2 10.47 | DM 10D tE8| 001 0.21 | Val= 0.6 mis
NS | NET 10,83 (DM 100 - 214 4o 08T | val = 0.5 mis
WEE | NCAD 10.23 | DN10a - 44| Q.00 0.14 | Val.< 0.6 m/s
WEn | MCAs 31,42 | ONED - Loe|l 003 0.20 | vial = 0.5 mis
MNEE | SG2 9.15 | DMEDD - 18.24| -0.00 -0.08 | Val.= 0.E mis
WD | WF1 557 (ON100 - a&8 000 341 |'val = 0.5 mis
W7D | WCED 12,63 |OM 100 . OED| 001 .11 | Vel < 0.6 mis
WP | WFZ 1542 | D100 058 000 Q.17 | vial.= 0.6 ms
NP2 | NF3 | 205.83 [DN10Q 206 147 00 0,16 | val.< 0.6 mis
%=1 .11
NFE | NFT T4.85 |OM150 o s 235 0.0 -0.13 | Vel « 0.5 mJs
-1.60 -0.08%
NFT | NCTE 11,80 |DMN150 —_ 235 -0.00 1,13 |val= 0.5 me
NFBR | N30 22.00 |DN150 p22| 084 000 -0.05 | Val~ 0.5 ma
.62 -0.04
KAD | w1 2G0T |DN150 - 41.54( 000 =0.0% | val < 0.5 mis
N34 |REDT 42,23 |ON150 D42 277 -001 0,16 | val = 0.5 mia
2. 56 0.13
WA | MNCS 49,51 (ONZ00 - 1226 005 0.5% | Val = 0.5 mJs
MC12 | NC1Y 30,38 |OMN200 - 411 000 0,13 | val < 0.6 mis
NGB | NG1S 37,06 [OWz00 TG <001 <0.22 | Vol 0.6 mis
MC21 | MC22 E1.41 |DM200 - 453 001 016 | val < 0.6 mig
MNG24 | NG2E 2929 [ DM20 - a8 .00 0.0 | Vel = 0.6 m/s
MIC3E | NCAT 54,00 | DN200 585 001 019 | Val < 0.6 mus
NCAD | NC41T 32.00 |OMNZ00 —_ 5.69( -0.01 -0.19 | Vel = 0.5 mis
MC42 | NC43 35,85 | DM 100 - 080 001 <011 | Val.= 0.6 mus
NCdd | NS4S 29.05 |OW 100 - .58 -0.01 011 | Wl = 0.5 mia
MICAE | MCAT 74.52 | O 100 . 30| <000 103 | Vel < 0.5 mis
MNC4B | NC4D 65.60 |OMN 100 —_ 303 Q.00 000 | el = 0.5 ms
MCS53 | MCS4 45.81 |ON 100 - 0.18( 000 0.02 | Vel = 0.5 s
MCS4 | MCS5 19.68 | D100 - 415 -0.00 -0.02 | Yl = 0.5 ms
MCET | NCEZ 30.58 | O 100 407 SO0 0,14 | vl = 0.5 mis
Combinacitn: WikHIDZ
Iniso | Final |Longiud |Dedirmeres | Caudal dem. | Cawdal | Pérdid. | Velocdad | Comenl
m mm s = MG m's
HEX | KICH 11 67 | D200 -- A5 0 -0.77 |Wal = 0.5 m's
HID1 | MCT 3796 |DM200 — 8.54| Q.02 0.27 (Vel.< 0.5 In's
HIOZ | NCT3 1678 |DNZ0D — TA6| 00 -0.73 | Val = 0.5 m's
HIDZ | NGS5 A7 AT |DNZD0G -- -7.84| 001 -0.25 | Wal D5 m's
HIO3 | M3 2838 D200 - 598 o 0% | Val <05 m's
HIDG | NC3E 2083 |DNZ0] - S098 001 -0189 |Val.= 0.5 m's
HIDH | M2 810 D200 — 4,97 <0.00 003 | Vel = 0.5 mis
HID | NET 1692 D200 - 08T 000 0.0 | Val< 0.5 m's
HIDE | N4 1268 |DM 180 - 1.84| 0.00 0.09 | val=0.5 m's
HIDE | ME4 71356 |DH1ED or 23| 00 <013 | Yal = 0.5 m's
-1.84 -0.08
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Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Inizig | Final (Longkod | DHémetros | Caudal dem. (Caudal | Perdid. [Welockded | Coemant
m e I's Ws |mca m's
HEDE | M2 45 31 [ Dbkl A0 045 078 .00 0 | Vel e 0.6 mus
124 hE )
HIDE | N7B 33.62 | ON15D @437 | -t80) 200 -0008 | Vel = 0.5 mis
-1.24 -0
N2 | N7S 27.70 | D100 - 117 .01 015 vl 2 0.5 mis
M2 | NTD Z3.76 | OMTS0 0.24 | -bE2| D00 -000d | el 0.5 s
ka0 EE 4]
ME | MCA 38,44 | D200 - 1k 04 .03 032 | velc 0.5 mig
M3 |HCAT 23.31 | DM200 — TAa9 Q.01 D24 | viel= 0.5 mis
N3 | 553 .58 | BNZ00 - -1Ta3| 003 -0.55
B Mal T9.01 | DMES0 a.7e a5 d.01 005 | Wel= 0.5 mis
i KL
ME NB 16.00 | D200 - TTE 0.o1 025 | Wel= 0.5 mig
ME | HCT 25,33 | DM200 - 179 401 <025 1 ved= 0.5 mis
Na | NiD 17.268 | OMZ0D — TES a.or 024 vl =05 mis
MO (MC4d | 21.04 [DMIOD - 13 0.00 (2 | Wel.= 0.5 mus
NG | M1 19,34 | D200 - .06 o.01 026 | vel.= 0.5 mis
NED |MC42 | 26.64 [DNIOD - 41| 40,00 005 | ed.= 0.6 mis
MY |NC1Z2 16,14 | ONZOO - .06 .01 0.3 | wel < 0.5 mis
N2 | N30 16,94 | D200 - 4z 4000 -0L05 | ved.< 0.6 mis
MNiG | M7 19.00 | D200 - 183 <101 <025 | Vel < 0.5 mis
NiG |MC16| 2645 (D200 - 28| 0.0 026 | Vel.= 0.6 mis
MiG |NC4E 23.90 | D100 - 037 000 <0005 | Vel = 0.5 mis
MN17 |MC18 |  20.65 | DM20D - A4 4001 <007 | el= 0.5 mis
M7 |HC48 35.13 | Dbl 100 = 1 ) 0.00 D05 | el e 0.5 mus
N2D | MNEE A7 02 | D200 - 1550 <0.08 049 | ved.< 0.6 mis
N0 |HC18 29.85 | D200 - 116 0.03 032 |l < 0.5 mus
N2 |MC21 | 48.84 | DNZOD - 34| 0.01 (.47 | Vel= 0.6 mis
WNZ3 |WC22 50,27 | D200 - <352 001 =017 | vele 0.5 mis
MNEI |MC24| 29,34 |OMN2OD - 352 0.00 041 [ Wel= 0.6 mis
W28 | N2T 19.01 | D200 - 30 .00 O | el 0.6 mus
NG |MC25| 23,06 | DM200 = 470 4000 006 | el.= 0.5 mis
N3G |NC4E 37.83 | D100 - 1.40 .02 018 | v = 0.5 s
NEY |NC4T | 32.90 |DNIOO - 127 o0 016 | Ved.= 0.6 mis
MNAD | NSO 13.92 | DM1O0D - L] 0.0k 0009 | el = 0.5 s
N3 |HC31 32.32 | D200 —_ =211 000 -0 | Vel < 0.5 mfs
M32 | N33 20.01 | D200 - <386 000 <0012 | vele 0.5 mus
W32 |NC31 32.85 | OM20D — 256 0.00 D08 | v < 0.5 mis
M32 |WNC43 Z3.63 | OM100 - 11 .01 07 | v 0.5 mis
N33 |NC34 24.11 | DM200 - =325 .00 =047 | Wel= 0.5 mus
MAI |NC45 Z5.84 (D100 - 137 0.0z LT | vl 0.5 o
HN3E | ME3 15.08 | D100 - 137 a.02 023 | Vel = 0.5 iy
W38 |NCIT 18.71 | D200 - T4E .01 024 el 2 0.5 ms
N33 |HC4D 24.12 | OM20D — -6.09| -0.01 -019 | Vel < 0.5 mis
W38 | SG1 5.67 | DWAD - <316 -0.08 =063 Wil rmdx.
N33 | MEE 16.26 | DMN20D - =474 000 -0 15 | Vel 0.5 mie
W3S | NAET 13,87 | Oh100 - > 14 Q.02 037 | el = 0.6 mus
N33 |HCTB 20.51 | DNTSD — 280 Q.01 015 | Wel= 0.5 mis
M5 |NCS1 31.48 | D100 = A9 0.01 008 | vl < 0.5 mis
MNE2 |MCSH 17.37 | DMTOD — =038 -0.00 -0.05 | Vel= 0.5 mia
M52 |NCS53 32.61 (OO0 — 38 .00 005 | Wel= 0.5 mig
MN5G | MST 14.01 | DM1OD —_ -055 -0.00 -0 | Vel < 0.5 mis
MNEE | NCS5 5.03 | D100 - 55 0.0 D07 | vel= 0.5 mig
MNEF | M5B 52,08 |DH10D — -a5| 001 007 | Vel 0.5 mie
MN53 | NSB 43.7H | DMT00 - -k55 001 =00 | vel = 0.5 mis
MNZ3 | M0 32.07 | DM0D - -.55| -0.00 =007 | el 0.5 e
NED | MNCET TF.02 | ONI0D — -85 -0.01 -0 | Vel = 0.5 mie
ME3 |HC32 10.47 | DN10D - 177 0.01 023 | vel< 0.5 min
MBS | MNET 10,33 [ D100 — =214 001 -0L27 | el s 0.5 mig
ANEJO N° 4 CALCULO HIDRAULICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS Pagina 29
Cédigo Seguro de Verificacion IV7AQGYKN5M2L7UOZRUCEBCHS6I | Fecha | 07/09/2022 09:34:01

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGYKN5M2L7UOZRUCEBCHS6I | Péagina | 30/66
C6digo Seguro De Verificacién: NBBI 50d4BLNCoKt j 2Da5cw== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Aragén Sanchez Firmado 14/10/2022 12:32:26
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 30/66

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/ code/ NBBI 50d4BLNCoKt j 2Da5cw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NBBl5Od4BLNCoKtj2Da5cw==

TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Inkcn | Final | Longfsd | Digmetros: | Caudsl dem. | Caudsd | Pendd. | Velocklad Coment
m mm s g m.C.B miE
MES | NCES 1023 [DN100 = 1.14 .00 0.14 | val = 0.5 mis
MES | NGBS 31.42 | DNBD —_ 1.00 .03 0.2 | 'wal = 0.5 mig
MGG | 562 8,15 |DNE00 - =20.24| <0100 0.07 | val = 0.5 mis
MNTD | T 552 |[DNMT00 - 0.Es .00 0171 | wiel = 0.5 mig
NTO | NGRS 22.53 | DN100 - 8% 4m 011 | val < 0.5 mis
M| W72 1542 |DN100 — 0.58 .00 011 |l = 0.5 mis
M2 | W73 0563 | DNI0D 206 <147 400 1% | val < 0.5 mus
0.6 a.11
NFE | N77 74_B5 |DMAS0 0.76| 23k| 001 013 | vel = 0.6 mis
.80 0.0
NTT | NCTE 11.69 |ON 150 ana «2.3%| <000 013 | Vel = 0.5 mus
WNTD | NEd 22 08 |DMAS0 0.22| OH.65| 000 0,06 el < 0.6 mis
52 0,04
MNED | NE1 2607 |DM150 - JLES| <000 0,05 | Vel = 0.5 mis
ME4 | REDN 42,23 |DMISD 0.42| 277 -0m 016 | val= 0.5 mig
235 113
W4 | WCS 49.51 |DM200 920 .03 0,50 | el = 0.5 mis
MC12| NCT3 30,35 |DM200 —_ r.e1 0.0 0.24 | val= 0.5 mia
WC18| NC19 37.05 |DME10 225 <002 <20 | Vel < 0.5 mis
KC21 | W22 5141 |DN230 —_ &3 a4 044 el = 0.5 mis
MCE | NC25 2029 | DN 200 —_ 2,61 ] 0.08 | val = 0.5 mig
WC3G| NC3F 5d.00 |DN200 — 4.73| -00z2 -0.21 | Vel < 0.5 mis
NCAD | NC41 32.08 | DR 00 —_ G54 001 -0, 22| val = 0.5 mig
WC4Z | HCA3 3665 |DW 130 amn 56| <301 1A | el = 0.5 mis
MC44 | HCA3 28.05 | DM 10D — 062 -0.00 -0.08 | vel= 0.5 mis
NCAG | NCAT T4.52 |DN100 — .82| 002 -0 10 | Vel < 0.5 mis
MCA3 | NCA9 G560 |DM 100 amn A .0 0.06 | el =< 0.5 mia
WCES| KC5E 4681 |DM 100 .07 000 Q.01 | el = 0.5 mis
NS | NCES 1E.E3 |[DN100 — Q.24 000 -0.03 | Vel = 0.5 mis
WCE1| NCEZ | 30.55 |ON10D - 208 0m 0,15 | Vel < 0.5 mis
Combiinscidn: V-HICA
Inicio | Final |Longitud | Diameatros | Caudal dem, | Ceudal |Perdd | Velockled | Comard
m mm s K5 m.o.a mis
HED | HCS 11.61 | D200 08 | <000 078 [ Vel < 0.5 ms
HEDH | WCT 798 | D200 - ] g} 310 | Wal < 0.6 més
HED2 [ NC13 16.70 | ONZ00 o2 Dao Q.01 | Vel <05 ms
HEDZ | MC1E 1747 | D200 — 021 -0D000 0,01 Vel < 0B mis
HEDS | NC 34 28308 | D200 - =486 -0001 118 [Val < 0.5 mis
HIDE | NC36 2093 | D200 Alld | <004 =053 Vel =05 mis
HEDH | WNE2 810 | DM200 — 502 nao 396 | Wal< 0.5 mis
HEDS) | W27 18.92 | ONZ200 - 542 | -D00 018 | Vel < 0.5m's
HIDS [ M 1268 |ON 150 163 noo 0.08 |Wal=0.5ms
HIDE | Med 74,36 | OW150 Q7 236| -0 0,93 | Val.= 0LGm's
163 -0.04
HIDE | ™2 45,31 |ON1 G0 145 nre nao .04 |Val.= LB m's
124 Q.07
HIDHG | MTG 3052 | D150 037 <1680 =000 .09 (Val < 0.5 m's
=124 0ot
MZ | NT3 Z7.78 | ON100 — 197 nm 315 Vel =0.5ms
L 23,76 | DM150 24| 42| D00 0,04 |Val.= 0.6 mda
iR e} 0.00
NS | NCa 58,44 | D200 —_ T.58 naz 0.24 |Vl <0.5ms
M3 | MCHY 25.31 | D200 - 1083 Da3 0.34 |Val.= 0.6 mis
N3 | 563 .58 | ONE0D - -1B42 | -00O3 -0.58
Hd | MBA TE.01 |Dh150 a.7e| Dad oad 0.05 |Vl < 0.5mis
183 a.08
NS NB 16,08 | ORZ00 534 nao 047 |Wal=0.5ms
NE | NCT 25,50 | D200 - B4 -0 017 | Vel.= LEmds
MR | NEO 1728 | ONZ00 === 27T 0.ao .08 | Val < 0.5 ms
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB.

SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Inkzlo | Fingd |Longiud | Diamelros | Caudal dam. (Caudal | Perdid. |Valpodad | Comant
m mm I s | mea iz
A | NC4S 21.04 [ ODNTO0D - 257 .04 055 |Wel < 0.5 mis
N10 | N1 10.24 | ON20D - .68 0.00 0.02 Vel = 0.5 ms
M0 | NC42 2664 |DN10D - 208 0.03 0.2 | Vel = 0.5 mig
M1t |NCi2 16.14 | D200 = a1 ] Q.00 0.0 | W= 0.5 mus
MN12 | N30 16.84 | ON20D - 457 0.0 015 |Vel=0.5 mis
MN1G | W7 19,09 | DN200 -- 223 .00 0,07 |Wel.= 0.6 mis
M18 |NC15 2645 | D200 - 086 Q.00 002 | Vel 0.5 mis
MG | NL4E 29,50 | DN10D - 138 .02 Q.20 | Vel < 0.5 mis
M7 | NCTa 2065 | ONZOD - =A.10( 4000 =013 | Vel < 0.0 mis
W17 |WC43| 36,13 |(DNOD - .87 0.03 0.24 |Vl = 0.5 mis
MAD | MBS a7 .02 | DNZ0D - -13.85| 006 -0 | el < 0.5 g
N20 | MCTS 2865 | DNZ2OD - 5892 o.M 019 |Vel.= 0.5 mis
Ma0 | NC21 45 B | ON20D - 794 aaz 0.25 | Vel < 0.5 mis
MZ3 | NC22 50.27 | D200 — -H.12| 0.0 =099 | Walo 0.5 mus
M | NC24 26.54 | OhN20D - 6.tz a1 0.19 |Wel= 0.5 mis
MME | NZ7 19.01 | D200 = 434 Q.00 014 |V = 0.5 nu's
M35 |NCES| 2505 |DNIOD - 430( .00 0,4 Wel.< 0.5 mis
M2 | NC43 37.E3 |ON10D - Qoo) 000 0.00 |Wel.= 0.5 mis
M2T | NCAT 32 B4 | ON10D - a7 0.m -0.08 | val < 0.5 mig
MNED | NED 13,82 (DN1O0D — 0.ah .00 008 | Vel < 0.5 mis
M3l | NEIT 32,52 | D200 - N a.00 012 |Vl = 0.5 mus
M32 | NI3 20.01 |DN20D - .64 0.00 015 | Vel = 0.5 e
ME2 | NG 3265 |DN200 = <346 <000 011 [l 0.5 mus
M32 | NC43 2363 |ON10D - -1.16| -0.01 -0.15 | Vel < 0.5 mis
NI | NG 24,11 | D200 - 571 0. 0,98 [Vl = 0.5 mis
ME3 | WC4E5 26 B4 |DN100 i 07 001 0,94 |Wal.= 0.6 mis
M3 | NE3 15.00 | ONTOD - 180 0.0z 0.2 |Wal= 0.5 mis
N33 |MCIT| 1871 |DN2OOD - 1154 002 0.37 Vel = 0.5 mis
W38 |NC40| 2612 |DN2OD - 533 £0.02 0,30 [Wal.< 0.6 mis
MER | SG 56T | DB — 02 008 -0ED | Waelmax
MN3E | NES 16,26 | ONZOD - -4T4| 4400 =015 | Vel < 0.5 mis
N3 | NEY 13.67 |ON10D - 214 a0z 027 | Vel < 0.5 mus
MEY |MCTE 20.51 D150 — 280 0.0 015 | Wl « 0.5 mis
M50 | NCS1 31.44 |ON100D = 086 Q.00 006 | W= 0.5 mus
M52 | NC51 17.57 |ON10D - 0.35( <400 0.0 | Wl < 0.5 mus
MEZ |WCE3| 32061 (DNIOD = 035 0.00 .04 |Wind.< 0.6 mus
MES | NE? 14.01 | ON100 - 5B 000 -0.07 | Vel < 0.6 mis
MEG | NG5S 5,00 |DN10D - 58 0.00 0.07 |Wad.< 0.5 mis
NST | NS 52.08 | D100 - 0236 <001 =007 |'vel = 0.5 mis
MEH | MBS 45748 |ON10D - 4568 0.01 -0h07 | Vel = 0.5 mis
MES | NED 32.07 |oN1oD - 058 .00 -0.07 | Vel < 0.5 mie
MED | MCE1 TT.02 |ON10D - 056 007 =0.07 | el = 0.5 mis
ME3 | NCB2 1047 |ON10D - 140 a1 0.25 |Wel.< 0.5 mis
MES | NET 10.E3 |ONTOD - 2.1 | 001 -0.27 |Vel< 0.5 ma
MES | NGBS 10.23 | DN10D - 114 0.00 014 |Wel = 0.6 mis
MES | NCAS 31.42 | OB = 1.00 003 020 W= 0.5 mus
MNEE | BG2 9,15 | DHEOD - -850 <000 0,07 | Wal.= 0.5 mis
NTO | W7 .62 | D100 - 085 0.00 0,97 |l = 0.6 mus
MNTD | NI 22.53 D100 — 88| 0mM =011 |Wel < 0.5 g
Wt | NT2 1542 | GN10D - a8 0.00 011 Wl < 0.5 mis
MT2 | NF3 205.63 |DN10D 208 147 4.1 =05 | Vel = 0.5 mua
.85 an
MG | N7 74.B5 |[ON15D ors| -235 001 -0.95 | Vel = 0.5 mua
4,50 008
MIT | NCT3 11.68 | ONT50 - -235( 000 -0.13 |Vel.< 0.5 mis
MTE | NED 22.08 |ON15D 02| <384 000 -0 | el = 0.5 mis
-1 62 -0L0H
MED | HB1 26.07 |ON150 - 084 000 -0.05 | Vel.< 0.5 mis
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

inicio | Final |LongRud | Didmetros | Caudal dem. | Caudal | Péndid | Velocidad | Comenl
m (R] Ve lis me.a mis
Nad4 |RED1 4223 |DN150 o442 27| -0.01 -0.16| Vel.< 0.5 m/s
2.35 -0.13
HCA | MCE 48.51 |DN200 += EE4| 002 0.22| Wel, < 0.5 mJg
NC1Z(NC1S| 53036 |DN200 e 024 000 0.0 | Vel < 0.5 mis
NCIE(NCi8 | 37.05 |DN230 —_ S.01| -0 =016 | Vel < 0.5 mfs
MC21 (NCI2 | 5141 |DMN200 — T ooz 022 Wel.= 0.5 mys
MNC24 (NC25 [ 2929 |DN200 e B.21 m 017 | Wel.< 0.5 mis
MO3G | MCAT [ 54.00 |DHN2I0 - A0 4 -0.34 | Vel < 0.5 mJs
MCAD | NICAT 32,00 |DN200 — A0.08| 002 <032 Vel.= 0.5 mys
MC4Z | NCAT | 3685 |DNI0O0 - 16| 003 021 vial < 0.5 mus
MO | MC4E | 26005 |DNGO - 162 003 0.23) Vel < 0.5 mis
WA [ MCAT .52 |DMI00 = 192 o3 D14 Wal.< 0.5 mig
MCAB| NCAS | 6560 |DNI00 - N8G5 002 -0.12| Vel.< 0.0 mis
MOSE | MICHH 4E.81 |DNI00 - D04 000 00D | Vel < 0.5 mie
M5 | MICSS 19,83 |DNI00 = 0.27| @00 -0.03| Vil.< 0.5 mig
MCA1 [WCE2 | 3053 D100 . -1.18| -0 -0.15| Vel < 0.5 mJs
Cambinackn: ¥ IV4HIDS
Imizio | Final |Leagtud | Diamstros | Cawdal dern. | Caudal | Perdd, |Veloedad |  Coment.
m mm [ B mea mis
HIEH | NGE 11.61 | GNZ09 = €T3 -0.00 <021 | Vel = 0.5 mis
HICH | WCT 37.98 | ONZ00 B BT3| 001 027 | Wel.< 0.5 mis
HIDZ | NC T3 16.70 | DN200 s 0.8 000 <003 | Vel.< 0.5 m's
HIEZ | NG1G 17,47 |DMEZ00 - DEa( 00 D0E | Vel = 0.5 mis
HIDE | MO 34 28,39 | DN200 aan TTap om 025 | Vel.< 0.5 mis
HIDS | NC3E 20.93 | DNZ00 - -T.7a| -0 -0.25 | Wel.< 0.5 mi
HIDs | W12 A.10|DNZ00 —_ -7.56| -0.00 024 | Wel.< 0.5 mi
HICH [ MET 16.92 | ONZ0D = 44| -D.0Y 024 | Vel < 0.5 mis
HIDS [ M4 12.86|DN150 — 1.64) 003 008 | Wel.< 0.5 mia
HIOS [ MB4 T1.35|0M150 nr| 23 -0m <013 | Wel.= 0.5 mig
1.4 -0ng
HIDE | M2 4531 | DM 160 045 o074 0003 004 | Voi.= 0.5 mis
1.24 Loy
HIDE | N7S 862 | OMN160 037 -1.60( -0.00 008 | Vel 0.5 mis
-1.24 -ngy
M2 | NT3 27.78 | ON100 - 147 oM 015 | Wel.< 0.5 mie
NZ | NTS 76| ON150 n24| 062 -0.00 =004 | Wel = 0.5 mis
0.0 oo
N3 | NC4 5844 | OMN200 - B3| 002 026 | Vel.< 0.5 mis
M3 | NC4q 2631 |DNZ200 s B3 o032 0.30| Vel.< 0.5 mis
N3 | 53 6.56 | ONZ00 s AT.55( -<0.03 <056
M4 | NET T9.01 |DN160 079l 0B85 001 0.06 | Vol.< 0.5 mis
1.64 nog
ME [ M2 16.08 | ONZ0O - 58| o007 018 | Wel.< 0.5 mia
ME | HCT 25,33 | Omzng - 483 007 019 | Vel =05 mis
N | NED 17.28 | ONZ00 = ITal DOg 02| Vel.= 0.5 mig
ME | MC44 2104 DN = 224 003 [.289| Vol.= 0.5 mis
MO | MUY 1534 | DN Z00 - 181 003 006 | Vel < 0.5 mis
MI0 | NC42 28 54| DM 100 = 184 003 026 | Veb.= 0.5 mis
BT | M2 16.14 | D200 = 180 00 0U06 | Vel = 0.6 mis
MNI2 | M3 18,94 | DNZ0KD wn £.01| <001 <026 | Vel.<0.5 mis
Mig | NiT 19.08 | DN200 - A.64| -0.00 <006 | Vel.<0.5 mis
MG | NC1S 2545 | ONZ00 = 000 ( -0.00 000 | Wel.< 0.5 mia
MNIE | NC4E 29.90| DM 100 as 199 003 025 | Wel.< 0.5 mis
MNI7 | NC18 20.65|ONZ00 - 363 -0.00 -0A2 | Vel.« 0.5 mia
MIT | NCag F3 A3 0ONT00 s 23 o0 029 Yel.< 0.5 mis
ME0 | MES 47.02| ONZ0a - -1517| 003 -0.48 | Vel =0.5mia
M2 | MG1S £9.60 | ONz0a wn 665 OO 0B | Yel.= 0.5 mis
MED | NC2Y 45.84 | ONZ0O — 852 o003 0.30) Vel < 0.5 mis
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
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A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

micio | Final |Longitud | Didmelros | Caadal dem. |Caudal |Pérdid. (Velockdsd | Comanl.
] wn Ifs [ LGB s
MZ3 | NC2Z 8027 | D200 = -F 7| a0z -0 | Vel < 0.5 mie
M23 | NC24 23,34 | OMaop = T an D24 | Vel 0.5 my'e
NZ6 | NZT 19.01 | D200 - 63x3| 007 04 (Vel<D5m's
W26 | MC25 Z3.06 | DN20D — -5E8) 4 <018 | Vel=D.5 ms
26 | NGB o783 | D100 — QA3 | .00 Q06 | Vedo= 0.5 mis
NZT | NCAT 32,98 | DNTOR = 108 40 -014 | Vel <05 ms
K30 | HED 13.92 | DNAGG - 034 000 00 | Viel.= 0.5 mis
N30 | WC3T 2.3 | DrzOn L B3| 002 0T | Vel 0.5 m's
Ha2 | N33 20,01 | D200 - JAF 4 025 | Vel = 0.6 mis
W32 | NG 265 | D200 — .61 0.02 028 | Vel 0.5 mis
N3Z | NCa3 Z3.63 | D100 - 04 LHai <013 | Vel< 06 ms
H33 | NG 24.11 | DN200 = -rm 4 -022 | Vel 0.5 mis
NG3 | NCas 23,84 | OhDD - 074 £01 <000 | Vel 0.5 in's
M3E | NE3 15.08 | DN10D — 212} 00z D27 | Wel= 0.5 m'e
N38 | NG3T 18.71 | D200 = 82| 002 030 | Vel 0.5 mis
M3E | NC4D 23,12 | D200 — -TE 401 025 | Vel o D5 mis
W38 | 3G1 3.87 | ONAO — -3.57 | 4407 0T Vel meo.
H3D | NEG 16,26 | D200 = 4.4 400 D15 | Veh< 05 mie
N3D | NET 13.87 | DN1DD = 214| 002 D27 | Vel <05 m's
NZ0 | NCTB A0.51 | DNISD - a0 0m D15 | Vel.< 0.5 m's
MER | MCST F1.48 | ONI10D 5 D3| 000 D04 | Vel <05 m's
HE2 | NCSY 17.37 | ONTOD - 003 400 000 | Vel = 0.5 mis
M52 | NCS3 32,61 | DN1DD ~— 00| oo 000 | Vel.< 0.5 m's
HEE | NET 14,01 | DNT0D — 080 400 DA (Vel=06mis
L ] 5.0 (DNEOR - DEx| o.o0 0D | Vel < 0.5 ms
NET | HEA EQ 0B | DM1O0 - 080 4001 011 | Vel < 05 ms
W58 | W58 44.78 | D100 - <080 «0.01 011 | Vel <05 ms
MES | NED 32.07 | OM100 - 083 401 011 | Vele 0.6 mis
NED | NCE1 T7.02 | D100 — -083) 402 D11 | Vel < 0.6 mia
NEL | MCAE2 10.47 | D100 - 212 o 027 | Vel < 0.6 m's
MES | NET 10.83 | OM100 = -214| 4.1 -02T | VE < 0.5 mis
NES | MOES 10.23 | D100 - 1.14] 000 14 | Ve < 0.5 m's
MBS | NCES 31.42 | DNBO — 1.00| 003 020 | Vel 0.5 mis
NE6 | BG2Z 9.15 | DNGOD = -18.81| 400 -007 | Ve <05 mis
NTD | N7 5.5 | DNTOD = DE3| 000 DAY | Vel <05 m's
WTE | NCES Z2.53 | D100 ~— -0.B3| €001 01t | Vel <05 mis
NY1 | NT2 1542 | DMI00 =t DE3] 000 D11 | vel< D5 mie
MY | N73 | 206.63 | DNIOD 06| 147 40 15 | Ve 05 mie
0.83 mid
N7 | NTT T4 a5 | D150 D.ry -3 4m 0013 | Vel = 0.5 m's
-1.60 -0
NTT | NCTE 11.98 | D150 - «2.35| «0.00 <013 | Vel <05 ms
HTE | HBO 22,08 | DN1SD 02| -0B5| 400 005 | Vel 0.5 mis
-0.62 -0
HNEE | N8 26,07 | DN150 s 0.E3] .00 005 Vel < 0.5 ms
NEa |REDH 42,23 | NS0 paz| -2 40 06 | Vel= 0.5 mie
2.3 -3
NG4 | NGE 49,51 | DN200 - T48| 002 024 | Viol.= 0.5 mis
RG1Z | MCA3 3036 | DNZ00 - 1.35| .00 Gl Vel < 0.5 m's
NC1B| NC18 37.05 | D200 - 474 L0 D16 |Vel<0B6m's
NC21 | NC22 S51.41 | D200 = BE1] 003 027 | Wed < 0.5 mis
NC24 | NC2E 23,20 | DMN200 . BT 001 01 Vel < 0B m's
NC36 | NC3T 54.00 | D200 — -B.53| 4.03 -027 | Vel < 0.5 mis
NC4E0| MC41 32.00| DN20G - -B.57 | <02 -0IT | Ve =05 ms
NCAZ | HCAS 56850 | DN10G = 143| 002 18 | Vel < 0.5 mis
W | NC4S 29.05| ON100 — 143| 002 018 | Vel 0.5 mis
MCAR | NCaT 4,52 | ON10D =t 154 0O% D20 | Vel <05 mie
NC48| NC48 B3.80| DN100 = -1.3] 404 -0l | V< 0.6 mis
NCS5 | NCS4 A6.81 | DN1DR — 07| 400 004 | Vel < 0.5 mie
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Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Inicia | Final | Longilud | Digrretros | Cawdd demn. | Caudsl | Péndd. | Velocidad |  Comenl
m mm s g m.CB g
MWCE4 | HCES 10,24 [DN100 - 5% <000 007 |Val <05 mis
MCE1 | WCE2 30.58 | DKWA0D —a 61| 02 18| Vel <05 mis
Combiracin: WIV+HIDG
Inicio | Firal |Longiiud | Didmedros | Caudsl dem. | Caudsl | Pérdid. | Velocikdsd | Comenl.
m mm Ifs U's m.c.a ms
HIDT | NC5 1161 |ONZ00 .- -ATn| -0.00 -0.12 vl = 0.5 mia
HIDH | NCT 37.68 | ONz00 .- ivoe| 0.00 0.12 | Wal.= 0.5 mfe
HIDZ | N2 16,70 | ONZO0 o 000 000 0.00 | val.< 0.5 ma
HIDZ | NE15 1747 |DN200 — .00 Q.00 0.00 | val.= 0.5 mfs
HIO3 | NC34 £8.3% | ONZO00 s 308| 080 010 | Wal.= 0.5 mfs
HIO3 | NC3E 201,93 | OM200 - -308| 000 -0.10 | Wal.« 0.5 mfs
HID4E | N1Z B0 | DMZ00 A on) 000 .00 [val.= 0.5 ms
HIDA | N2T 16.82 | BN200 o o.on| 000 0.00 | Wal.= 0.5 mia
HiDS | M4 1268 | ON150 aan 41| 001 -0.25 |val.c 0.5 ms
HIDS | W84 T1.35|0ON150 o7 1130 022 -0.64
«10.59 <06
HIDG | M2 4531 | DW1ED D46) 661 004 0,31 |Val.= 0.5 mfs
5.96 .34
HIDA | NTE 3562 |OM150 037| #A.33) «004 <058 | vel.e 0.5 mis
45.86 -0.54
N2 | N3 Z7.78 | ON 100 - 0% -0.00 -0.02 |val = 0.5 mie
M2 | Wim £3.76 | D150 D24 G422 oo 031 | vel.< 0.5 mfa
566 0,32
N3 | NC4 X344 | ONZ0D s 520 0. 07 | Wal.= 0.5 mfs
M3 [ NCA1 25,81 | D200 = hEd4)] 0N 0,14 | el = 0.6 mfs
M3 | 5G3 .58 | GNZ0O - 10T 0.m -0,34 | val = 0.5 mfs
M4 | MA1 T9.01 | DM1ED 07e| &20 006 0.20 | val = 0.6 m's
A441 -0.26
MB HO 18.08 | ON200 o 285 000 0.08 | Vel< 0.5 mfs
Mi | NCT 25.33 | D200 P «2.85| «0.00 0,08 |vel.< 0.5 mfs
NE | NID 17.28 | ONZ00 — 1.85 000 0.08 | Wal.< 0.5 mfs
MO [ MC34 21.04 | OM100 - 110 oo 0.14 | vel.< 0.5 m's
H1G | N1 19.34 | Dh200 2 102 Q.00 0.00 | vel.< 0.5 ms
NTD | NCaZ 26,64 | DN 100 — 083 oM 011 | vel.< 0.5 mva
H11 | NC12 16.14 | OM200 — .02 Q.00 0.03 | Vel 0.5 ms
WIZ | W30 16.54 | ONZ0D s 4151 <000 -0.02 | val s 0.5 mfs
N1E | NIT 18.08 | ONZ00 - 142 -0.00 -0.04 | Val.« 0.5 mfe
NG | NC1S 2545 | ONE00 - 033 oon 0.01 | val.< 0.5 mfs
NI1E | NCAB 29.90 | ON100 =t e o.M Q.10 | val.< 0.5 mfa
HIT | WE1E 2065 | QNI — 2.26( -0.00 <0.07 | val = 0.0 m's
1T | NCAB ¥5.13 | ON100 - 114 001 015 | val = 0.5 mf
M2 | MEE 47,02 [ DNZ00 = A4 003 0,27 |val.= 0.6 mfs
NZD | NCTE £9.65 | DNZ00 - 408 000 0.13 | val.= 0.5 mfs
M0 [ NC21 43 B4 | DWZ00 - 438 0 0,14 | vl = 0.6 mfs
W23 | MCEE G127 | ONE0D oy 256 000 -0.08 |Val.<0.5 m's
W23 | NC24 2824 |OM200 - 266 000 0.08 | Val.= 0.5 miz
N2G T 19.01 | ON200 s aon| 0040 0.00 | Wal.= 0.5 mfs
M2E | NC2E Z3.06 | Dh200 -, 474 000 0,02 | val.= 0.5 me
N2E | HCAE 3763 | ON100 = e8| 0.0 0.09 | Veal.< 0.5 mfs
M2T | NCAT 32,68 | DN 100 - 0.00( 000 0.00 | Val.< 0.6 mfs
MW30 | W50 §3.82 | 0N 100 e 08f| 000 011 | Vel 0.5 mfs
MA0 | NC31 32.32 | D200 . S41| 000 004 |valx 0.5 mis
H3Z | N33 20,01 | DN200 o -1.83 000 -0.08 | val.< 0.5 mfs
M3z | WC3t 3285 | Oh200 e 1.66( 000 0,06 | veal= 0.5 mfs
M3Z | NC43 Z3.63 | OM100 =t 0.00| 0.0 0.00 | val.= 0.5 mfe
M35 | MG 24.11 | D200 = 2533 000 -0.07 | val.< 0.5 mfs
N33 | HCAS 25.64 | DN100 S 040 000 0.05 | val.« 0.5 mfs
MW3E | W8S 15.08 |ON 100 e 1.56 001 0.20 | val= 0.5 mfs
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION
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Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Inicia | Firal |Longitud | DEmetnes | Couds| dem. |Cauds | Pardid. |Yelocidad | Comenl
m mm I's lin ..o s
N33 |MNCET 13,71 | D20 > 4.5 000 0.15 |Vel.= 0.5 mig
N33 |NCAD| 2312 [DN2DD = 404 | D00 -0.13 Wel< 0.5 mie
M3z | 551 567 | OG0 - =208 003 =042 |Wal = 0.5 mig
M33 | NGB 16.26 | D200 - -i0.78| D0z -0.3 |Val= 0.5 mia
M3 | NET 13.E7 |DN1DD = 345 0DOS 0.8 |Wel= 0.5 ma
H3Z |NCTE 20.51 |DN1ED = rE| Das 0. |Wel<0.5 mia
M5O |NCST 31.48 | DNI0D - .83 oM 0.1 Vel = 0.5 mig
M52 |MNT51 17.57 | DN100D - -0.59 ) -Duoo -0.06 |Wel<0.5mia
N3Z |NCHD 3261 | DD - 058 0oo 0.08 Vel =0.5 mis
MEE | N5T 14.01 | DNA00 - 0.3 000 0.04 Vel =0.5mis
MGG |NCSSE 503 | D10 - 03| 000 0.04 Vel = 0.5 mis
MNET | NGB 5208 | DMICD o -3 D00 0,04 Val=0.5mis
MN5a | M5B 43.78 | DN1DD i 03| 000 -0.04 |Val < 0.5 mig
MES | MNED 32.07 | DHADD - 034 D00 0.04 Wal< 0.5 mis
MG | MCET TT.02 | D00 - -034 | Hoo -0.04 Vel <05 mis
ME3 |MCE2Z 10.47 |DM10D - 1.88| 0 0.20 Vel < 0,5 mis
MG | NEGT 1063 | DN =od -345| 003 044 Wal<0.5 mis
MES | MRS 10.23 | D100 ns 245 D02 0.31 |Vel«< 0.5 mis
MGG |NCaS 31.42 | DhEo - L0 o3 0,20 |Vel< 0.5 mis
MEE | 5G2 9.15 | DNGOO - -19.24 | 000 0.07 |Vel.< 0.5 mis
MHTO | NTY 5.02 |DN10G - 23 o 0,28 el 0.5mis
M0 | NCED 2253 |DMWTO0 e 2y D03 <0.28 |Val« 0.5 mig
T | NF2 15,42 | DWT00 - 220 Doz 0.28 Vel = 0.5 mis
M2 | N72 | 20663 [DN1DD 20| 18| 00 0.02 (Vel < 0.5 mis
ol i 0.28
NG | N7T T4.E5 | DN150 Q73| -ra| 410 -0.40 Vel <0.5 mia
-8.53 -0.36
MNTT |NCT8 11,29 | DN1ED =i -t oz -0.40 Vel < 0.5 mig
N9 | N30 22.09 | DN15D 2| S22 DAz 0.8 Vel <0.5 mia
a4d 0.3
MEO | MEt 26,07 | D150 -y 520 o0z 0.2 Vel < 0.5 mis
MB4 |REDA 42,27 |DM1ED 0.42] 4173 D47 0.6 | Velmds.
-11.30 064
NGA | HGS 43,01 | D20 - 445 0N 0,94 |Wel= 0.5 mis
MC12 |NC13 30.35 | D200 - 067 000 0.02 [Val< 0.6 mis
NC18 | NC19 37.05 | D200 - -317| -000 =010 Vel < 0.5 mia
MC21 |MC22 §1.41 | DAI0D - 347 001 0.11 |Vl < 0.5 mis
MNC24 | NGC25 29.29 | D200 > 1.B5| D00 0.06 [Wel<0.5 mh
MC36 | NC3T 54.00 | D200 - AE| 0 012 |VWel< 0.5 mis
MNC4D | M4 1 32.09 | DM200 - -4 -0 -0.15 |[Wel < 0.5 mia
MC42 |NC43 356.65 |DN1DD - 03| D00 0.05 |Vel< 0.5 mig
MNCdd | NS4S 29.05 | DN1DD — 035 D00 0.0 (Wel=< 0.5 mia
MCdE | NCAT T4.52 |DM100 u 0.534| D00 0.0d |Vl < 0.5 mig
MNC48 | NC48 B5.60 | DNtDO = -0.z3| D00 -0.06 Vel < 0.5 mig
MCE3 |NCS54 4561 |DN10D - 0.28| 000 0.04 |Wel< 0.5 mis
MCS4 | NCS5 19.68 | DN1DD - -0.03| D00 -0.00 Wel= 0.5 mis
MCE1 | MCE2 30.58 | D100 = 85| D01 <012 Vel < 0.5 mis
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE
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A DEL ALJARAZE67

Combirecion: Wi «HIDE

Inic:io | Final | Longliud | Diémeatros | Caudal dem. | Cawdal |Pardid. |Yelocided | Goment
m mm lis lig m.G.8 LT

HIDT | HCS 1161 DNZOD - 3.70) -0u00 <012 | Ve 05 s
HIDT | MCT AT.48 | DN20D - am| 000 012 (Vel< DLBEmis
HIDZ |NT13 16.78 | DN20D - 0.00| .00 0.00 | Vel = 0.5 mvs
HID2 |NGCAS 1747 | DNZOD == 0.03| 00 000 Vel <D.5mis
HID3 |NC34 28.39 | DNZ0D - ama|p o000 DG (wed.< 0.5 més
HID3 |NC35 20.83 | DN200 - -3.04| 000 -0.10 | Ve« 0.5 mvs
HID4E | W12 B D | D00 == Q00| 00 000 Vel < 0.5 més
HIDE | N2T 16.92 | DW200 - 0.00| 000 000 (Ved.< 0.6 mis

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
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Imico | Final |Longiud (Didmelrcs (Caudal dem, | Gaudal | Pérdd, | Vefocidad | Comand,
m mm Vs s mig.a. s
HIEDS | N4 1268 | DM 16D T2 0.0z 040 | Wil < 0.5 mis
HIDE | MBS T1.36 |DM1BD ar| J73| -0 04 | Vel <05 mis
-T2 -040
HIDE | M2 4531 |[DM 15D 045| -B35| -0.05 -00236 | Vel < 0.5 mis
-5.80 -035
HIDE | WG 662 | DN 150 037| B4av| -0.03 -0
E-R ] <052
M2 [ NT3 2778 | D400 - L69) -0.00 D07 | el < 005 mis
NZ | N3 2376 DN 15 nz4| <Aoo D02 N34 el <05 mis
H.1T <033
M3 | MCA 3044 | D00 — 520 oo D17 | Wel.< 05 m's
NS | NCa1 2531 | D200 554 .01 i | Vi < 3.5 mis
NZ | 563 & 6B | D200 nix A0TE| <000 20034 | Vel < 0.5 mis
el ME1 TOu01 | DN 5D 0. B23 0.1a 035 | Vel < 0.5 mis
Tz D0
ME NG 1608 | DN20K - 285 .00 009 | Vel < 0.5 mia
NE | MCT 2533 | D200 —_ 285 | -0.00 -0u08 | Vel = 0.5 mia
MNE | NiD 17 28 | DN200 —— 185 .00 D06 | vel = 0.5 mis
NE [ MNC4A 2104 | DM 10D —_ 110 0.0 14 | Wil o= 0.5 mu's
NI | N1 1834 | D20 -— 14z 0.00 003 Vel = 05 mig
MN10 | HCAZ 2664 | DN 100 —— 0as o.M GRERR L T T
M1 | WC1Z 16 14 | D200 - 102 0.00 D03 | val <05 mis
N12 | M3 16.94 | DM200 —_ 51| -0.00 -0002 | ¥l .= 1.5 muta
NiG | NiT 1905 | D200 —— =111 | -0.00 <004 | el <15 mis
N1 | NC15 2545 | DM200 - n3iz 0.00 D0 | Vil = .5 M
MiG | HCAG 2890 | CM100 - nTa o.m D10 Vel < 3.5 mis
MIT | NC1a 2085 | DM200 e 2.0 | <0u0D 007 | Vel < 0.5 mis
MNAT | NCa9 3513 (D100 - 1.14 o.m D15 | ¥el <05 m's
N2 | MES 4702 | D200 — £46 | -0.03 027 | Vel €08 mis
MN20 | NG9 | 2085 [DNZDD 406( D.00 043 | Vel < 0.5 mbs
M20 | MC21 4884 | D200 - 437 0o D14 | Vel <05 mi=
ME3 | MC22| 5027 |DM200 - 266 -0.00 008 | Vel = 0.5 mis
MNZ3 | NC24 2B.34 | D200 e 256 0.oa [U0E | el <05 mis
N2 | M27 1904 | D200 - QA 0.0 D00 Vel < 05 mis
W25 | HC25 23006 | DN200 e Q.75 | -0.00 =002 | Vel < 0.5 mis
M35 | NCaA 3783 | DN 100 — n&e 004 009 | Vet.< 0.5 m's
B2T | NCaT 298 | D100 - Doog 0.00 D00 | Wil = 0.5 mis
N30 | MED 1392 | DM 100 — Da0 0.00 11| Vel < 0.5 mis
W30 | MC31 23T | DN2OD A.47 | <000 <004 | Vel <5 mis
W32 | A3 20001 | DMN200 e 8% <000 -0idE | Vel < 0.6 mis
M3Z | HG31 3285 | D200 - 1.86 0.0a D06 | Wit < 0.5 m's
M32 | HCAZ 2363 |DN10D — .00 0.00 D00 | Wl = 0.5 mia
M33 | NC34 2411 |DN200 - =235 | -0.00 -007 | ¥l =05 mi's
N33 | NCAS 2584 | D100 = 040 0.0 DOS | Vil = 0.5 mds
N33 | MNE3 1508 | DA 100 - 1.56 0.01 D20 | Wil =< 0.5 mu's
N33 | MNC3T 1871 | D200 - 4.58 0.0 DTS | Vel <05 mig
N33 | HC40 28.12 | D200 —_— 404 | -0.00 013 el < 0.5 mifs
M35 | 561 56T |DMNE0 — =208 -0.03 -04Z | Vel = 0.5 mis
N33 | MBS 1626 | DNZ0T — -14.36 | -0.03 -04E | Vel = 0.5 mia
N33 | NET 1387 | D100 _— i 0.06 D50 Vel = 0.5 mig
N33 | HET3 2051 |DM 15D —_ 1047 D.0a 058 |  WValmax
RIGD | MCS A1 48 | DN TO0 - Doan o.m D017 | Wed < 0.5 mis
M52 | MCET 1737 |DMN 100 —_ 058 -0.00 -008 | Vi = L5 mis
M52 | MES53 3261 |DN100 - [ 59 0.0a D08 | Vel <05 mis
M55 | BST 1404 |DN 10D — 034 | -0.00 004 | Vel = 5 mits
M55 | NC5S 503 |Dey 00 = 034 0,00 D04 | Vel < 0.5 m's
MET | BED B0 | DM 100 — 034 000 0004 | Vel <08 mis
M58 | NoE 48.76 | D100 - <134 | <000 =010a | el = {0 mis
MBS | BIED 207 |DM 00 - 034 (<0000 004 | Vel < 06 m's
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Iniia | Final |Longitud | Didmetros | Cawdal dem. |Caudal | Pardd, |Veloodad | Comart,
mi mm ¥z I'= m.ca. m's
NEO. [ WCE1 .02 | D100 - 34| 0,00 0.0 |Val< 0.5 mis
MBS MR 10.4T | D100 - 1.58 0.0 0.3 |Wal< 0.5 mis
MB35 | NET 10.8.3| DN100 — -388]| -0.04 -0.50 | Vel.< 3.5 mis
MNE5 (MNCED 10.25| ON100 - 2.89 0,02 0.57 |Wal.< 05 mus
MES |MNCES 3142 | DNED —_ 1.00 0.03 0.20 |Yeal< 0.5 mia
MiG | 52 15| DMNG0O = 2281| 000 <008 |Wal< 0.5 mis
MID [ NTi 5.52| D100 —_ 2.64 o.M 0.34 |Val< 0.5 mis
W70 (WCES 22 53| DM100 —_ -2.84| -0.04 0.3 |Val< 3.5 mis
MWTT [ NT2 15.42 | DX100 - 264 003 0.3 |Vel.<0.5 mis
MNTZ [ NT3 205663 D100 206 0.53 0,18 Q.07 [Wel.< 0.5 mis
2.54 0
NG | NTT T4.85) D150 0.75) 10.22] 018 055
447 054
NIT (MCTE 11.99| D160 - 10.22| -0.03 -0.68
K™ | W& 22 04| DMN150 Q22| -f23| 002 -0.35 |Vel.< 0.5 mis
-6.00 -0
MBQ | NE1 26.07 | NS0 - .23 003 0.3 |Val.c 0.5 mis
MB+ (REDA A2 23| DM150 042| -B.15| D04 -0A4B |Wal< 0.5 mia
TTE 0.4
HNG4 | NG5 45,51 | DNz00 - 4450 o.M 0. 44 |Wel, < 0.5 mis
MC12 | WMC13 Q036 | D200 — 057 0,00 0.02 | Vel< 0.5 mis
MCE | MGG | 37.06| DNZ00 - 37| 400 =010 |¥el.= 0.5 mis
MC21 | NCZ2 51.41 | D200 = 346 o.M 011 |Wel.<0.5mis
MNC24 | MC2h 20 29| D200 - 154 0,00 0.06 [Val<05 mis
MG | WNCET 5400 | D200 - =383 <0.0 =012 |Wal< 1.5 mis
MCA0 | MC41 A2.09] DMN2O0G = 470 0.0 016 |Val. £ 0.5 miz
MIC42 | WC43 JE.B5| DM100 —_ 038 0.0a 0.0 |Yel< 0.5 mis
MCdd | MC45 20.05| D100 - 0.35 0,00 0.0 Yl <05 mis
MNCAE | WCAT T4.52 | CM100 - 0.34 0.00 0 |Valo0.5 me
MCdA | WC49 BE5.60| DN100 —_ -023| -0.00 -0/08 | Vel.< 0.5 mis
M5 | MCSA 46.81 | DNADO —_ .28 0.0a 004 |Wal 0.5 mia
MCE | MCSS 1B.83 | ON100 — -0.03| -0.00 -0.00 |Wel.< 1.5 ms
MCET | NOEZ 30.55] DM100 — -1.95] 4Om -0,12 |Val.= 0.5 mg
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Cambiracidn: VIV +HID1+HID2
Inicia | Final |LongAud | Ciémetros | Caadal dam. |Caudal | Péndid. [Velbcdad |  Coment
m mem If= lis mo.a mis
HIDA | MiCS 1.6 | ONZOD — v 402 055
HID1 | NCT 37.98 | OM200 - 2.4 ( 000 008 |Vl < 0LE mis
HIDZ | N3 16,75 | DM200 -- B4 000 k41 |Wel.= D5 mis
HIDZ | NC15 17.47 | OMZ00 = 1158 ( .0 037 | W< 0U5 s
HID3 | NC34 20.39 | OM20D — TEE( 0GO1 024 Vol 0.Emis
HIDS | NG3& 20.93 | ON20D - -TE| 4m 024 | Vel < 05 s
HID4 | N1Z BAG|DMNZOD - -0.38| 000 -0 Vel < 0.5 ms
HIDA | MEF 16.92 | DM200 - 03| 0.00 001 | Wel< 0.5 mfs
HIDS | N4 12,68 | OMTS5D - 164 Q.00 008 | Val.< 0.5 ms
HIDS | NB4 ¥1.35 | OM150 or| -23%| 4m -0.13 [Val. < 0.5 mls
-1 64 -p0g
HIDE | M2 46,31 |ON1E0 o451 0Fa| 000 04 | Wal.< 0.5 mis
1.4 07
HIDE | NTE 36.62 | DM1S0 037 163 000 <0009 | W< 005 s
-1.23 Sy
M2 | WNT3 27.76 | OM10D - 147 001 015 | Val.= 0.5 mis
M2 | NP3 231.7E | OM150 D24 -0.63| -0.00 004 | Vel = 05 mis
0.00 0100
N3 | NC4 30,44 | OM200 -_ 1663 | 008 {160
M3 [ NCa1 26.31 | OMI00 — g3 002 037 | Vel 06 mis
N3 | B3 .50 | DNZ0OD - are2| 006 087 | Wel.mie
M| WB1 T4.01 | OM150 0T 065 001 .05 |Wel < 0.5 miis
1.64 009
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Nombre Obra: URB.

SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Inigo | Finel (Longiud | iameros [Coudal dem. | Caudal | Péndid. | Veocidad | Comenl
m mrn Ve s |mxe.a mia
NE | N2 16.09 (D200 = 163 Doo 005 val = 0.5 mig
HWE | NCT 2533 (DN200 - -163( -D.00 4005 | Vel < 0.5 mia
NS | N1O 1728 (D200 — 285 OO0 0.09| el <0.5ms
HE | NCA4 2104 (DM100 — 22 -0n A6 | el < 0.5 mia
NED | N1 1834 | D200 — 431 Doo 014 | Yel <05 mis
NIO | NCaZ [ - 26.64 |DNTDO - -1.46( -00Z 018 | Wal = 0.5 mf
NIT | NCTZ 1614 [ D200 = 431 Dao 014 | Wel < 0.5 mis
N12 | N3O 1684 [ DM2040 £ 483 -DO0 .03 | Vel 0.5 me
NIG | N7 18,08 | D200 . 13| 00z {036 | ol < 0.5 mis
MIG | MCIS| 2648 |DMNI0D — 1204 ( DOZ .36 el 0.5 mis
MUG | MC45 ) 20050 (D100 - 72| -0 .08 Vel 0.5 mis
NI7 |NCi& | 20085 |DNI0 = A143| =042 036 | Wal < 0.5 mis
MET7 | MC49 3643 (DN10D - 041 000 0.01 [ Wel.< 0.5 mis
M2 | MEd 47 02 | D204 - A08d4 [ <015 0.3
N30 | MC19 | 20086 |DNI0D — 1326 ( D04 .42 | Vol <05 mis
M0 | MC2 48.84 (DN200 - 850 DOz 0.27 el <0.5 mis
MZ3 | MC22( 5027 |DMNI00 — 477 -0 018 | Wal.< 0.5 mis
MNZ3 | MC24 | 2834 |DNZO0 = 477 D00 G415 Wek < 0.5 mis
N3G | NZT 1801 (D200 - 124 D00 004 | Wal < 0.5 mis
N3G | MC25( 23.06 |DN20D — -285( 000 009 Yel.<0.5 mis
NI | MCaE | 3785 |DNI0D e 171 D03 0.22 el < 0.5 mis
M2V | MCAT | 3295 |DN1OD - 182 D03 .21 | Vel 0.5 mi
N30 | M50 1392 (DN 100 e 0S5( 0.0 0.07 [Wal.< 0.5 mis
N30 | MCH 3232 (DM200 e -1.36( -D.00 0.04 | Wal. < 0.5 mia
N2 | N33 20071 | DN20 = <418 ( -D00 0.13 | Yel < 0.5 mia
MN3Z | MCH 3285 (DM200 — 183 O.UOo 0.06 | Yal.<0.5 mia
N3Z2 | NCA3 | 2363 |DNT0D Ay 236 DO+ 030 Vel <0.5mis
N33 | NC34 [ 2477 |DNZO0 - £81( -0 022 | Wal = 0,5 mie
N33 | NCAD [ 2084 |DNI0D o LT DOS 0.0 el < 0.5 mis
N33 | NE3 1509 (DN 100 = 181 Doz .24 [ Wal = 0.5 mig
N3 | NCAT 1871 | DH200 i B46| 0N 028 vel 0.5 mis
N33 | MCa0 | - 2812 |DNZDO — 84 -0 022 | val 0.5 mig
N3 | 561 56T |DMA0 -— 423 010 0.84
Nag | NOG 16:26 | DNZ00 et 473 -nOo 115 el <15 mis
N3G | BET 13.87 (D& 100 - 213 | D02 037 | Vel < 0.5 mis
W3R | MCTa (2057 | DM = ZB0( oM 0,15 el =05 mis
MED | MCE1 3148 (DM10D — 055 ( D00 007 [Wal < 0.5 mis
BEE | MGE 1737 | DN To0 - 024 ( 000 .03 Yal < 0.5 mis
ME2 | MCE3 3281 (D100 — 024 DoOO 0.03 | Wel.« 0.5 mis
MES | MEF 14.07 | D100 T .60 -0.00 00008 | Wal.= 0.5 mis
MEA | NGS5 503 (DN 108 - 085 | DO0 0.08 | Yal < 0.5 mis
MNET | ME3 5208 [DM100 — 4488 ( -0 A0.08 | el < 0.5 mis
M54 | MER 48.78 (DM 1040 e £.88 -0.01 009 | el 0.5 mrs
N33 | MED 32007 (DN100 - 488 -0.01 A0.08 | Yel.< 3.5 mi
MNEO | NCB1 T7.02 |DN100 - dEG | <0009 008 | Wl <05 mis
MNEJ | NCEZ 10AT (D100 — 181 o 0.24 Vel < 0.5 mig
MNES | NET 1083 (DN 100 = -213( - 027 | Wel < 0.5 mis
MNES | MCED 1023 (DM 100 — 113 000 074 [ el <05 mia
MES | MCBS| 3142 |DMNE0 — 1o0( 003 0.20(%el.<0.5 mis
MNBG | 5G2 B 15 (DGO = 2457 | -000 0.08 | val = 0.5 ma
NTd | NT1 552 (DNT0D - 086 ( 0.0 011 Vel 0.5 min
W0 | MCED [ Z253 | DM100D — 488 ( -0 .17 | el = 0.5 mig
NT1 | N72 15.42 (DM100 £ o8e| D00 01| Wel. < 0.5 mis
NTZ2 | N73 | 20563 |DNTDO 205 497 -0 015 | Wal = 0.5 mig
nas a1
NTB | NT7 T4 85 (DM 160 075 236| -0 .13 | Vel 0.5 mis
-1.B0 £0.00
NTY | HCTa 1199 [DN150 = -2.35( -D00 113 | Vel 0.5 mia
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
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Nombre Obra: URB.

SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Inicio | Fimal |Longiud |Diametros | Gaudal dam, |Gaudal | Pérdid. [Velockdad [ Goment
m mm lis s | mea m's
NTD | MBD 2,00 | D150 022 | 085 4000 =005 | Vel 0.5 mis
-0.63 -0
MED | ME1 2607 | OM1S0 == 0B | 000 008 [Wel.< 05 mig
N34 |REDT| 42.23|OM1S0 gaz| -2r7| om 016 | Vel< D5 mis
-Z. 33 -013a
G4 [ NCE 45,61 | D200 - 1813 0.08 058
NCTZ | NG 3036 | D20 = 3:80 .00 012 [Valk< 0.5 m's
NC 18| NCt8 2705 | DM200 -— 1234 | 004 -0L¥ | Vel 0.6 mis
WC21 | NC22 5141 | DM200 - 563 a.01 018 | Vel <05 mis
WC 24 | HC25 320 | DRIOE = 3.88 0.00 012 | Vel< D5 ms
NCIE | NCIT 54.00 | OM20D — -84 003 -0L27 | Wk o 0LG s
WCA0 | WC1 52.00 | OMN200 — -r.ea( 001 -024 | Vel c0LE mis
RMCAZ | NCAS 3685 | DMN1OD - 18| 4003 0024 | el <05 ms
MCA4 | MCAS 29.05 | ONTOR - =187 003 =025 | Vel 0.5 mis
MHG4E | NCAT T4.52 | OM1O0 — 147 4002 DA | Wal= 0.5 m's
NCAS | NCA8 B5.60 | OMN1OR — 080 0. DG (Val < 0.5 mis
WCES | HCE4 458 84 | DN1O0 - 0007 | 000 00 | Wel <06 mis
NG | HGHE 19,88 | ONIDD = D38| 000 <005 | val.< 0.5 mis
NCH1 | NCE2 3058 | DM 100 - 1,30 0.01 01T | Wl L5 s
Combinacion Vi +HID 5+HIDE
Inkoio | Final [Longitied [Dlimetros| Caudal dem. [Caudal Bérdid. [vekokad Carmrmmt
m lpall g ] LN s
HIEO1 | NGS5 1181 | DN200 - =371 00 -.12 |Wel < 0.5 mis
HIO1 | NCT 3T 06| OMZ00 - an n.ao 012 | val.= 0.5 m/s
HED2 |NC3 1670 | OMNZ00 —_ 0.0F 00 00 | Vial = 5 mis
HED2 |MC15 17 47 | OM200 - 008 000 {100 | Wal.< 0.5 mis
HID3 | NG 2835 | Op200 - 3.09 a0 010 | Wal < 0.5 mis
HIO3 |NC3E 2093 | OM200 = =1.0%| <0000 10 | Val.= 0.5 mis
HID4 | N12 B10| DRG0 _— 0.00) 000 100 | Vel <05 mis
HIDA | N2T 16.92 | DM200 - 0.00 0ao 0,00 | Vel < 4.5 mis
HIDG | N2 1268 | DN 50 - 1.41 a0 .08 | Val.< 0.5 mis
HIOS | N&4 7135 | OGNS0 0.7 1793 4B - 9¥
16,41 83
HIDE | N2 4531 | OM15D 0.45| -1.98| -4 011 |Val.< 0.8 mis
=1.53 {05
HiDg | NTH 36 62 | DM150 037 | -13.84| B17 .73
13,47 07
M2 | NT3 27 70| 0OM100 = 1.8 003 023 |Wal. <08 mis
M2 | NTQ 2376 | OM1ED 0.24 Q.00) 000 (.00 | Val.= 0.5 mis
N3 | NC4 38 44 | OR200 - 5.21 Xy 17 | Wel< 0.5 mis
N3 |MC41 25.31 | G200 - 5.55 Ty 018 | Vel.< 0.5 mis
N3 | 5G3 656 | OMN200 - 1076 M M | Val < 1.5 i
M | WSt TEO1 |OM1S0 0.7 Q.62 ao LM Vel < 0.5 mis
1.41 .08
ME | N9 1608 | D200 -- 286 000 .04 | Vel = 0.5 ms
NE | NCT 25335 | OM200 - -2 96| <100 {108 | el < 0.5 mia
NY | MO 1726 | DM200 = 1.88 a0 (.05 | Wal.< 0.5 mis
NEB  |NCA4 2104 | OMN10D - 1.10 13 .14 | Vel =15 mia
Mid | N1t 1834 | D200 —_ 1.03 a0 033 |Vel.< 1.5 mie
NiQ | NC42 265 | D100 - 0.33 g 011 | el < 0.3 mis
N1 |MCI2 1614 | BMZ00 - 1.03 oo 003 | val.= 0.5 ms
N2 | N3 1694 | DM200 - A5 L00 002 |Vel.< 0.5 mis
Nig | NAT 19.0% | QMO0 - 1.1 .00 <04 |Val.= 0.5 mis
MN16 |MNC15 25 45| OM200 - 0.32 a0 0. | Vel.< 0.5 mis
NG |MCAG 20 90 | D100 —_ o7 0 {110 | Val < 0.5 mia
MNIT |MCA8 2085 | DM200 - -2.25{ 0100 107 |Vel.< 0.5 mis
MAT NG4S 35 13| OMI00 = 1.14 LR U | Val <3 mis
MN20 | NEG 47 02 | D200 - H.44| 303 .27 |Val.= 1.5 mis
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Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB.

SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Inizo | Fimal |Longitud |Didmelros (Caudal dem, | Caudal |[Pérdd. | Vedocidad|  Goment
m mm (1] e m.g.@. mis
W20 | NC19 2065 DN200 - 407 [iT4Ti]} 0% Vel < 0.5 mus
MN20 | MG 48 84 |DA200 — 437 oo 014 | Vel < 0.5 mis
W23 | NC22 5027 (D200 - 255 000 .08 | Vel < 0.5 mis
M2 | MC24 2834 |DM200 o 258 0ao 008 val £ 0.5 miz
M26 | MZT 1901 |Ded200 —_ 100 D 0.00| Vel < 0.5 mia
N2E | MC25 23086 |DM200 —_ 473 000 002 el < 0.5 mis
MN2E | NC4E8 S7A3 D100 — 0.aE D1 009 Vel 0.5 mia
M2T | MCAT 5298 DM10D —_ (.00 nao 0.00 | Val < 0.5 mis
N30 | HED 1392 |D&10D —_ 430 nao 011 | Vel < 0.5 i
N3O | M3 3232 |DM200 - 142 -0oo J1.05]val.= .5 mig
MN32 | N33 2001 |DMN200 — -194 | -D00 -0.06 | Vel.< 0.5 mis
M32 | NI 32385 |DNZ2ID —_ 187 noo 0.06 | el = 0.5 mis
M32 | NCAS 2383 |DMN 103 —_ 000 L.aa 0.00 | Yel.< 0.5 mus
M33 | M3 24,17 |DN200 — -234 | -0go -0.07 | val.= 0.5 mig
N33 | NC4SS 25.84 D100 — .40 Dao 0.05 | Val.< 0.5 mis
M35 | MNE3 1508 (DM 100 —_ 156 nm 0.20|%al = 0.5 mis
M33 | NC3T 18.71 |DM200 - 458 Diao 015 Yal.< 0.5 mia
N33 | NCaD Z8.12 |DNZ] —_ 03| -Dgo 113 Vel = 0.5 mis
N33 | 51 567 |DMNED - =210 -Do3 -0.42 | Vel < 0.5 mig
M3a | NEBG 1626 |[DN200 - 1936 | -DO6 <164
N33 | NET 13,87 |DMADD - 512 nino 0.65
N33 | NCTE 2051 DM e — 1484 nia 0.84
M5O | MNCST 3146 (DNAOD —_ a0 nom 011 | Wal = 0.5 mig
MEZ | MGET 1737 |DNAD0 - 455 <000 .08 ¥al = 0.5 miz
PMSZ | NC53 3267 |[DNTO0 - .58 Do 08| el = 0.5 mig
MGG | MET 14071 (D100 {34 | -0gg 004 | val.= 0.5 mig
MES | MCRE 503 D100 - {34 oo 0.04 | el < 0.5 mis
MNET | MBS G2.08 (DMK - {34 <000 .04 | Vol = 0.5 mis
MS& | ME9 48 76 (D 100 — L34 | 0000 0004 el = 0.5 mus
MES | MED 32,07 (DMA00 - 434 000 .04 | Vel = 0.5 mis
MED | MCE1 T702 D100 . 4341 000 <04 | Vel < 0.5 mis
ME3 | MCE2 1047 |D&100 - 1 56 Bid 020 | el < 0.5 mis
MBS | MET 1085 D100 — 512 | D06 .85
MBS | MCED 1023 (D100 — 412 Do4 0.53
M5 | MCES 5142 |DNAD - 100 Dg3 020 Vel < 0.5 mis
MBS | SEZ 916 |DaJand - -28.40) -000 010 Val. < 0.5 mis
MNFD | N 552 |De4100 —_ 3487 naz 048 |vel< 0.5 mig
NTO | MCEG 2253 |Da10D —_ =347 | -D0E 0.48]val = 0.6 mis
NT1 | NT2 1542 |DN100 - jar nas 045 Yel < 0.5 ma
MT2 | RT3 20585 |Dal 100 2ma 182 o1 025 |vel = 0.5 mis
iar 046
NTE | N7 T4.45 |[DM150 05| <1458 -0Da3T -0.33
41384 £.78
NTT | NGTE 11.95 |DN150 — 14559 | -D06 <133
MT9 | RMBED 2208 (DM4ED 0.2 LB27 000 004 | Vel < 0.5 mis
.00 0.00
HAD | MET 2607 D150 - 4z | -00d 004 | el < 0.5 mia
MB4 | RED1 42 23 |Dal 180 042 | ATSE| 036 0881 WVelméaw
1713 £197
NG | HCS 4851 [DMN200 - 4 46 oo 14 | Vel < 0.5 mia
ME1Z | NC1Z 3036 |DNZ00 —_ .58 noo 0.02 | el = 0.5 mis
HC18 | NCig F7.05 [DMN20D —_ -3.16| -Duoo -0.10] Yel.< 0.5 mia
W29 | NC2Z 5147 |DN2DD - 346 nm 211 | Vel = 0.5 mis
W24 | NC25 2828 |DN200 - 164 Diao 005 Vel < 0.5 mis
W36 | NEIT 54 00 |DN2DD —_ -3.84 | -DA -0.12] Val = 0.5 mig
MEAD | M9 3208 |DN200 —_ -440| - 05 Yal< 0.5 mia
NCAT | NCAS 3585 |DNI0D —-— .38 naon .05 |val = 0.5 mis
MCA4 | MCAS 2805 |DM10a - 0.35 Do 0.0 | Vel < 0.5 mia
MICAE | NCAT 7452 |DN10D — 134 naon 0.04 | vel < 0.5 mi5
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE
ENTRADA
TEXTO REFUNDIDO 07/09/2022 09:34
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENIA DEL ALJARAZE67
Listado general de la instalacion
Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
inicio | Final |Longitud | Diémetres | Caudal dem. (Caudal | Péedid, |Vedoodad |  Coment
m mm s s m.iéa mis
MCAE | NC42 6580 | DMI00 - -025| -0.00 0,03 |Wel= 0L mi=
NC33 | NCHa 4681 | D100 - 126 0.0 0.0 | Wel=< 0.5 mis
RICS | NCSS 10 36 | DMIOD —_ 03| 0.0 -1.00 | Wal< 0L me
MCET | NCEZ F0.56 | DNA0D — -85 0. -0.12 |Val= 05 mis
Carginacion: VIV vHED3+HIDA
Wichy | Fingl |Longihed | Cramesns ] Caudal dam, | Caudsl | Pérdd, |Veloddad | Coment
m mm I's Iis mea s
HIDT | HCE 11,81 | Od200 = SEER| 0 4128 [Vl < 0B mis
HIDT | NGT 3T 93| DNZOD - aES| 0Me .23 |Val< DL mes
HIDZ | NGA3 16 79| D200 - <028 400 0.0 |Wel< L5 mis
HIDZ | WCAS 17 4T | DNZ00 - 028 000 0.0 |val < 0.5 mes
HIDS | HC24 | 28.39] DN200 - Q40 000 0.0 |val< 05 m's
HIDZ | NC35 20083 | DN2D0 — -1540) 003 .48 [Val.= 05 mie
HIGH | W12 B0 D200 - 324 000 43,10 [Wal.< L5 mis
HIDA | WET 16 B2 | ONZ00 - -11.76| 0.0 .57 |Val = 05 mis
HIDS | W4 1268 D150 - 1.64 0,00 0,09 |val.< 0.5 m's
HIDS | WE4 T1.35| CN150 ory) -23%) M 113 [Val= 05 s
=154 1.8
HIDG | N2 a5 31 | DN1ED 045 0.78| 000 0.04 |Val < 0.5 m's
1.23 a.07
HIDE | WT& AE A2 | DM ED 037 -160] -0.00 008 |Wal.= 06 m's
-1.23 .07
w2 TS| 2779 D] - 1.17 Do 015 | Wl = 0.5 mds
M2 Nrg 23.76| DM150 D24 -0.63| -0.00 1.0 |Vl L5 s
0.00 0.0
W3 | WG 36 A4 | D200 - 10.53%| 003 55 | el = 0.5 mvs
N3 | NG44 25.31 | DN200 — 1515 Q.05 043 |Wal=< 0.5 m's
W3 | 5G3 B .58 | DN200 - -25.54 | 08 -1.531
2] HE1 T | DM15D o 065 OO 0.5 | Weal= 05 m's
1.64 .0
] N3 1609 | DHZ00 - 314 o.om 0.26 |val= 05 m's
WA | MNCT 25.33 | D200 - -3.14| 0.0 -0.25 | Val.< 0.5 s
L] W10 1728 | DNZD — 4.38 n.oa 014 |val= 0.5 m's
NE | NG44 21004 | DN0D - ars| o8 0,43 |Val < 0.5 m's
NAO | KA1 1834 | D200 - 1.18 .00 0.0 | sl = [L5 s
H1D | NC42 2664 | DN1MD = 321 n.or 241 |Val.< 0.5 mes
N1t |NC12 1614 | DHNZDD — 1.18 0.0g 0. | Val.< OL5 riv's
MN1Z2 | M0 16,84 | ONZ00 - ~368) .00 012 |Val= D5 m'e
MNIE | M7 15.09| DNZ0a - -2.78| 000 -0.08 (Val = 0.5 m's
NG | NC1S 2545 DNZD0 — A7 D00 0. |val= 0.5 m's
H16 | HC48 2880 | DM10T — 2.61 LG5 153 [Veal= 0.5 mls
HAT | WC13 20065 DNZI0 - -560) 000 1,13 |Val = DA mie
M7 | HC49 A5 13| DNIDD — 291 D08 13T [Wal= 0.5 m's
N2D | MBS AT 02 | DN200 — -20.11| 013 .64
N2D | HC18 20 85| DN200 — T.51 om 0.24 | Vel < D5 m's
MNZD | HC21 A6L84 | DNZDD - 12.60 0.05 040 [Weal= 0.5 m's
23 | NC22 S0.27T | D200 — -10.78| D04 -3 | Vel 05 s
NZ3 | NC24 26.34 | DMN200 — 10.78 D.02 0.3 | Val= 0.5 nv's
MNZE | NZT TR | DNZDO - 10.0% oo 132 |[val= 0.5 m's
M2E | HCZ5 2306 DN20D — -5.08| 0.0 0,29 | Wal.= D5 my's
NZE | NCA3 37 B3| DN1DO — -1.08| -0 0,14 |Val = 0.5 m's
N2T | NCAT 3283 | D100 — -1.7 -0.03 1. 22 | Vel = DL5 m's
N30 | MNS0 1382 | D00 — oor 0uod 0.m (val< 05 mie
N30 | NG 32 32 | D200 — -3.76| -0.00 -0.12 [Vel.< 0.5 m's
MH32 | N3 20001 | D200 — -1.90| D00 105 [Val= OG5 iv's
HN32 | NCH A2.85| D200 — 421 000 013 | Wed = 0.5 mds
N32 | NC43 23.63 | DN100 — -2.31 .04 -0.29 | Val= L5 mv's
N33 | NC3 2411 | DN20] - 0.35] 007 0.0 | Weal= L5 m's
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB

. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

micky | Firal |Longilud |Didmeros (Ceudal dem. | Caudal | Pérdd. [Velockdad | Comenl
m rmm Is. Vs ML ms
M33 | NCAS 23,34 [DN10D —_ 223 -0.04 0.28 | val.« 0.5 mia
N3BE | NE3 15.09 (DM 100 . 23 003 0.5 | el = 0.6 mis
N3B | NC3T 13.71 |ONZ03 - 16.80| 0.05 0.54
MEE | KCAD 28,12 |DM200 = EES| -0.03 -0.43 |Val= 0.6 mis
M3B | 851 3.67 |DNED —_ G654 -0.18 112 Velmax.
N3O | MEE 18.26 |DN200 - 4.73) 000 0.18 | val < 0.6 mis
B3O | WET 1387 |DM100 213 0.02 0.27 | el = 0.5 mis
N3G | NGTB 20,51 |DM1ED - 280 0.0 0,15 | Val = 0.6 miz
NS0 | NCS1 31.48 |DN10G - 007 | O0.0¢ 0.01 | val < 0.6 mis
MSZE | NCS1 1757 |OM 100 — 024 0.0 0.03 | el = 0.5 mia
MNE2 | NCEZ .61 |[DN100 - L.29) -0.00 0.03 | val = 0.6 mis
NS6 | NST 14.01 (DN 100 sos 47| <001 «0.15 | Wl = 0.5 s
HEG | NCSS 503 ([DN100 - 147 0.00 015 | Val < 0.6 mis
MET | NSE E2.08 |DM100 - 117 | -0.02 0,15 | Val = 0.6 mis
HSB | N3G 43.TE (ON10D — 147 002 <015 | val < 0.5 mis
WN5D | MEO 32,07 (DM 100 - A47| 001 315 | val < 0.6 mis
HED | HCE1 TE.OZ | D100 — -147| -0.03 0.1% | vial. < 0.5 mis
HE3 | NOG2 10,47 |DMA0) - 23| 001 0.3 | Val = 0.6 mis
WES | NET 10.33 |ON 10D - =93] -0.01 02T | vial = 0.5 mis
NGS5 | NCER 1023 | D100 — 193 o.on 014 | vial < 0.5 mis
NES | NCES 31,42 |DNBD —_ 1.00( 203 0.3 | val = 0.5 mig
WEG | 552 .15 |DMG00 - 2485 | -0.00 0,08 | Wal = 0.5 mis
HTD | NP 5,52 |DMN1DD -— 0.8 | 0.0n 041 | Val= 0.5 mia
NTD | NCEE 22,53 |ON100 —_ 083 -0 -0.11 | vl = 0.5 mig
N7 | NP2 15.42 |ON10D - 03| 0.00 011 | el = 0.5 mis
WTZ | NP3 | 20553 |DN10D 206 -.47| -0.0d -0.45 | Val = 0.5 mia
D.ga 0.1
WNTG | NPT T4.85 [OM15D 07h -2235| -001 =013 | val = 0.5 mis
1.5 =010
NPT | NGTE 11,95 DM 15D - 235 -0.00 0.13 | Val = 0.6 mis
HTE | K30 Z2.08 |DM15D 072 0B85 -0.00 0.0 | vl = 0.5 mig
L.E3 0.0
Han | W31 265,07 [OM150 - .05 -0.00 0.08 | vl = 0.5 mis
mNEd |REDM 4223 |DM1ED 043 277 | 001 <018 | Val= 0.8 mis
235 -0.13
MC4 | NCS 49.51 |DMN200 = =N 0.03 051 | el 0.5 mus
NCA2 | NG 0,36 |DM200 - 0.Fa|  0.00 0.02 | Val = 0.6 mis
MC18 | NC13 37.05 |DN200 - E.B80| 001 0.21 | val < 0.6 mis
NC21 | WG22 | 5144 |DN200 - 11.68 004 0.37 |val = 0.6 mia
MC24 | NC25 29,20 |OM20d — B.B7 | 0.02 0.31 | val.< 0.6 mis
WIS | NGAT 54,00 |DM200 — 16,95 -0.08 051
M) | G4 32,08 |DM200 - 1440 004 0,48 | val = 0.6 mis
MNCAZ | NCAZ 35,85 |DM10D —_ ZTa| ooT 035 | vial = 0.5 mig
MHiC44 | NG4S £3.05 [DM 100 — 30| 0.0 0.38 | vial < 0.5 mis
MNGCAh | NCAT T4.52 |[DN100 - 216( DOop 0.27 | vial.= 0.5 mis
MNC48 | NC48 G560 | D100 - <20 -no7 -0.2% | val < 0.5 mis
MNCS3 | NC54 45,81 ([ON10D —_ Q.55 -0.01 -0.07 | val.« 0.5 mig
NG54 | NG5S 19,88 (DN1DD - .65 -0.00 -0,11 | val = 0.5 mis
MCE1 | NCEZ 30.58 ([DN100 - -1.7d| -0.03 -0.23 | el = 0.5 mis
Combinaciin: Viv+HIDZ+HIDE
inicky | Final | LongRud [ametres [Coaudal dem, | Caudal [Pordd, | velookad | Gomen
m mem Vs s m.o.a m's
HIDT | MCS 11.681 | DN 200 — 4.5 | 00 -0.27 |Wel< DB ms
HION | NCT 37.93 | DN200 - a.54 | 002 .27 Vel < 0.5 ms
HID2 | N3 16.79 | DM 200 - 8| 40 -0.23 | Vel <05 s
HIO2 | NC15 1747 | D200 —_ .84 40 -0.25 |Val. < 0.5 mis
HICD | WG3s 28,39 | DN 200 - 5Sa8) O 0,19 Vel < 0.5 m's
HID3 | NC3E 20.53 | OMN200 S98| 001 <019 |Wel.= 0.6 mis
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Inicia | Final | Longilud | Didrneinss | Coodal dem. | Caudal| Pérdid. [ Veloodad | Comenl.
i Ll 1ia Va .G s
HiDa | W12 B.10| DNEDD - 0.9 400 4.0 |Wel.< 0.3 mis
HIDE | M2 1682 | D200 — D.gE| 000 0.03 1Val < 0.5 mig
HIDS [ W4 1266 | DNASD - o2l 002 0.40 Vel = 0.5 mis
HIDS | NE4 T1.35| OIS0 or) 773 amn 4144 Vel <0.5 mis
-T.02 -0.40
HIDE | M2 4531 | D150 045) <635 4005 A3 [Val<0.5 mis
-5.80 4055
HIDG | NTE 36 62| DNTSD 03r| -Bar 008 -0 54
-B.10 4151
M2 | NT3 2779 | DN100 - -0.64| 4000 40.07 |Wal.= 0.5 mis
M2 | N3 £3.76 | DNISD D+ 601 402 0.3 Vel = 0.5 mis
-BIT 4153
M3 | NC4 3844 | D200 - 1004 o3 0,32 |Vel<0.5 mis
N3 |NCHY 2531 | DD — 760|001 0.24 |Val <05 mia
N3 | SG3 B.56 | DMZ00 — -17.64| <0.03 -0.36
M| NET THOT | DMES0 e BIEF W 0.3 |Wal< 0.5 mig
.oz 040
ME | N9 1600 | DM200 - 779 oM 0.2 |Val.< (.5 mis
ME | MCT [ 2533 DN200 - .79 D01 .26 [Vel.=10.5 miz
M8 | W10 17.26 | D200 - TA6] 001 0.2 |Vel<0.5 mis
ME  |MNC42 21.04 | DNIOD - 014] Q.00 0.2 |Val.<0.5 mig
W10 | M1 18.34 | D200 — B.O0&| 0.01 .26 |Wel.<0.5 miy
W10 | NC42 26.84 | DNTOD - 041 4000 A0.05 |Val.< 0.5 mis
N1l |HCI2 16.14 | DM20D — BO0s| 0.01 0.26 |Val<0.5 mis
W12 | W30 1694 | D200 — -1.43| -0.00 1.05 |Val.< 0.5 miy
W16 | N1T 18.08) D200 - -T2 am 4055 |Val.= 0.5 mis
MiG |NCAG| 26,45 |DN200 - 29 0.0 0.6 | Vel < 0.5 ms
MN1G M4 £ 30| DNIID = 03T 4o 0.0 |¥Wal < 0.3 mE
M1T |NC18 20085 | D200 - B34 QM 0.7 |Wal.£ 1.5 mis
MAT (NC43 ] 3513 | DNI00 = 0420 0.00 0.06 | Vel <0.6 mis
W20 | WEE 47 02 | D200 - «15.49| JL08 41.49 (Val.< 3.3 mis
NI0 | WC19 20,85 | DA200 - 1016 003 0.32 |Vel.<0.5 mis
W20 |NC21 48 84 | DNZ00 — 533 00 317 [Wel<0.5 mis
M2 |NCZ2 50,27 | D300 - 5.51) 411 4111 |Val.< 0.5 mis
M2 | NC24 28.34 | DN200 — 251 000 0,11 |Val.<0.5 mis
M2E | W27 19,01 | D200 5 D29 Q.00 0.01 |Wel.<0.5 mis
M2E |NCZS 23 06| DNAID =+ -1.63) 300 0,08 | Vel < 0.5 ms
M6 |MC4d 37 83| DNT0D — 140] ono2 018 Vel 0.5 mia
BT (NC4T 32 98| DNE00 ] 127 o0z 016 | Vel <5 mis
N30 | NS0 13.92 | DMT0D = 069 000 0.08 |Val.< 0.5 mi
N30 |NC3 3232 | DN20D - -241] 400 A1.07 (Val< 0.5 mis
M3Z | W33 2007 | D300 - =3.87| <4000 40,12 |Val.< 0.5 mis
N32 |NC31 3285 | D200 - 266  0.00 0.08 |Wal.< 0.5 mis
M3Z |MC43 23.85 | DN10D —_ 131 001 Q.17 |Wal< 3.5 m's
W33 |WC3 24 11 | D300 ™ 5.25| 4000 0. 17 |Vl 0.5 mis
N33 |NCAS 2584 | DN1OD — 136 002 07 Vel <05 mia
M35 | NE3 1508 | DNTOD =+ 1.7 002 323 |Wal.< 35 mis
M3IS |MCET 18.71 | D200 — T43| o001 0.24 |Val.<0.5 mis
M3 | NGO 2812 | DN200 = -£.19] a0 40,13 |Val.<0.5 mia
Mag | 5G1 GG7T | DsE P d.1a .06 A3 | Velmax
M38 | NEG 16.26 | D200 — -14.36| 0.03 A0.46 |Vel.< 0.5 mis
Mg | MET 1387 | D00 - 2pa) 008 0.50 |Val.< 0.5 mis
M3g (MCTE 2057 | DS = to4ag) o8 L)
M50 |NCB1 3148 | D800 - 063 00 0.08 |Val.< 0.5 mis
M52 |MCE1 1737 | DHOD - .38 000 41.06 (Vel.< 0.5 mis
M2 |NCE3 F2.87 | D100 — OD.3&E] Q00 0,05 |Wel.< 0.5 mig
M5E | M&T 14.01 | Dx100 — -0.55 4000 .07 | Val.<0.5 mia
HN5& |NCSS 505 | DNIOD — 0.55] Q.00 0.07 (Vel.< 0.5 mis
MGT | NOSE 52 06| ON100 i 0.5 4am ALO7 Vel <10.5 mis
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB.

SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

miticy | Final | Langilud | Digmetros | Caudal demn. | Caudsl |Pérdid | Velocided | Camenl.
m min s U m.ea s
M5B | WSB AE.73 | DNI00 ¥ 0.5 -4m -0.07 |Vel = 0.5 m's
N53 | NGD 42.07 | DNAG0 R 4.55) -0.00 -0.07 |Wel.< 0.5 m's
MNED | NCE1 I7.02 [DNI00 - 055 -0 -0.07 |Vel = 0.5 m's
ME3 | NCE2 1047 |DN00 e 1.7 0.01 0.23 |vel< 0.5 m's
MBS | NBT 10.E3 | DNG0 =i -5.68| -0.04 -0.50 | Vel = 0.5 m's
NG5 | NCEB 10.23 |DNA00 r 2F9) 002 0.37 | Vel < 0.5 m's
NES | KNCES 31,42 | DNED e 1.00] 003 0,20 |vel < D.5 m's
MEE | 5G2 2,15 | DNEQD S =28.Ba | -0.00 <001 |Wel < 0.5 in's
NG | N7 5.52 |DNIOD r 264 o0 0.34 Vel = D.5 m's
NTD | HCES 22.53 |DN130 - 24| -0.04 <0.24 Vel = LS m's
NTT | W72 15.42 |DNI00 e 264 003 0.34 |val.< 0.5 m's
NT2 | HT3 | 20663 (DN100 06| D0 0 Q.07 vl = 0.5 ms
264 0,34
WNTE | NTT T4 BS5 |DNAS0 075 1021 098 -0.53
847 «0.53
NTT (NOTE)  11.53 [DN1S0 - 1021 -0.03 0.8
NTG | NaD 2Z2.09 | DM1S0 022 £X1| -002 <035 |Vel.< 0.5 ms
.01 <033
ME0 | NSt 26.07 | DN1S0 = £.23| -0.03 -0.35 |Wel. < 0.5 m's
N&4 |RED1 42.73 | DN1S0 042| £15| -0.08 <048 | Vel <05 m's
-7.73 -0.44
MC4 | NCS 48.51 | DN200 e 2.28| 0.03 0.3 | viel. < 0.5 mfs
NCI2 [ MG 3036 | DNE00 = .61 .ot 0.23 | vel.< 0.5 m's
N8 | NGB A7.05 | DN200 o |25 -0.02 -0.29 |Vel.< 0.6 m's
MCE [ WCT2 5141 | DhE o 4420 00 0,14 |vel. < 0.5 m's
MNC24 | MCZ35 28.29 | DMN200 - 260| 0.00 0.0 | el = L5 my's
N3G | NCET 34,00 | D00 et 573 002 021 | Vel = 0.5 m's
MNCAQ | HCA1 32.09 | D00 s £.65| -0.01 0. Vel = 0.5 m's
MCAE [ WC43 3655 | DRG0 - 065 -0.01 <011 |Vel = 0.3 m's
N | MCAS 28,05 | DNI00 e Q61| -0.00 -0.08 | Vel « 0.5 m's
MCAG | MC4T T4.52 | DMIG0 et Q82 002 <010 | Vel < 0.5 m's
MNCAS | HCAD 6560 | DMNIO0 r Dag) oo 0.06 | el = 0.5 m's
MICET | WSS 4681 |DNI00 o o.o7|  0.00 0.01 |vel<D.5 m's
M5 | MCSS 19.63 |DNI00 e 0.24| -0.00 -0.03 | Vel < 0.5 m's
NG [ WOG2 30,549 | DHIa0 ik A6 oM 013 |Wel = 05 m's
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Cornbrinaadn. WV «HID1 +HIDOS

Inbcin | Fimal (Longitud | Diameatnos | Cawudsl dem. | Caudsl |Ferdd, |Velocidad | Coment
m mm g g mea mis

HIDT | NE5 11.61 |ONZ00 — -11.5% 0.0 BT | Vel 0.5 mls

HIDA | NGT 37,98 |ONZOO - 43| -0.00 11| Vel < 0.5 mis

HIDZ | HE13 16,78 | DNZ00 e 4.565 0.0 35| Val.< 0.5 mis

HIDEZ | NC1S 1747 | DMZ00 e 4.5 -0.00 <315 | Ve, < 0.5 mis

HID3 | MC34 28.3% | DN 200 - E.10 0. 16 | Vel.< (.5 mis

HIOE | N3G £0.93 | DNZ00 - £.43| -0.00 <016 | Wol.< 0.5 mis

HiD4 | W12 .10 | D200 us 0.0 0.00 (00 | Vel.< 0.5 mis

HIDs | W27 16,592 |DM200 - L.31) -0.00 00 | Vel= 0.5 mis

HIDS | N4 12,68 | D150 san 41| -0.0 025 | Wil £ 0.5 mus
HIDE | ME4 T1.35|DN150 a7 -41.30| -0.22 064
-10.59 kG0

HIDE | M2 45.31 |DN150 045 &.51 0.04 031 | Vel < 0.5 mis
5.4 03

HIDE | NTE F6.62 |DN150 0ar| £33| -0.04 36| Vol < 0.5 mig
0.5 =034

M2 | MNT3 2779 0N 100 -- L45) -0.00 =002 | Vel = 0.5 mis

Mz | W73 23,76 |DN150 024 542 o.o2 131 | ¥ab.< (15 mis
5.64 03z

M2 | HCH 28,44 | D200 -- 13M 0.02 k41| Vel.< 0.5 mis

M3 | NCa 25:31 |DNZD0 T 6.64 0.0 021 | Vel.< 05 mis
M3 | 553 .58 | D200 aas d9.68( -0.03 =183

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

ANEJO N° 4 CALCULO HIDRAULICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Pagina 47

Cédigo Seguro de Verificacion 1IV7AQGYKN5M2L7UOZRUCEBCHS6I | Fecha | 07/09/2022 09:34:01 E E

N Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de 'ﬁ%%\
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza. -1
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA .
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGYKN5M2L7UOZRUCEBCHS6I | Péagina | 48/66
Cédigo Seguro De Verificacién: NBBI| 50d4BLNCoKt j 2Da5cw== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6n Sanchez Firmado 14/10/2022 12:32:26
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 48/66

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/ code/ NBBI 50d4BLNCoKt j 2Da5cw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NBBl5Od4BLNCoKtj2Da5cw==

TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Inizia | Final |Lorgiled | Diérnelros | Caudal dem. | Caudal | Pérdid. |Veoddad | Camenl.
il mim 1] Lig MC.a s
M4 | N3 201 | DNAS0 0| 520 406 40.7% |Vel< 0.5 mis
< 41 .25
MNE | M9 1609 | DWA00 s = 24| 000 A0.13 | Vel 0.5 mis
ME | NCT 26 33 | DM200 — 424 0.00 0.13 |Val.< 0.5 mis
HA | M0 17268 | DN200 e -+.10| -0.00 0,13 |Wel.< 05 mis
NE | WG4 21.04 | D100 - 014 000 .02 |Val.< 0.5 mis
NIO | N1 18034 | D200 - -3.63| -0.00 012 |WYel.< 0.5 mis
M0 |NC42 2684 | D100 = -044| -0.00 0.08 |Vel.< 0.5 miy
M1 | NCI2 16 14 | D200 =¥ -3E6| 000 40.12 |Val.= 0.5 mig
M2 | N30 16,84 | DN200 i a.03] 0.00 0.90 | Vel.< 0.5 mrs
MG | NI1T 1808 | DNZOD - B3| Q.00 D7 |Vel.< 0.3 miz
NIE |MNCIS 2545 | DNZ0D - 50| 0.00 Q.16 (Val < 0.5 mia
MG MG 26080 | MO0 - 028 0.00 0.3 |Val.= 0.5 mis
MET |NC18 20065 | D00 - 64 O 4130 |Val.= 0.5 mis
HAT |MC49 36 13| DMA00 . o83 0.04 011 |val.<0.5 mis
MED | MNEG ATz | D0 = 1349 0.06 043 |Val = 0.5 mis
M2 |MC19 20086 | DM200D - 708 002 025 | Val.< 0.5 mis
M2 |NC21 4684 | DN20D - 554 0.01 013 | Vel 0.5 mie
MZ3 |MNCZ2 5027 | D00 - =372 0 -0.12 |Wel.< 0.5 mis
MZ3 |NC24 2634 | D200 == 372 0.00 .12 |Vl < 0.5 mifa
25 | M2T 1601 | D200 = 0Bd| 0.00 0.03 [Vel.< 0.5 mie
M25 |NCZS 2306 | DNZOD - -180| 000 1.06 |Val.= 0.5 mig
M2E | MC48 AT 83| DMA00D - npa| 0.0t 0.12 [Vel.< 0.5 mia
MET [MG4T 3286 | MI100 - DER 001 0.8 | Val. = 0.5 mis
M0 | NS0 1382 | DNI0D 5 oTa 0.00 0.10 |Val.= 0.5 mfg
M3 | MCEH A2 32| MO0 s 083 000 0.8 | Wl < 0.5 mis
M3E | N33 2000 | DI - 2Tl 000 0.09 |Vel.< 0.3 mis
Ma2 | MC3T A2 BE | D200 - 1.37( 0.00 0.04 |Wal.< 0.5 mis
Ha2 |MC43 23083 | DN100 - 134 0. 017 |Vel.= 0.5 mis
MES | MNCH 2411 | W00 — 4 %5 40.00 .14 | Vel 0.5 mis
MIR |MC45 26 84 | DM100 s 164 002 021 |Val.< 0.5 mis
M33 | ME3 15.08| DN10D = 168 0 021 |Wel.< 0.5 mis
N3E | NC3T 1671 | DNOD - 661 00 0.21 | Vel = 0.5 mra
M3a |NC4D 2612 | DNZOD - -5 14| 00 0.8 |Val.< 0.5 mis
M3 | 561 56T | DB d -314| D06 0.5
N33 | NEE 1626 | D200 > -3l 002 0.3 |Vel.= 0.5 mis
MNX3 | MET 1387 D100 - 345) 0.05 044 [Val, = 0.5 mis
M3 |NGTE 20051 | D150 - T.23| 005 041 [vel<0.5mis
MED |MCE1 3148 | DM100 - oral o0 0.10 |val.< 0.5 mis
ME2 [MCE 1737 [ D00 - D47 000 0.06 Vel = 0.5 mis
MEZ |NCE3 3241 | DW100 - 047  0.00 0.08 | Vel 0.5 mis
MEE | MET 1401 | DAOD - 48| 0.00 0,05 |Wal.« 0.5 mig
W53 |MNCES 505 | DN10D == 048) 0.00 0.08 |Vel.< 0.5 mis
MET | M58 S208| D100 - 048 £.00 0.08 |Val.< 0.5 mis
M52 | N5B AB.TE | DN10D - -04g) 000 -0.06 |Wal.« 0.5 mis
ME53 | NED 32407 | DNAOD - -048| -0.00 006 | Vel < 0.5 mis
MED | MNCE1 TT.02| DMI00 = -DA5| O -0.06 |Val.= 0.5 mig
MES | MOE2 1047 | D100 - 16 0 0.21 [Val.< 0.5 mis
MiES | NET 10083 | DN100 - -343) <003 .44 |Wal= 0.5 mis
BES | MCES 10.23 | D100 — 245 0.02 0.31 |Wal.< 0.5 mis
MBS | MCES 3142 | DMED - 1001 0.03 0.20 | Val.= 0.5 mis
MBS | S5G2 G165 | DMEDD - 247|000 009 | Wal.= 0.5 mis
TG | NTH E.A2 | DM100 - 2x| 0.0 028 | Val.< 0.5 mis
MTO |MNCED 22.53| DN10D - -23| 003 .78 |Vel.< 0.5 mis
M7 | WNT2 15.42| DW100D - .| -0.02 028 |vel.< 0.5 mis
MT2 | NT3 | 20563 | DMI00 208 DA5| 40 002 | Val.< 0.5 mifa
.20 02
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Inkcio | Final |Longibud |DHametros |Caudal dam, | Cavdal [Péndd |Velockiad|  Coment
m mm Vs Ils  [m.e.a. mis
MG | NTT 74.85 |[DN150 o7l J0B| 010 040 | vl = 0.6 mis
H.3% 1. 36
NiT | NCTE 11.90 (DM150 —_ 108 | -hO2 140 | Vel « 0.5 mig
HTa | HNEd 22.08 |DN150 o2 520 02 .28 | Vel = 0.5 mis
542 a.31
MED [ NE1 26.07 |DN150 — 520 002 0.28| Vel = 0.5 mis
Mi+ | REDT 42235 |DN15D 042 1173 017 -3.66| Welmax
A11.30 40,54
WG4 | WCE 4957 |DM200 1226 005 0.35 | Val < 0.6 mis
NC12 | NC13 3036 |DM200 — 411 000 0,13 val.= 0.6 mis
NGB | MC1S G705 (D200 — 06| 001 40,22 |Vl = 0.6 més
MC21 | MC2Z 51.41 (D200 e 483 315 | Vel = 0.5 mig
MC24 | MC26 24,20 |DM200 - 281 000 0.08 | val < 0.6 mig
MNC36 | MC3T 54.00 |D200 —_ 4685 -0 A0 19 el = 0.5 g
MCAD | NICAY 32.08 |DNZ0D — 586 <001 116 | Vel = 0.5 mig
NCAZ | MC43 58.85 |[DN100D —_ 489 -0 311 | vl = 0.5 miy
MCA4 | NCAS 20.05 |DNI1DD —_ 4188 -0 211 | val = 0.5 mig
HCAE | MCAT T4.52 |DN10TD — 020 -0.00 4103 | Vel = 0.5 mis
NCAE | NCag B5.60 (DNT0D - Q03| ooo 0.00) vl < 0.5 mig
MC5S | N25 446.87 |DNT0D —_ Q16| 00 0.02 vl = 0.5 mig
RIS | NCSS 19.86 |DN10D —_— 045 <000 3.0% | Vel < 0.5 mis
MCEH 1| NCEZ 30,58 |DN 10 — -1.07 ) - A0.14 | val = 0.5 mig
5.3 Listado de elementos
W2 Vahala da regaacion
Muda micsl N2 s larais =l nudo grigen
Muda linal: NT3 0463 mM2)
o e ApeEiUra Ralaciin KR aolera)
1.00 FOH ()
E0.00 2.00
00,00 1.0d
Coef. pirchdas pern wilyuls sbies - K 1.00
Diaimssdra mlariar de I wivula 100,10 mm
CumiHrscings 5% de aperiura
W 10000
WrdsHIDT 0, 0
WiHHID2 104,00
WieHIES A0 00
WiveHIDE 0400
WiHHIDS A0{.00
Wi eHIDS 00,00
Ve HID T HID2 0400
Wi+ HIDE+HIDE 100.00
VI HIDHHIDA 040K
Vi HID 2 HIDE 100,00
VIWHHIDHHIRE 10100
Wiz Walvuls de regulacdn
Mo inigiat N3 Dstancia ai rdo origen
it Anal: NCAH ZAETE m iNCAT)
T = aperiaa FeEGEN FiFL e etd)
1.00 10000.00
5000 0
10000 1.00
Coel. pérdidas para wilvabs ablerta < K 100
Cigmatrg inlerior da |a wihuls 200 0 mm
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W2 Walvula de regulacin
Combinscinres bo i aperhirn
Wi 10000
Wi+ HIE 100.00
Viv+HIDZ 100,
WivaHID3 100000
Wi+HID4 10100
Wiv+HIDS 100.00
Wi HIDg 10100
VIVHHIDT+HIDE 100,04
WI+H Dot HIDE 104,060
WL H D+ HID4 100,00
WIV+H IDE+HIDG 100.00
WIV+HIDT+HIDS 100,00
k] Walvula d= regulasEtn
Mudo iricial. K3 Distancia al nudo ongen
Mudo firel 5G3 1181 m (M3
9% thes apestura Rabaadn K shierta)
1.00 10000 00
E0.00 2,00
10000 100
Conl. pardias pas va vais abierta - 1K 100
CHamotro irfanor do la vabaula 2000 mm
Combinaciones B e prmrurs
Wi 100.00
VIVEHED 0.0
Wik HIDZ2 100.00
WIVEHIDE 100,00
WIVEHID 4 100.00
WiVeHIDS 1000
WW+HEDE 100.00
Wi DT sHED2 1000
Wi AHID5HIDE 100,00
WY +HID3+HIDS 1000
WY SHIDZ+HIDE 100.00
VIV s HIDN +HEDS 100.00
wIT Wahala o regulaclin
Pusckes inicisl: WS DHslaryis al ruds origen
Pusco finadl: MC44 19,628 mi{NCa4 )
% 38 BpAMLIra RalsEin K¥isnaa)
1.00 1000000
5000 2.0
100 1.00
Cooaed, pebrdickes pary widwaba abierls -K 1.00
DiEimeing inletor da la vilada 10000 mrn
Combirssones % e apsiurs
W 10000
WnsHHID 100.00
Wi HID2 100.00
WiN'+HID3 ua il
Wi HIDA 100,00
Viv+HIDS 100.00
Wi HIDE 100.00
WA EHIDT HH 02 10000
Wi+ HIDS+H DG 100.00
i e H DS+ HED 10000
W+ HIDEHH DG 100,00
WY HHIDTHH IR 10000
W1H ViEhals de regulacon
Muda inkdal: N10 Dhislarcia ol nudo origen
Muds fingh MCA2 1,055 m (M10]
% de aperiurs Freteciin KiK abieris)
1.00 10000, 0
5000 200
10000 1.00
Cuodl. pininlas pom valvda abierla -K 1.00
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WiE Vakiig da ragulecin
Eiématro inberior de la vdbula H00.0 mm
Combi naciones % o aperura
VIV 0HT.T
WL+ 10400
VIV AHID? 10000
WY +H i 10000
W sHI04 100.00
WIW+HIDS 1000
WY +HEDG 100.030
YiVeHIDT+HIDZ 1010160
WINE HIDE HIDE 10400
Wi HIDE+ HIDA 100,00
VIVeHIDZ: HIDE 1040
WiNEHID1+HIDS 1000
Vin Vakiin e rogulestn
Hiodn cial. Hig Listanoa al nuda origen
hado firak NC46 1. 388 m (M1A)
% cha mperiure Rulacidn KK [ sbieda)
1.00 100000
0.00 200
100,100 1.00
Coal. pirdiclas pora vk abiert = K 1.00
Cidenalrn interior da 1a vhbain 1000 mm
(il i e i s aperiurs
I 104000
Wi +HIDH 0H). 003
Wi HEO2 100,00
WIV-+HID3 100003
WY +H 04 10H) o
W +HIDOS 10410
WY +HIEDG 10H). (3
YINEHIDT+HIDZ 10060
Wi HIDE+ HIDE 104000
ViV HID 3 HIDS 104).000
WINEHIDZ+ HIDE 104}
VikteHID 1+ HIDS 104000
Wi WEvula de regulaain
Mo inicial N1T Defancia al o origan
huadn final: MC4S 1356 m (N1T)
e aperiira FaGicein POk s erta)
100 000000
5000 2.00
10000 1.00
Coef. pérdidas para withasla abierda - K 1.00
Chamairg nleriar de 1o vithada 1000 mm
Cambi rescurms % e apariara
WY TR0
VRV+H I TR0
VRSHHIDZ 1000
WiVHHIOZ ek i)
WI-+H 104 10000
VIVHHIDS TR0
Viv+H D6 [rakii]
W'+ HID1+HIO2 ki)
Wids HiDS+ HIDS 100 H)
W HIDGE DY 100000
Vi HID2+ HiDE LI i]
Vs HIDA + HIDS 100 1
T Walkiia ca reguiaciin
Mudo racial: M2 Lastanca al nuds ongsn
Mudo Tinal- N84 1,905 m |NEE)
% de apanura Rplacion KW [abiaria)
1.00 10000 04
5000 2.00
100,00 .00
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

WT Wilvula de regulasin
Coed, paedichs pars vilvuly shisdy - K 1.00
DEmeto mledor de b vavula 2000 mm
Combinationes o da apariura
Wi 104,10
Wi+ HIO 10,00
YhS+HIDZ2 1ML
Wi+ HIDa 104000
Wiv+HIDd 100,00
WIS HIDS 100,00
ViV HIDE 108,00
W HIDA+HID2 10000
VIV H DS HIDE 101060
WIW+HIDE+HIDY pleligun]
Wi e HID2+HIDE 10000
VIV eHID T +HIDS 104000
K] Valvals de regulacion
Mudo inicial M 20 Dislarcia al nuds arigen
Mudo firal NC1S 1,283 m (M20]
S de Sparura Belacidn Kikiableris)
1.00 T O
.00 .00
10000 1.00
Coal. pamiidse pam wEvala ablena - K 104
Didmalre inbarior che iy wdlvals 20 mm
Combiranones % de apertiona
WY 10000
VIHIDN 100
VI HIDZ 10000
VIW+HIDA 1004}
WleHIDA 000
VIF+HIDS L0
YVIHHIDE 00 HE
WD «HID2 QK
WiveHIDS+HIDE OO0
Wi HHIDI HHIDE 1000
WiveH D2 +HIDE TOOLD0
WiVEH D +HID5 T
] Wl vl de regulacion
Wudo inicial: M0 Distancia al nudo origan
Muda linal: MC2 1,382 m (M20)
% de apedura Flelasin BiFlalheria)
1.00 1000000
50.00 200
100.00 1.00
Coed péndidhs para vihaka abiecka - K 100
Didmetro imedor de la valala 2000 mm
Combinacanes % 0o apermia
W 000
WIv+HID 0000
WIv=HIDZ 10000
WiveHIDS 1000
WIv+HID4 100.00
WIV+HIDG 10Q0n
WIVeHIDE MO0
WIVHID <HIDZ 00
WIVHHIDEHIDG 00
VIV4HID3«H0 10000
M HIDZ+HIDG 10000
WIVAHIDA +HIDS 1000
ik Waladm de ragulacin
B imcial, M28 Diistancis ol rchi opgen
Mudo final NCEE 36208 m (WC48)
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE
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A DEL ALJARAZE67

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

W13 Wikl de regulacion
T 0 Speriura Relacion B iahera)
1.00 1 C0CHT, O
50.00 2.00
10000 1.00
Coal. perdidas para valula abketa - B 1.00
Didirmeatro inlerior de ka vabula 1000 mm
Conbinaciones % de apedora
W 100.00
STWVHEDH 100.00
W aHIO2 100,00
WV AHIDA 100,00
WIvHIOA 100.00
WIHHES 10000
WIV4HHIDE 10000
ViveHID1+HID2 10000
Wi+ HID & HIDE 100.00
Wi HID & HIDA 100.00
VI HID2+HIDG 100.00
Wi HD 1+ HIDE 100.00
W12 Walviila de hegulaciin

Muda niak NET

Oistorcia al nudo origen
Mudd ngd; WNCAT

F1.540 m [MCAT)

F O apenura Relackin KW abisna)
1.00 12000 00
BO.D0 2.0
foo.oo 100
Codl. perdicas parn salvlls shera - R T.00
Disimetro inferiar de lavabvula 1000 mm
Comirsciones % de ap=riura
Wi 00,00
Wi+HIDY 10H). 00
WAHHIDR 10400
Wi+HIDA 100.00
W HIC 100,00
Wi +HIDS 100.0
Wi +HICES 100.00
W e HID T eHID2 10000
W +HIDH+HIDG 100.00
Wis+HIDHHIDA 104,00
Vi HID2vHIDE 104000
VINHHIDHHIDS 100,00

W15 W ahwula o raguiacion
Muds inicial: M2 LDealaraa a rudo ongen
Mudo final: NC43 20 B27 m {MNC4T)
o e aperilrs Fralacitn FRdAeia)
1.00 FO000.00
50.00 2.0
100 04 1.00
Coed pérdides para vibeda ablerta - K 100
Damedro imanor de 3 vihida LD mm
Combinacsnres %% de apediia
W .00
WIVaHID 100,00
WIW+HIODZ 10000
WIW+HID2 10000
WV eHIDE 100.00
WIWHHIDE 100.00
WIVHHIDE 100,00
Y+ HD+HID 2 100.00
VI HDE+HIDE 10000
W+ HID 3+ HID 4 100.00
Y HID2e HID G T100.00
VIv+HID 1+ HID 5 100.0a
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TEXTO REFUNDIDO
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SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE
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Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Vi Wilvula de refal acon
Mudo mical N33 Destancis al nudo arigan
MU fngd; W4T 1216 m [N33)
% o apedtura Relaton K #iaksaria|
1.00 000000
.00 2.0
10000 1.00
ol pebidicas para vl vadls abberia - B 100
LA Filadarn e i viwls TI0 rem
Combnaciones: o do apeTiara
Wi 100.00
Whv+HID 100.00
WiveHIDZ 100,00
WiveHIDS 100,00
Wiv+HID4 100.00
WieHIDS 100
Wi HIDE 100,00
WW+HID +HO2 100,00
WV HIDSHIDE 100,00
WIS HIDZ DN 100.00
WV HID2+H 08 10000
WY HIDA +HI05 100.00
W1t Walab de regulacian
Mudo nicial: N3G Dimlania al rudo origen
Muda fingd: N33 1524 m (N35)
%o e apsrtura Raoin KKabena)
1.00 FOOHE 00
000 200
10H). 00 1.00
Coed, pefice pars vilvuly phierts -K 100
Diametro imenor oe b valvula 1000 mm
Cornbinmions S o apsriira
W 1000
Wiv+HE 10000
Wi HIDE 100,00
WiV HIDS 100,00
WiY+HID4 100,00
WiV HIDS 100,00
WEVHIOG 100,00
WIV+HIDA +HIDZ 100,00
VIVAHIDS+HIDE 100.00
WV HIDE+HID 100.00
WIWV4HIDZ+HIDG 100.00
WINaHID1+HIDS 10000

Va0 Vabaia de requiacon
Hudo nical: HIE Chslarcia @ rodo ceigen
Budo final: NC37 17.53% m NG37|
B e aperira Redpckin KK sbierial
1.00 10D D
50.00 200
100,00 1.0
Cosl. pamides pams waivids akems - K 1.00
Chamealra Aledor de & vdvda 201 men
Combinaciones *s do aperdura
W 100,00
WiV HID 100,00
YIvHID2 100,00
YI-HIDA 100,00
YIV+HIDS 1CH).00
YV HIDS 10000
YIveHIDE 100,00
W HHEOH +HED2 100.00
VIV HIDS+HIDS 10000
VIV HIDGeH DA 100,00
VIVHHED2+HIDE 10{.50
WIYHHID #HHEDS 10000
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TEXTO REFUNDIDO
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ALJARAFE
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Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

W21 Wiahaula de regulacian
Mudo iniclad N3E Dagigncia B rdn ongen
Muda linal: 531 2.7308 m [N3E)
0w apeira Fakcin Frdabata|
1.00 00, 00
50.00 2.00
10000 1.00
Coed, perdictae pare v la slierts - K 100
Dhametro mferior de la wivula B0 mm
Cambiradonas T do apenuE
Wy 100,00
VIVEHID 100.00
VIV HHIDE 100,00
VIV HHICS 100.00
VIVeHIDd 100,00
AIHHIDS 100,00
YIV +HICS 100.00
Wids HID T+ HID2 100,00
Wi HIDSHHRDE 10000
Wi+ HIDHHIOS 10000
Wi HID2«HIDA 100,00
Wi+ HID+HIDS 100,00
W Wavula de reguiacon
s nical Hag L larcia A rado origen
M final: WES 15152 m (N3G
% o aperhira Ratackin Kik{phisda)
1.00 10000, 00
5000 2.00
T0H0LOH) .60
Cosal. pancdckas pare vihaita ahlera - K 1.0
Didimaira miarar do [a vahida 2R mm
Caomblracionas e do aperra
W 10000
WieH D 10000
VIVHH D2 FO0.00
WEHH IDE 10000
VRHH 104 10000
VEVHHIOS 100
VI DG 0000
WT¥+HID1+HID2 10000
Wis HIDS+HIDE P00
e HIDEs HICH TR0
Wil HID2+HIDS Y0000
W HID +HIDS 10000
Wa Wihida da regulacon
o nicial: a0 Chafanda al ruade origen
M final: NAT 0,758 m [N35)
T O O S Fiadachon FF (abiora)
1.00 00000
20,00 2.00
10000 1.00
Cioal. perchdes pora wdhvuls abiefs - K 1.00
Caarmedro rganor 0 la ks 100,11
= =T O ApELITa
VI 100,00
Wi eHID 104000
I HHID2 100,00
WIVHHIDS 10000
W +HIDS 100.00
WV eHIDS 104000
WY HIDS 104000
WIVHIDT+HI02 10000
W+HIDEHIDE 100,00
WiV+HID3+HIO4 10000
Wi HID 2 HIDE 100, )
WIVHHID T HIDS 10100

ANEJO N° 4 CALCULO HIDRAULICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Pa&gina 55

Cédigo Seguro de Verificacion

IV7AQGYKN5M2L7UOZRUCEBCHGI | Fecha

| 07/09/2022 09:34:01

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGYKN5M2L7UOZRUCEBCHS6I | Péagina 56/66
Cédigo Seguro De Verificacién: NBBI| 50d4BLNCoKt j 2Da5cw== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Aragén Sanchez Firmado 14/10/2022 12:32:26
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 56/66

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/ code/ NBBI 50d4BLNCoKt j 2Da5cw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NBBl5Od4BLNCoKtj2Da5cw==

TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|
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Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

L) Widwiia oa ragulackn
Hudo Trecial F3E Dhislanct &l modo orgen
Mudo final NCTE 19535 m (MCTE]
B BpaiLra Felackin KAabera)
.00 000 04
5000 210
10000 1.9
Coed pemdidae foep viivule sicrta - K 2.00
Diamedro intanor de la vabuula 1&0.0 mrm
(LT PSS O %% i eoEruna
W 100,00
WINHHID 100
VideHID2 100,00
VIV+HID3 10000
Wi+HIDA 10000
ViW+HIDS 10000
VI +HIDG 100,00
Wi HHID +HICE 100.00
Y e HIDSHIDE 10100
W HITEHIDH T0H 06
Wi +HID2 +HIDS 10000
WHID fHIDS 10000

W14 Walvila de negpulacin
M imisal M5 Diesances al rasdd origan
Muda final: NS 1075 r (M50
% do apaiura Relacktn Kbabdora)
1.00 FO00E.00
50,00 200
100.00 .00
Cooed. pirdidas par valvua abierta - K 1.00
DEmetro inenor de fa vdvaida TV o
Combracones L da apafium
Wi 10000
WIVEHIDT 100,00
WiHID2 100.00
WiW+HID2 100.00
WIVeHIDA 10000
WIWHIDE 100,001
VIVHHIDE 100.00
WY +HIDH +HID2 100.00
Wi+ IDE+-D8 100.00
WIV4HID3+HI 100.00
WY +HID2+HEDE F00.00
WiV 401 +HID5 100.00
WG Walwula do regulacin
Muda inicial A Distancis ol ruods origen
Muda lmal: SG2 1,263 rn [NEE)
Yo O ApOmIrE Ralacin Kjabiaal
1.00 100040 00
60.00 200
100,00 1.m
Cooed, pldidos panm wllwds ablerds - K 1.0
Diamatre intanor dis e walvida GO0 mm
COMDINBCongs o da apanura
VI H00.00
WIVEHIDT 100.00
YWIV+HIDZ 10000
WIveHIDZ 10000
Wiv+HIDA 100,030
Wiv+HIDS 10000
VIVHHIDE 100,00
WV 4D <02 100.00
VW IG5+ DG 100,00
VW HHET3+H DA 10000
Wl iD2+H DG 100,00
VW +HID #HEDS 100,00
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Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Wi Wahula da raguiacian
Hodo infeal B Disianca al rudo anpen
Moo fisal: RED1 0480 m (RED1)
o 38 ApEriES Palaciin K abana)
1.0 10000
E0.00 2.00
10000 1.0
Cemal, prcdidas poro widvuls abiaris - B 1.00
Doarmazirg interiar de la wbaula 1EDL0 mim
Crombliraconms o de apomura
Wi 10400
WiV HHID R eI ]
W HHIDE 104000
WAV HHIDE 100.00
iyt e HICW A0 00
W +HIDS 100, 00
Wi +HIDES 100.00
W HID 1+ HID2 104000
WINHIDE+ DS 100.00
Wikl HID 3 HID4 100,00
YiI+HID 2+ HIDS 100.00
VIN4HID 1+ HIOS 10HLD0
6. ENVOLVENTE
Se indican los méximos de los valores absolutos.
Ermcivenin de misimos
Inicio | Final |Longitud | Didmeros | Caudal | Pérdd. |V elucided
mi mim ¥'s mca mis
HID | WCS 11,87 | D200 1738 002 055
HID | MCT 3790 108200 Bas) apz 028
HIDZ | NC13 16879 | D200 TH| 0 03
HIDZ | NCIS 1747 |De200 11.5% LR ] oar
HIDG | PS4 2030 | Da 200 TR A0 0as
HIDG | NC36 | 20,83 | DNZ0D 1Ak 003 D3
HID4 | Mi12 2.10 | D200 Ta6 .00 024
HIDY | W2T 16.92 | DM200 176 oM nar
HIDS | M4 12.68 |DM150 Tor| ong 00
HIDS | Ha4 T35 |DM150 1713| 048 nav
HIDE | M2 4531 |CW 150 B35 003 D35
HIDG | NS 36.62 | D150 1384 0a7 078
M2 | NT3 27T.78 | DN100 132 Q.03 023
M2 | N9 23.78 |DMAED Bl o2 03
M3 | NC4 3644 | D200 TRAR| 00 D&l
B | MCAY 2631 | D200 1B16| 005 D42
N3 | 5G3 658 i Ce200 2722 00 nar
M4 | HEt THQ1 |DWAGD roz| o149 040
Ma | WA 18.08 | D200 Bi4| o 025
ME | NCT 25.33 | DNZOD B14| 0OM 025
M3 | M10 17.28 | D200 788 0 024
MNE | MNCAY 21.04 | D100 375 aDs 043
M0 | W1t 1834 | D200 BEO&| 0. D25
MO | NCAZ | 2654 | D100 321 007 04
Hit | MCE2 16.14 | D200 BO&| 004 025
W12 | N3O 16.94 | D200 B0t o 025
Mg | H17 18.08 | D200 a2 o 035
MG | MCIS | 2545 Da200 1204 002 ]
BMAG | NCAS | 2990 | D00 261 003 033
M7 | HC1E 2065 | DM 200 11.43 0.0z ek -
NAT [MC42 | 3513 |DNA00 294 ons nar
M2 | Neg 47.02 | D200 2011 03 D84
M2 | MCTS | 2065 |De200 1325 oM 042
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE
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07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

inicia | Final |Lomgilud | Dimelros | Cauds! | Pérdid | Veliocided
m mm Ifs M.a. mis
M20 [ G2 45 B4 | DREZN0 1260 o008 040
MZ3 |NCZ2( 5027 |ONZ00 10TE| D04 0.-
W23 |WC24| 2634 | DREROD i078| 002 0.5
MG | N2T 19.01 | D200 o005 om 032
MIE |NC25| 2308 |DM200 B9E| 00 0.29
M2E |NC48| 3763 |ON100 171 003 0.2z
MIT | NC4T A2 88| 010D 171 akik] o=
N30 | N5l 13.92 | ON10D 0a0| 000 naz
N30 | NC3T 32 32 | ONEDD B3G| 002 0.ET
M32 | N33 2001 | Oh200 737 am 0.2
MIZ | HC31 12,85 | ONZOD B8t o002 023
M3Z |MC43| 2563 |ON10D 236| 004 0.30
N33 |HG3 | 2411 | D200 703 o 0z
M33 |NC45| 2684 |DWN10D 272 0406 0.35
M3& | NE3 1506 | D100 238| 003 0.30
MIE |NGIT| 1671 | DNZ0D 1680 009 0.5
MIE | NC40| 2842 |Dk200 1365 003 0.43
MIE | 551 6T |ONED BEd| 016 142
N3F | MGG 1626 | DNZ0T 1986| 006 0.6
MN3a | NaT 1587 | D100 512 010 065
W39 | NCTE| 2051 |ON15D Haa OB 0.8
M50 | NCS1 3148 | ON100 0e0| o 01z
MEZ | HGST 17.37 | D100 DSe| oon 00s
MEZ |NCE3| 3261 |ON100 053|000 0.08
MEG | ST T 01 | D100 117 amn 015
MBG | MCSS E0E | ON1T0G 117 oan (=8 |-}
M5T | N5 52 08| ON100 117 ooz 015
MEE | M5E 4B 7B | ON10D 197 002 015
M52 | NBD 207 | ON100 1.7 o 015
NED | NCE1 T7.02 | ONI00 147 043 015
MB35 |MCEZ| 1047 |Ok10D 238| 0 0.30
MBS | MET 1083 | D100 512 006 065
MES |NCEd| 1023|0100 412 004 063
MBS |MCES|  31.42|ONED 100| 0403 0.20
MBS | 552 2.10| ORS00 2845| 0OD o1
MNTO | M7 E.52 | DN10D 387 ooz 0.45
MID | NCED| 2253 |0ON100 387 008 049
W71 | M72 16 42 | GNTOD 38T 0% 043
MTZ | N73 | 20563 D100 87| o4 [ )
MTE | MTT T4 05| ORED 4 .58 0ar (i ). <]
NIT |NCTE|  11.98|0N150 58| 006 0.E3
MTE | Man 22 09| 0ON16D 523 ooz 0.35
MBO | Mat 26.07 | DW15D EJ3| 003 0.35
NE4 |REDT| 4223 |0N1E0 1755 035 o
MC4 | MCS 4051 | OM20G 1813 oog 0.5
NCAZ| NCI3 [ 3036 | D200 TE1| Om 0.24
NC13| W13 3705 )| OREDD 1234 D04 0.3
RCHI|NCEZ2 |  51.41|DN20D 11.68| 004 0.3
NC24| NC25 (  20.20| DNZ0D pET| 002 o3
NC38| NC3T | 54.00)Dh2OD 16.15| 0408 0.51
HCA40| HC41 209 | N0 thAl| 0 [
HO42| WC43 [ 3685 | DN10D 276 007 0.3
NC44| NC45 [ 29.05| DNIOD 00| 006 0.3
NCAG| W4T [ 7452 )| DN1OD 216 o0 QEr
HC43| NC4a | G580 DD 200 007 0.25
NCE3| NCEA [ 4681 | DNIDD 0ss oM ooy
NC5E| NCES | 18086 | DNIOD 086| 040 0
HOET | HCE2 | 3056 DRAOD 176) 003 0.2
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE|

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE
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07/09/2022 09:34

A DEL ALJARAZE67

Listado general de la instalacion

Nombre Obra: URB. SECTOR SR-8 DEL P.G.O.U. DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Se indican los minimos de los valores absolutos.

Errvolverte de minimos

Iniza | Fingl |Longhud | Dvdewires | Coadal | Pardid, |Valocidad
m mim s | mea m's
HIM | NC& 11,61 | DMZG0 igd| 000 112
HIOM | NCT 37.58 | DMB00 23| 000 008
HIDZ [ WCE3 18.79| DN200 000|000 0.00
HIDZ [ NC1E 17.47 | D200 00| 00D 0.00
HIDS | NC3 26.79| D200 40| 000 am
HIDE | NC3S 20.53 | DM300 107  0.00 0.10
HIDd | W12 .10 Da30 000 000 00
HID4 [ NET 16,52 | DMNZ00 (ULe ) e 0o
HIDS [ M4 12,58 | DM 150 141 000 0.08
HIDS | WE4 71,35 DN 150 1653 001 e
HIDS | W2 45,31 DN150 o.Te 000 0.0
HIDG | W76 36.62) DMISD 123 000 0o
NE | NT3 27.79| O 100 015 000 0.02
M2 | N 23.78| DM150 003 000 0.00
M3 | MC4 38.44 | D200 519 01 017
M3 | NI 25,571 DN200 5.54) 01 UAL
M3 | 5G3 B.58| D200 10.73) 004 0.54
M4 | NE1 T4.01 | D150 k&2 000 0od
™a 3= 16.058 | D00 1.63 D00 .05
Ma | MCT 26.53 | D200 i.63| 000 0.06
N3 | NI 17.28 | DNZ00 184 000 0L.06
= e 21,04} D& 100 0.13 D.oo 002
M0 [ N11 18,34 | DM200 0Eg|  Doo o
MO | NGAZ 26,64 | O™N100 041 QLD 00G
Mt | NC12 16 14 | DA 200 0.8 000 402
M12 | NED 16,54 | DMA00 nod) 000 o0
MG | N1T 10,09 | DM200 111 0.00 0.
M8 | NCAS 26.45| DM200 0.0 000 .00
MG | NCas 20.90| ON100 025 000 0.06
MNAT | NGiE 2185 DN 00 2.8 0Lan 0.0
MAT | WCAS 36.13 ) DA 100 041 000 0.0
NI | NG 47,02 | DNZ00 A.44| 003 0T
M3 | ME1S 29.65 | DM200 407 D00 013
M0 | NC21 48,54 | DM 43T 0o 11
MNZ3 | NGZZ 50,27 | DM200 253 000 e
MNZ | MC2 20.54 | D330 255 000 06
NI | NET 19.01 | DNH00 0od| 0o 000
M2G | NC2S 23,0 | D200 073 000 0.2
MNPE | NCAS 37.53| DN00 00g) 0o 0.on
MIT | NCaT 32.98| DM 100 000|000 0.00
N3 | NS0 13.92| DA0D 007|000 0ol
N30 | MC3T 32.33 | DM200 091 0008 003
MNIZ | N33 Z20.07| DNZ00 190 000 006
M | ME3 3285 | DM 200 .38 000 0.0
M3Z | NCA3 23.63; DM 100 nogd) 000 0o
N33 | NG 24.11| DNZ00 035 000 0o
M3 | MCAS 25.54| DAMAO0 043 000 005
N3 | NE3 15.08 | D00 1.5 0M 0.2
M38 | NC3T 16.71 | D200 457 000 415
MNEE | NCAD 28.12 | DN20T 04| 000 0.13
M3 | 361 5.67| DRED 208 003 .42
M3 | Med 18,28 | DN200 473 000 415
MIG | MET 13.87 | OM100 213 002 427
WIS | NCTE 20.5% | D150 260 001 {1.15
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Inino | Final |Longiud | Didmetros | Caudal | Pérdid. | Velooidad
rm men lis | mo.a mi
NED |NCE1 3140 | DMNA0D 007 | 00D 0.m
NE2 |MCE1 17.37 | DNT0D 003 000 0.0
N2 INCE3 [ 3261 | D00 003 0on 0.
N&EG | WET 14.01 | CMA00 034 000 .04
NEE | MCES 5.03 |DMNID0 034| 000 0.0
NST | NE3 S2.08 | M0 034 000 )
N33 | N5 48.78 | CeE0d 34| 000 0.
N33 | NED 3207 |DNI0D k34| 00D 0.4
NEd | MNCH1 Tr.O2 |OsE00 034 Doo 0.0
NEJ |MCEZ | 10,47 |D™NADD 156 001 .20
NES | NET 1053 | D100 213 oM ozr
NES |MNCES | 1023 |DNI0D 113 000 0.14
NES |MCBS| 3142 |OMED 100 003 .20
NE§ | SE2 815 | DME0 133t| 000 0.05
NTO | WTi 552 | DME00 088|000 01
NTQ | WCES | 2253 | D00 nag| 001 on
HTY | WF2 15.42 | D00 L8] Doo a1
NTZ | NT3 | 20563 |DN100 015 00 ore
NTE | NTT T4.55 | DN1S50 160 001 0.
NTT |WNCT&E | 1199 |DNT50 235| 000 0.13
NTE | NEDQ 22.00 | DM150 00| 000 0.
NEd | MEY 2607 | D450 0E82) 00D 0.4
W&d |RED1 42.23 | DN150 234| 0D 0.13
NC4 | NGS 48.51 |DNEDD 444! DM 014
MCTZE | NC T3 3030 | D200 24 ula i) om
MC1B(NCTS [ 37.05 | DNZ0D 316|000 00
NC21 (NC22 [ 5141 |DN200 148 0D o1
MNC24 (NC2E [ 20.20 | DNIDD 184 00D 0.05
MC3G (NCIT [ 5400 | DNZOD 3gz| oo 01z
MCAD (M4 A2.00 | D200 A70| 004 0.15
MOAZ (NCAT [ 3685 ) DN10D 38| 000 0.
NCA3 |NCAS | 2805 | DNIO) 03%| 000 0.0
MCAE | NCAT Ta.52 | D0 20| 000 0.03
MWC4B |MC48 | 8560 |DNIO0 003 000 000
MNC53 [ NCEA 4681 | DNA0D 0.04| 000 0.00
MC54 (NCSE [ 1888 | DN10D 003 00D 0.
MGG |NGGZ | 3058 | DN100 0as| oo 012
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GMU MAIRENA DEL

ALJARAFE

ENTRADA
/ 07/09/2022 09:34

URBANIZACION

“PUEBLA DEL MARQUES"”

RESERVAS
[[AE] areas usres
DEP.| oerorTivo

[ E | equpauento pocente
[SIPS] swes

MANZANAS EDIFICABLES
[ ewaue ecrensvo (e
[ UNFAULIARES ADOSADAS (U.A)
[ ] werommo extensvo (TE)

TERCIARIO EN BAJOS

Eres ] " UrPESA

MANZANAS EDIFICABLES
BLOQUE EXTENSIVO

Manzond Superficie | Superficie Edificabls | WIV.
[ 1 | 7208 m2 16.747 m2" 48 |
2 | 4843 m2 11164 m2" 98
T3 | 7835 m2| 6108 + 10485 m2 | 44494 |
) 4 | 1843 m2| 3.962 m2 30
. _ 5 | 2055 m2| 3962 m2 30
= [ToTAL | 23.880 m2 | s2.428 m2 ah

+ Da residenclal y compatisle, no incluido lo osignodo de terciorlo.

UNIFAMILIAR ADOSADA

Superficie |S. Edificable | VIV.

7 | 5834 m2| 333 m2|27

] 8 | 11.967 m2 | 7.155 m2 | 58

" TOTAL| 17.801 m2 | 10.486 m2 | 85

TERCIARIO EXTENSIVO
\ Superficie |S. Edificable
6 | 2149 m2| 3539 m2
1.370 m2 1.483 m2
0) 1168 m2
_T(2) 800 m2
6.990 m2.

TOTAL | 3.518 m2

RESERVAS
P. PARCIAL |

12.430,00 m2
6.348,00 m2
2.175,00 m2
3.174,00 m2

24.127,00 m2

| ZONAS VERDES
DOCENTE

SIPS

DEPORTIVO
ot

PLAN PARCIAL SECTOR SR=-8 DE P
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) @

ZONIFICACION Y USOS PORMENORIZADOS

:30_

¢ AN MARIA LOPEZ CSPMAR iy
VANUEL 1. SANGHLE BLANCO s

=

=

| 07/09/2022 09:34:01
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RESUMEN TEXTO REFUNDIDO:
Soperficis REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-8
"PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLA
MANZANAS EDIFICABLES | 45.200,00 m2
RESERVAS 24.127,00 m2 o NORMATIVA URBANISTICA. maroRo
VIARIO 30.537,39 m2 PLAN PARCIAL SR-8: ZONIFICACION Y USOS e
TOTAL SR-8 99.864,39 m2

5.6  (ASGV-9) porte

(15.120,50 m2)

. fr montlhisa
rg|a gumcmess % MONIeA .

bartolomé de medina 1, 12 MONTHISA RESIDENCIAL, S.A
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