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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENIA DEL ALJARAZB71

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.- Consideraciones generales
1.1.1.- Objeto del anejo

El objeto del presente anejo es realizar el estudio técnico necesario para la red subterrdnea de
alumbrado publico en B.T. para la iluminacién de la urbanizacién sector SR-8.

Asi mismo se realizardn los cdlculos luminicos correspondientes.
1.1.2.- Tensidon de suministro

La energia se suministrard en corriente alterna trifésica a 50 Hz de frecuencia, y una tension de 400 V
entre fases.

La energia procede de los centros de transformacion previstos en la urbanizacién, denominados en
el proyecto como C.T.N° 1, N° 4y N° 8.

1.1.3.- Normativa legal

En la realizacién de este proyecto se han tenido presente todas y cada una de las especificaciones
contenidas en:

e Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas Complementarias. R.D.
842/2002

e Normas UNE y recomendaciones UNESA, que sean de aplicacion.

e Condiciones impuestas por las entidades publicas afectadas.

e Normas Técnicas sobre Instalaciones Eléctricas de Distribucion de Compania Sevillana de
Electricidad, S.A.

e Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de

e transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica.

e Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformacion e Instrucciones Técnicas Complementarias.

e BOE 24.1.86, por los que se aprueban las “Especificaciones Técnicas de los Candelabros Metdlicos
(bdculos y columnas de alumbrado exterior y sefalizacion de tréfico) y su homologacion.

e Real Decreto 401/1.989 de 14 de abril de 1.989 que modifica el R.D. 2642/1.985 de 18 de diciembre
de 1.985 sobre sujeciones o especificaciones técnicas de los candelabros metdlicos (bdculos y
columnas de alumbrado exterior y sefalizacion de tréfico) y su homologacién.

e Instruccion de 9 de Junio de 2003, de la Direccidon General de Industria, Energia y Minas, sobre
normas aclaratorias para las framitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensién aprobado mediante RD 842/2002, de 2 de Agosto.

e PGOU del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

e Recomendaciones de la Comisidon Internacional de iluminacién C.IE., sobre alumbrado de vias
publicas.

1.2.- Previsién de cargas

En cada circuito se ha contabilizado el tipo y niUmero de luminarias de la totalidad de la instalacién,
con lo cual se ha obtenido una potencia total, que se ha mayorado con el coeficiente indicado en
la instruccion ITC-BT-009 (la potencia aparente minima en VA serd 1,8 veces la potencia en vatios de
la ldmpara). Como coeficiente de simultaneidad se ha usado el valor 1.
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> z
fke P U () Iumi’r\:arias instaPIada i C(?/I,:)UIO
Tipo 1 Columna de 8 m 42 30 1.260 1.400
Tipo 2 Columna de 8 m 47 6 282 313
Tipo 3 Columna de 8 m 57 25 1.425 1.583
Tipo 4 Columna de 8 m 19 46 874 971
Tipo 5 Columna de 8 m 76 11 836 929
Tipo 6 Columna de 4 m 14 53 742 824
Tipo 7 Columna de 9 m 74 2 148 164
Tipo 8 Columna de 4 m 37 4 148 164
TOTAL 5.715 6.350

La potencia total instalada es de 5.715 W, la potencia mdxima segun la ITC-BT-009 aplicando el factor
de 1,8 y un f.d.p. del 0,9 nos da un resultado de 11.430 VA (10.287 W).

1.3.- Esquema general

Se han previsto tres cuadros de mando situados en los centros de transformacién N° 1 (CM-1), C.T. N°
4 (CM-2) y C.T.N° 8 (CM-3).

Desde los cuadros de alumbrado ubicados junto a cada Centro de Transformacién, parten circuitos
con 4 conductores, integrados por 3 de fase mds 1 de neutro.

El alumbrado dispondrd de un sistema de telegestion mediante control punto a punto.

Se ha previsto la instalacién de arquetas en los cruces de calzada, derivaciones, en cambios de
direccion y en los puntos de puesta a tierra para hacerlos registrables.

1.4.- Instalacién de baja tension

1.4.1.- Acometidas

La acometida procede de cada cuadro de B.T. del Centro de Transformacion correspondiente y llega
a la caja general de proteccion. El conductor empleado serd:

. Conductores activos (3 Fases)
. Conductor pasivo (Neutro)

1.4.1.1.- Caracteristicas de los cables

Al 1xX50mm2 RV 0,6/1kV
Al 1X50mm2 RV 0,6/1kV

Los cables que se instalardn, son de aluminio del tipo aislamiento seco con cubierta, construidos para
una tensién de 0,6/1 KV y cumplirdin con los requisitos especificados en la parte correspondiente de la
norma UNE 21.123-2.

1.4.1.1.1.- Aislamiento

Aislados con aislamiento de polietileno retficulado, de espesor radial adecuado a la tensibn nominal
del cable, de excelentes caracteristicas dieléctricas, térmicas, y de gran resistencia a la humedad.

Las caracteristicas térmicas del asilamiento permiten que el conductor trabaje permanentemente a
90° C, temperatura mdxima admisible para este conductor y este tipo de aislamiento.

1.4.1.1.2.- Cubierta exterior no metdlica
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La cubierta exterior estd constituida por una mezcla termopldstica a base de policloruro de vinilo
(PVC) del tipo ST (2).

El espesor nominal de la cubierta estard de acuerdo con la tensibn nominal del conductor y la seccion
del mismo.

1.4.2.- Caja general de proteccién

Se situard en un armario prefabricado de hormigdn, compartido con el cuadro de mando
correspondiente, cumpliendo las especificaciones de la ITC-BT-13, y recibird la acometida de
conductor 0,6/1kV.

Al ser subterrdnea la acometida a la caja, ésta se instalard en nicho, cerrdndose con una puerta
preferentemente metdlica, con grado de proteccidn K10 segin UNE-EN 50.102, revestida
exteriormente de acuerdo con las caracteristicas del entorno y estard protegida contra la corrosién,
disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte
inferior de la puerta se encontrard a un minimo de 30 cm del suelo.

En particular, las cajas de protecciéon y medida cumplirdn todo lo que sobre el particular se indica en
la norma UNE-EN 60.439-1, tendrdn grado de inflamabilidad segin se indica en la norma UNE-EN
60.439-3, una vez instaladas tendrdn un grado de proteccion IP43 segun UNE 20.324 e IK 08 segun UNE-
EN 50.102 y serdn precintables y corresponderdn a uno de los tipos recogidos en las especificaciones
técnicas de la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberdn
estarinstalados a una altura comprendida entre 0,7 my 1,80 m. El material transparente para la lectura
serd resistente a la accidn de los rayos ulfravioletas.

Estas cajas de proteccion estards provistas de fusibles de A.P.R., en zécalos tfripolares de 100 A
intensidad nominal.

1.4.3.- Cuadro de mando y proteccién de alumbrado

Estar&n ubicados segun se detalla en plano de trazado y conectados a los cuadros de B.T.
correspondientes.

La zona de maniobra estard compuesta por una parte de potencia y otra de mando.
Potencia:

e Interruptor general tetrapolar automdtico con sistema de corte magnetotérmico, y con
poder de corte no inferior a 25 kA con cdmara apagachispas.

e Tantos contactores tripolares como circuitos de salida.

e Unintferruptor diferencial tetrapolar para cada circuito de salida con proteccién

e antitormenta.

e Interruptores automdticos tetrapolares de corte magnetotérmico con poder de corte
10/15 kA. Mando

e Sistema de telegestion por telefonia movil, que incorpora reloj astronémico, al que se
afadird célula fotoeléctrica.

El montaje del cuadro se realizard sobre acerado o base de hormigdn; la envolvente serd
prefabricada de hormigdn, con una sola puerta dotada de cerradura y pintada. Se colocardn
apoyados en un basamento de hormigdn de forma que la puerta del armario quede a una altura no
inferior a 0,30 m sobre el pavimento. Su orientacién serd aquella que permita la apertura total de la
puerta, sin que puedan encontrarse en su recorrido obstdculos.

1.4.4.- Circuitos de distribucion a luminarias
Estos circuitos parten del cuadro de alumbrado correspondiente y alimenta las distintas luminarias.
Los cables que se instalardn, son de cobre del tipo aislamiento seco con cubierta, construidos para

una tensién de 0,6/1 KV y cumplirdn con los requisitos especificados en la parte correspondiente de la
norma UNE 21.123-2.
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A continuacién se indican los conductores que se instalardn y su intensidad mdxima admisible en
instalacion enterrada y con un factor de reduccién del 0,8 por ir bajo tubo:

Conductor Intensidad mdx. Adm. (A)
Cu 3x(1x6)+6 mm“ RV 0,6/1 kV 57
Cu 3x(1x10)+10 mm* RV 0,6/1 kV 76

1.4.5.- Cableado interior de los soportes

En el interior de los soportes, se tenderdn cables tripolares tipo RV 0,6/1 kV de seccidon minima 2,5 mm?2,
debiendo sefnalarse el conductor tierra colocando manguitos de color amarillo-verde en las puntas.

La colocacién de cables se redlizard evitando la formacién de cocas o torceduras, asi como roces
perjudiciales. Se instalard un cable por luminaria instalada en el soporte.

Los cables se introducirdn por orificios destinados a este fin, debiendo tener un didmetro 2 veces mayor
al del cable, y terminados sin bordes cortantes que pudieran danar el aislamiento de los mismos.
Quedardn fijados mediante elementos apropiados, de forma que se eviten los esfuerzos de tracciéon
sobre las conexiones.

1.5.- Caracteristicas constructivas
1.5.1.- Canalizaciones

La instalacion eléctrica ird enterrada, bajo tubo de P.E.H.D 450 N de 90 mm de didmetro, a una
profundidad minima de 46 cm del nivel del suelo medido desde la cota inferior del tubo. En la
canalizacién bajo las aceras el tubo apoyard sobre lecho de arena “lavada de rio” de 10 cm de
espesor y sobre él se ubicard cinta de “Atencién al cable de alumbrado exterior”, situada a una
distancia minima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo vy relleno de tierra
compactada al 95 % del proctor normal.

Para la canalizacion en cruce de calzada, el tubo ird embutido en macizo de hormigéon HM-20
ubicdndose igualmente cinta de “Atencién al cable de alumbrado exterior” y relleno de tierra
compactada al 95 % del proctor normal.

Se instalard un tubo por cada terna de conductores, y en los cruces de calzada se proyectard uno
mds para reserva.

A fin de hacer completamente registrable la instalacion, cada uno de los soportes llevard adosada
una arqueta de fdbrica de ladrillo cerdmico macizo (citara) enfoscada interiormente; estas arquetas
se ubicardn también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de direccion.

La cimentacién de las columnas se realizard con paralepipedos de hormigdén en masa HM-20, con
pernos embebidos para anclaje y con comunicacién a columna por medio de codo.

1.5.1.1.- Canalizacién en tierra y acera
Las zanjas tendrdn las siguientes caracteristicas:

- Profundidad: 60 cm.
- Anchura: 40 cm.

El relleno se hard por tongadas de 20 cm. con fierra exenta de dridos mayores de 8 cm. Y apisonada
el 90 % del proctor modificado. Los productos sobrantes no aprovechables se transportardn a
vertedero autorizado. La protecciéon del tubo se hard con tierra cribada extendiendo una base de 5
cm. para apoyo del fubo y luego cubriéndolo con la misma tierra hasta alcanzar un espesor minimo
de 20 cm., segun plano de detalles.
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1.5.1.2.- Canalizacién en cruce de calzada
Las zanjas tendrdn las siguientes caracteristicas:

- Profundidad: 100 cm.
- Anchura: 50 cm.

El relleno se hard por tongadas de 20 cm. con fierra exenta de dridos mayores de 9 cm. Y apisonada
el 90 % del proctor modificado. Los productos sobrantes no aprovechables se transportardn a
vertedero autorizado. La proteccion del tubo se hard con hormigdén en masa HM-20/P/40/lla
extendiendo una base de 10 cm. para apoyo del tubo y luego cubriéndolo hasta alcanzar un espesor
total de 30 cm., segUn plano de detalles.

1.5.2.- Arquetas

Se colocardn arquetas de obra de fdbrica de ladrillo taco o de hormigdn prefabricadas, en los
puntos que a continuacion se relacionan, como minimo:

1. Cada cinco puntos de luz.

2. En cada cambio de direccién.

3. En cada extremo de un cruce de calzada.
4. Al principio y al final de la linea.

El fondo de las arquetas deberd ser terrizo, con una capa de 15 cm de grava gruesa, a fin de drenar
las aguas pluviales u otras que pudieran filfrarse.

Para la construccién de arquetas con hormigdn prefabricado, se utilizardn piezas Unicas, realizadas
con ventanas adecuadas para la entrada de los tubos correspondientes y apoyados sobre una base
de hormigén. Se fabricardn de dos tipos:

o Arquetas de registro: de dimensiones de 45x45x70 cm con un espesor de 7 cm y un peso
aproximado de 240 kg. Se empleardn en los cambios de direccién y tendrd una tapa de
fundicién ductil de 500x500 mm y marco de 450x450 mm.

e Arquetas de cruce: de dimensiones 65x65x100 cm con un espesor de 8 cm y un peso
aproximado de 520 kg. Se colocardn a cada lado del cruce de calzada, para hacer
registrable el cambio de canalizacién y tendrd una tapa de fundicidon ductil de 700x700
mm y marco de 650x650 mm.

1.5.3.- Puesta a tierra

Segun la ITC-BT-009, la puesta a fierra de los soportes se realizard por conexién a una linea
equipotencial, constituyendo una red de tierra comdn para todas las lineas que partan del mismo
cuadro de mando, con conductor de cobre de seccidén minima 16 mm2, aislamiento 750 V y su
cubierta serd de color amarillo-verde, de esta forma, aseguramos la conexidon de cualquier masa a
fierra por medio de dos puntfos.

Cada cinco soportes como mdximo, en el primero y en el Ultimo se dispondrd una pica de acero
cobrizado de 14 mm de didmetro de 2 m de longitud para la puesta a tfierra, que estard hincada en
la arqueta de registro correspondiente. Asimismo se pondrd a tierra el chasis del cuadro de mando,
que se unird a la red equipotencial.

En el caso de que las luminarias sean de clase |, se conectardn al punto de puesta a tierra del soporte,
mediante cable unipolar adislado 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y seccion
minima 2,5 mm2 en cobre.
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1.5.7 .- Soportes de luminarias

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior se gjustardn a la norma vigente; serédn de acero
del tipo AM-10y deberdn cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Serdn materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estardn debidamente protegidas contra
éstas, no debiendo permitirla entrada de agua de lluvia nila acumulacién de agua de condensacion.

Los soportes que lo requieran deberdn poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo
eléctrico para acceder a los elementos de proteccidon y maniobra, estando la parte inferior de la
misma a una altura minima de 0,3 m sobre la rasante y estard dotada de puerta con IP 44 e K10.

Cuando por su situacién las columnas no permitan la instalaciéon de los elementos de proteccién y
maniobra en la base, se podrdn colocar éstos en la parte superior, en lugar apropiado.

1.6.- Instalacién de alumbrado
La instalacion de alumbrado proyectada tiene la finalidad de iluminar los viales.

Se procurard la uniformidad de distribucion de la luz, mediante una adecuada distribucion racional
de los aparatos, su altura en relacién con el pavimento y la eleccién de los tipos cuyos sélidos
fotométricos resulten mds adecuados en cada caso

Considerando estas premisas, las luminarias estardn compuestas por los siguientes elementos.
Se instalardn columnas de 4 m, 8 y 9 metros de altura. Constardn bdsicamente de las siguientes partes:

e Columna. Columna tipo con homologacién AM-10, conicidad normalizada de 12,5/1000
y didmetro minimo de cabeza 60 mm. Espesor minimo de chapa en la pared del soporte
serd de 4 mm.

e Luminaria. Serdn de aluminio inyectado a alta presidon en ellas se alojardn el equipo
electrénico y el equipo de control de la luminaria para el sistema de telegestion punto a
punto.

e Ldmparas. Se utilizardn Idmparas LED
2.- NIVELES MINIMOS DE ILUMINANCIAS

En cuanto a las iluminancias y uniformidades de iluminacién, los valores indicados para el tipo de
viarios que nos ocupa, son los dados por la “PRESCRIPCIONES GENERALES PARA INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PUBLICO DE LA GERENCIA DE URBANISMO DE MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLA", asi como
los valores indicados en la guia de aplicacién de la Instruccidn Técnica Complementaria EA-02. de
Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

- Viadles: Clase S1 Em=15lux, Um =20%; Fd =0,80
- Espacios Libres: Clase S2 Em=10lux, Um =20%; Fd =0.80

Para el cdlculo luminotécnico se ha utilizado un programa de cdlculo, que partiendo de la matriz de
intensidades de una luminaria comercial calcula la intensidad de iluminacién en una serie de puntos
preestablecidos de calzada y acera para cada geometria del vial, disposicién de puntos de luz,
caracteristicas de la Ildmpara, altura y dngulo de los mismos.

La férmula utilizada en los cdlculos, es la iluminacién en un punto P desde un foco luminoso situado a
una altura h, bajo un dngulo.
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Si expresamos la iluminancia en funcion de la intensidad luminosa nos queda como:

_Hey) s
==

Lack
ralzada

Donde | es la intensidad recibida por el punto P en la direccién definida por el par de dngulos (C, Y) y
h la altura del foco luminoso. Si el punto estd iluminado por mds de una ldmpara, la iluminancia total
recibida es entonces:

n
NG, #;
Ey=2 ( I?_KJ_]'CDSE' Fi

=1

Por otro lado, se define la luminancia como la porcién de intensidad luminosa por unidad de superficie
que es reflejada por la calzada en direccion al ojo.

P ...
C/\\j; L= q(B7) En

- ar
Donde g es el coeficiente de luminancia en el punto P que depende bdsicamente del dngulo de
incidencia y del dngulo entre el plano de incidencia y el de observacion. El efecto del dngulo de
observacién es despreciable para la mayoria de conductores (automovilistas con campo visual

entre 60y 160 m por delante y una altura de 1,5 m sobre el suelo) y no se tiene en cuenta. Asi pues,
nos queda:

_ IC, 7)-cos® ¥

L h2

-qlg,r)

Por comodidad de cdlculo, se define el término:
rlg.r)=algy) cos® y
Y si el punto estd iluminado por mds de una Idmpara, resulta:

L= {—\I[C i )T r )
o h2

i=1
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Los valores de r(B i,Y i) se encuentran tabulados o incorporados en el programa de cdiculo y
dependen de las caracteristicas de los pavimentos utilizados en la via.

En el anexo de cdlculos luminotécnicos que se acompana, se detallan los resultados obtenidos

3.- SISTEMA DE TELEGESTION DEL ALUMBRADO

El sistema de control a implantar en la instalaciéon, deberd ser del tipo punto a punto, con el objeto de
controlar individualmente cada punto de luz. Con dicho sistema se podrd supervisar, controlar, medir
y gestionar la red de alumbrado.

El Sistema de Control estard disefiado acorde a todos los requisitos y principios que marca el Internet
de las cosas (loT), y nunca con la idea de un funcionamiento independiente y separado al resto de
sistemas en la ciudad, sino todo lo contrario, deberd de poder ser integrado, en el momento de su
puesta en marcha o mds adelante, en plataformas de gestiéon de terceros que compartan todas las
funcionalidades de una ciudad para alcanzar ser una Smart City, ademds deberd estar basado en
estdndares internacionales abiertos.

De este modo se busca una solucién abierta, pero a la vez simple y que Unicamente mediante un
dispositivo o controlador que se integre en cada luminaria, ofrezca la solucidn global que a
continuacién se detalla:

El controlador deberd ser Unico, e integrable en cualquier luminaria de forma abierta, para ello,
deberd ser compatible con el conector mds estdndar existente en el mercado para luminarias de
alumbrado publico, el conector NEMA (ampliamente utilizado por ejemplo en la integracion
mecdnica de células fotoeléctricas en luminarias de alumbrado publico), esto garantizard su
universalidad y su concepto “abierto”, ademds de poder preparar luminarias para Telegestionarlas sin
necesidad de hacerlo en el momento de la instalaciéon, prepardndolas Unicamente con dicho
conector NEMA. Asimismo, tanto su médulo de comunicaciones como su mddulo de gestion, deberdn
estar encapsulados bajo la misma envolvente, en ningln caso se encontrardn de manera separada,
y con el fin de no tener que manipular el interior de las luminarias, dicho controlador se ubicard siempre
en el exterior de los puntos de luz, nunca en su interior.

El sistema, deberd de facilitar al méximo tanto la puesta en marcha como su propia configuracion,
con este objetivo, el controlador deberd disponer de los siguientes elementos:

- Para una rdpida configuracién del sistema, cada una de las luminarias, dispondrd de una
efiqueta de identificacion RF, ubicada en la base del conector NEMA, que contendrd toda la
informacién de la luminaria para su correcta configuracién, esta informacién quedard
almacenada y se descargard en el controlador de luminaria (mediante Radiofrecuencia)
cuando éste sea ubicado en el conector para su gestion en el sistema de control. De esta
manera, este es el comienzo para la gestién de activos en el sistema de gestion de alumbrado.

- Dispondrd ademds de comunicacién GPS, gracias a una antena integrada en él, para un
“auto-geoposicionamiento” de cada punto de luz de manera automdtica. De esta manera,
y de forma precisa, se localizard la luminaria en su correcta ubicacion en el software de
gestion de forma automdtica, y no hay necesidad de marcar planos o escanear
posicionamientos. Esta caracteristica simplifica la puesta en marcha y favorece el hecho de
no cometer errores en el proceso de configuracién, ademds detecta posibles cambios de
ubicacién de luminarias, por posibles sustituciones o reemplazos futuros.

- Debe integrar una comunicacién hibrida (Radiofrecuencia y Celular 3G), con el objeto de
optimizar dichas comunicaciones tanto en términos de funcionamiento, como en términos de
costes de comunicacién. De esta manera, deberd integrar una antena radiofrecuencia y otra
antena celular de tipo 3G, y mediante un algoritmo, elegird la manera adecuada para realizar
la comunicacién entre luminarias mediante mallados, o directamente a los servidores,
mediante la comunicacién celular 3G.
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- Lared de comunicacion mallada radiofrecuencia entre dispositivos, debe permitir reacciones
instantdneas ante eventos tales como deteccién de presencia o de movimiento, que pueden
ser dados por el uso de sensores, esto serd necesario para crear una red viva y adaptativa en
funciéon del uso de la instalacion. El software interfaz de usuario, deberd mostrar por tanto una
visibilidad completa y dindmica al sistema con el objeto de poder configurar el
funcionamiento de la sensorizaciéon dada.

- La comunicacién celular deberd ser la encargada de enviar los datos de las luminarias al
servidor web a través de internet, se realizard a través de un mdédulo de comunicacién 3G, y
este modulo, aligual que los anteriores, deberd estar integrado en el propio controlador.

- La eleccion del tipo de comunicacién que deberd llevar a cabo la luminaria, lo elegird el
propio sistema de manera global, mediante un algoritmo que decidird de manera dindmica
la via de comunicacién, el camino y el mallado a realizar en funcidén de un andlisis completo
del sistema.

- El propio controlador deberd disponer de entrada para Sensor, de tal manera que el sistema
permita el uso de Sensorizacion en su red de comunicacion radiofrecuencia, con el objeto de
realizar configuraciones a la mayor velocidad de reaccién posible. La sensorizacion es
importantisima para ofrecer la luz justa en el momento necesario, ya que hay ciertas
instalaciones que prdcticamente no tienen uso a ciertas horas de la noche.

Todos los datos de la instalacién deberdn ser almacenados en un servidor, pero se deberd disponer
de la libertad de poder ubicar dicho servidor de almacenaje de datos en las dependencias
municipales (servidor local), bajo la infraestructura informdtica local, o podrdn ser alojados en el
servidor del propio fabricante de la Telegestidon. De esta manera, se seguird con el concepto “abierto”
que se describe en toda la arquitectura el sistema, y tendrd una filosofia de web.

El sistema, dispondrd de un Interfaz de usuario basado en web, sobre el que el gestionador de la
instalacion podrd interactuar con ella, programar los dispositivos (ya sea en modo manual o
automdtico), realizar informes, crear alertas...etc. Ademds, este interfaz, mostrard todos los datos que
almacene el servidor sobre cada luminaria de la instalacién de una manera sencilla para con el
usuario.

Este Software mostrard cada punto de luz de manera individual con todos los datos referidos a él, pero
también dispondrd la opcidn de poder agrupar los puntos de luz que se deseen y se podrdn gestionar
de la manera deseada. Ademds podrd disponerse de toda la informacion referida a la luminaria a
modo de inventario o base de datos, asi como del histérico de todos los valores dados en la instalacion
punto a punto en cuanto a consumos, corriente, tension, horas de funcionamiento, Ultimo encendido,
Ultimo apagado...etc.

4.- SISTEMAS DE PROTECCION

Las lineas de alimentacién a los puntos de luz y de control, partirdn desde un cuadro de proteccion y
control; las lineas estardn protegidas individualmente con corte omnipolar tanto contra sobrecargas
y cortocircuitos, como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los
equipos instalados lo precisen.

El sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptor horario y fotoeléctrico, por lo
que se dispondrd de un interruptor normal que permita el accionamiento del sistema, con
independencia de los dispositivos antes citados.

En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables, que serdn de cobre y
seccién minima de 6 mm2 y de aislamiento 0'6/1KV y sin empalmes, tendrdn una proteccién
suplementaria de material aislante mediante la prolongaciéon del tubo. La conexién de los
conductores de la red con los del soporte, se utilizardn elementos de derivaciéon que contendrdn los
bornes apropiados, un numero y tipo asi como un elemento de proteccién (fusible 6 A) como
elemento de proteccion del punto de luz.

Las partes metdlicas accesibles de los soportes de las luminarias estardn conectadas a tierra.
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Las luminarias al ser de Clase |, estardn conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, mediante
cable unipolar adislado de tensién asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y
seccién minima 2,5 mm2 en cobre.

La mdaxima resistencia de puesta a tierra, a lo largo de la vida de la instalacion y en cualquier época,
no podrd producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metdlicas accesibles de la
instalacion. La puesta a tierra de lo soportes se realizard por conexidon a una tierra comuin para todas
las lineas que partan del mismo cuadro.

En las redes de tierra, se instalardn como minimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de
luminarias, y siempre en el primero y en Ultimo soporte de cada linea. La conexién del electrodo con
la red de tierra se hard por medio de soldadura aluminotérmica.

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberdn ser, aislados mediante cables de
tension asignada 450/750 V, con recubrimiento de color amarillo-verde, con conductores de cobre,
de seccién minima de 16 mm2 para redes subterrdneas, e irdn por el interior de las canalizaciones de
los cables de alimentacion.

El conductor de proteccién que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra serd de las
mismas caracteristicas que el anterior. Todas las conexiones de los circuitos a tierra, se ejecutardn con
terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente
y protegido contra corrosiéon.

Independientemente de lo anterior antes citado para la proteccién de contactos directos se ubicardn
los circuitos eléctricos enterrados bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin de resultar
imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que habitualmente circulan
por el acerado.

Alojamiento de los sistemas de proteccién y control de la red eléctrica, asi como todas las conexiones
pertinentes en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitan de Utiles especiales para
proceder a su apertura (cuadro de mando y registro de columnas).

Aislamiento de todos los conductores con polietileno reticulado (RV 0,6/1 KV), con el fin de recubrir las
partes activas de la instalacién.

4.1.- Composicion del cuadro de maniobra y control

Los cuadros de maniobra y confrol estardn compuestos por armarios divididos en dos mddulos
independientes, uno para mando y otfro para medida, alojando en su interior los dispositivos de
proteccion y equipos de medida.

El Centro de mando serd del tipo ORMA 17, cuya envolvente del cuadro de proporcionard un grado
de protecciéon minima IP 55 segun UNE 20.324 e IK 10 segUn UNE-EN 50.102 y dispondrd de un sistema
de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, en su puerta de acceso
situada a una altura comprendida entre 2 m y 0,30 m. Las partes metdlicas del cuadro irdn conectadas
a tierra.

APARELLAJE CENTRO DE MANDO TELEGESTIONADO ALUMBRADO PUBLICO

Elementos de potencia:

e Interruptor general 4P :
o Schneider electric : NSX100F/160F TM100D/ TM125D A 4P 25 KA EN 60947.
e Limitador sobretension permanente asociado al interruptor general:

o Schneider electric : 3MSU + Bobina Mx disparo + C60N 10 A 1P+ contacto SD+ Mandos
motorizados LV429434 con conctacto 29450+ ARA 4Pcon reconexion automdtica. Los
mandos motorizados tendrdn protegidas sus alimentaciones con un fusible.

e Limitador sobretension transitoria:

o Schneider electric : PRD40R 440/275V UP 1,2KV 3P+N+ C460H 40 A
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0 ABB: OVRT23N40275P + S204M-C40
e Interruptores automdticos 4P (tantos como circuitos):
o Schneider electric : C60H 4P intensidad nominal segun cdlculos. 15 KA EN 60947
0 ABB :5204M-C intensidad nominal segun cdlculos. 15 KA EN 60947
e Diferenciales rearmables 4P 300 mA (tantos como circuitos):
o Schneider electric : REDs 4P 300mA 40/25 A
o ABB:F204AC-40/0,3 + F2C-ARH
e Contactores 4P AC3 (2 unidades) :
o Schneider electric : LC1DT60AP7 (Potencias<20 kW)
LC1DT80AP7 (Potencias 220 kW)
0 ABB: AF45-40-00 (Potencias<20 kW)
AF50-40-00 (Potencias=20 kW)

e Interruptores manuales para alimentar los circuitos de salida sin intervencién de la parte de
mando 4P (2 unidades):

o Schneider electric : VBF2 VZ11 4 P
o ABB:OT80F4N2

Elementos de mando

e Reloj astrondmico:
o Orbis astro sat modular.

e Conmutadores fres posiciones para accionamiento manual bobinas confactores (2 unidades):
o Schneider electric: CM 18073.
o ABB:E214-16-101.

e Interruptor 2P para proteccién del reloj y bobinas contactores :
o Schneider electric : C60H 2P 10 A 15 KA EN 60947.
0 ABB:S202M-C10 15 KA EN 60947.

e Interruptor 2P para proteccién de Idmpara y base de enchufe :
o Schneider electric : C60H 2P 10 A 15 KA EN 60947.
0 ABB:S202M-C10 15 KA EN 60947.

e Conmutador fres posiciones para accionamiento del segmento controlador o reloj
astronémico orbis (1 unidad):

o Schneider electric: CM 18073.
0 ABB:E214-16-101.
e Interruptor 4P para proteccién sistema telegestion :
o Schneider electric : C60H 4P 10 A 15 KA EN 60947.
0 ABB:S204M-C10 15 KA EN 60947.
e Interruptor diferencial 30mA para elementos de telegestién, reloj, base de enchufe y [dmpara:
o Schneider electric : ID 40 A CLASE AC 30 mA
o ABB:F204 AC-40/0,03
e Sistema telegestion:

o Moddem, acoplador de fase y segmento controlador. Instalados en envolvente
estanca con tapa transparente.

e Base de enchufe como toma de tierra lateral Schuko:
o Schneider electric : PC 15310 2P+T
0 ABB:MI11752P+T

Portalémparas de baquelita de base curva y ldmpara compacta bajo consumo 18 W.

Elementos compafiia
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Caja general proteccién 100/160 A homologada por Sevillana-Endesa

Caja estanca para contador homologada por Sevillana-Endesa
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2.- MEMORIA DE CALCULO
2.1.- Instalacién de Baja Tension
Para determinar la seccidn de los cables utilizaremos tres métodos de cdlculo distintos:
e Calentamiento.

e Limitacién de la caida de tension en la instalaciéon (momentos eléctricos).

e Limitacién de la caida de tensidon en cada tramo.
Adoptaremos la seccién nominal mds desfavorable de las fres resultantes.

Calculo de la seccidn por calentamiento

Aplicaremos para el cdiculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-94/5-523. La
intensidad mdxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene marcada por
las tablas 52-C1 a 52-C12. En funcién del método de instalacion adoptado de la tabla 52-B2,
determinaremos el método de referencia segin 52-B1, que en funcién del tipo de cable nos indicard
la tabla de intensidades mdaximas que hemos de utilizar.

La intensidad mdxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la temperatura
ambiente, la agrupacién de varios cables, la exposicién al sol, etc. que generalmente reducen su
valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente a partir de las tablas 52-D1 y 52-D2. El factor por
agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-E2, 52-E3 A y 52-E3 B. Si el cable estd expuesto al sol, o bien, se
trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9.

Para el cdlculo de la seccion, dividiremos la intensidad de cdlculo por el producto de todos los
factores correctores, y buscaremos en la tabla la seccién correspondiente para el valor resultante.
Para determinar la infensidad mdxima admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la
intensidad para la seccién adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores correctores.

Método de los momentos eléctricos

Este método nos permitird limitar la caida de tensidn en toda la instalacion a 4,50% para alumbrado y
4,50% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes férmulas:

- Distribucién monofdsica:

2-2
= ;A= Z(Li : P.)
K-.eU,
Siendo:

S = Seccién del cable (mm?)
A = Longitud virtual.
e = Caida de tension (V)
K = Conductividad.
Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m)
Pi = Potencia consumida por el receptor (W)
un = Tension entre fase y neutro (V)

- Distribucién trifdsica:

A
=———— i=>.(,-R)
K-eU, 2(L-R

Siendo:

Un = Tension entre fases (V)
Caida de tension
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Una vez determinada la seccién, calcularemos la caida de tension en el tramo aplicando las
siguientes formulas:

- Distribucién monofdsica:

2-P-L
K-S-U,
Siendo:
e = Caida de tension (V)
S = Seccién del cable (mm?)
K = Conductividad
L = Longitud del framo (m)
P = Potencia de cdlculo (W)
Un= Tensién entre fase y neutro (V)
- Distribucion trifdsica:
_ P-L
K-S-U,
Siendo:
Un= Tensidn entre fases (V)

Intensidades de cortocircuito

Las intensidades de cortocircuito en cada punto de la instalacién se determinan por cdlculo siguiendo
el siguiente método:

1. Se realiza la suma de las resistencias y reactancias situadas aguas arriba del punto considerado.
R=R+R +R+...
Xe =X+ X, + X3 +...

2. Se calcula la intensidad de cortocircuito mediante la siguiente formula:

J—

© BRI X?

Siendo:
Uo = Tension entre fases del fransformador en vacio, lado secundario
o baja tension, expresada en voltios.
RTy XT = Resistencia y reactancia total expresada en mili ohmios (mQ)

Para determinar las resistencias y reactancias en cada parte de la instalacion:

Parte de la Resistencias Reactancias
instalacion (mQ) (mQ)
-3
R =Z, -cose-10
_ cosp =015 X, =2, -senp-107
Red aguas arriba
u? seng = 0,98
' Pec
_ 2 2
W. U2 xz - Zz - Rz
Transformador R,=—-—-10" U. u?
S? 7 -« C
, =
100 S
ANEJO N° 7 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Pdgina 14
Cédigo Seguro de Verificacién IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Fecha | 07/0912022 10:02:55

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Péagina | 15/152
Cédigo Seguro De Verificacién: ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCwW== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:35:21
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 15/152

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirnmAytos/ code/ ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/A8PkpHg+XMBr0/ynFFpUCw==

TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 10:02

A DEL ALJARAZE71

Parte de la Resistencias Reactancias
instalacion (mQ) (mQ)
R, p-L X, =0,08- L (cable multipolar)
En cables =— .
X, =012-L (cableunipolar)
Siendo:
Pcc = Potencia de cortocircuito de la red de distribucién, estard
expresada en MVA, siendo un dato facilitado por la
Compania Suministradora.
We = Pérdidas en el Cu del transformador.
S = Potencia aparente del transformador (kVA).
Ucc = Tension de cortocircuito del tfransformador.
L = Longitud del cable, en m.
S = Seccién del cable, en mm?2.
P = Resistividad: 22,5 (Cu) y 36 (Al).
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2.2.- Resultados

La siguiente tabla nos resume los resultados de comprobacién de diseho de todos circuitos:

CcM1
Circuito P Un I [ Fctiz leeméx  lecmin  Ipro. S i6 Cable e instalacié Trras. K Leor CDTcic  CDTacum  PméxcAl  Pmaxcor
Circuito C1 CM1 209 400 034 4224 096x44 506 0,109 10  (4x6)  RVK/U/71-D1(2205m); 25 5600 220,50 00857 00900 26338 7.314
Circuito C2CM1 589 400 094 4224 096x44 506 0051 10  (4xé)  RVK/U/71-D1 (4935m); 25 5600 49350 05407 05450 26338 3268
Circuito C3CM1_ 124 400 020 4224 096x44 506 0058 10 (4x6)  RVK/u/71-D1 (430,5m); 25 5600 430,50 00993 01036 26338 3746
CM2
Circuito P Un I Iz Fctin leemax  leemin  leror.  Seccién Cable e instalacién Tiras K Leot CDTeic  CDTocum  Pméxcar  Pmaxcot
Circuito C1CM2 931 400 149 4224 096x44 506 005 10 (4x4) RV-K/U/71-D1 (441m); 251 5600 44100 07637 07741 26338  3.657
Circuito C2CM2 956 400 1,53 4224 096x44 506 0035 10  (4x6)  RV-K/u/71-D1 (7245m); 251 5600 72450 12884 12988 26338 2226
Circuito C3CM2 182 400 029 4224 096x44 506 0073 10 [4x6) RV-K/u/71-D1 (336m); 25 5600 33600 0,138 01242 26338  4.800
Circuito C4 CM2 154 400 025 42,24 096x44 506 0061 10 (4x6)  RV-K/u/71-D1 (409.5m); 25 5600 40950 0,173  0,1277 26338 3938
cms
Circuito P Un Ib Iz Fetia leccméx  lecmin  lrror.  Seccién Cable e instalacién Tiras K Leor CDTarc  CDTacum  Pméxcat  Pméxcor
Circuito C1CM3 1.100 400 1,76 4224 09éx44 506 0037 10  (4x4) RVAK/u/71-D1 (682,5m); 251 5600 68250 13965 14076 26338  2.363
Circuito C2CM3 148 400 0,24 4224 096x44 506 0096 10 (4x¢) RV-K/u/71-D1 (252m); 25 5600 25200 00694 00805 26338  6.400
Circuito C3CM3 882 400 1,41 4224 09éx44 506 0036 10  [(4x6]  RVKAJ71-DI (69825m); 251 5600 69825 1,1456 11567 26338 2310
Circuito C4CM3 238 400 0,38 4224 096x44 506 0060 10 [(4x¢) RV-K/u/71-D1 (357m); 25 5600 35700 01580 01691 26338 4518
Leyenda
P = Potencia activa maxima prevista (W)
Un Tensién nominal (V)
lo = Intensidad de disefio o maxima prevista (A)
lz = Intensidad mdaxima admisible para las condiciones del circuito (A)
Fctz = Factores correctores por intensidad méxima admisible tabulada en norma (A)
loc max = Intensidad de cortocircuito maxima al inicio del circuito (kA)
lee min = Intensidad de cortocircuito minima al final del circuito (kA)
Seccion = Seccion de los conductores del circuito (mm2)
Tiras = Temperatura de frabajo cuando circula la infensidad de disefio (°C)
K = Conductividad usada para el célculo de la caida de tension (m/Q-mm?2)
Leor = Longifud hasta el receptor con mayor caida de tension del circuito (m)
CDTere = Caida de fensién mas desfavorable del circuito (%)
CDTaeum = Caida de fension acumulada mas desfavorable del circuito (%)
Pmaxcar = Potencia mdaxima admisible por calentamiento (W)
Para las acometidas a cada cuadro de alumbrado tenemos los siguientes resultados:
Red de distribucién
Circuito P u, Iy I Fetel, | - | — | — Seccion Cable e instalacién Troan K Leor DTy  CDTow  Poiwcr Priscor
ACOMETIDACM3 2368 400 3,80 12960 096x135 10,00 6,752 80 (3x50/25) RZ1-K([AS)fu/71-D1(10,5m); 251 5600 1050 0,0056 80.811 426.667
ACOMETIDA CM1 922 400 1,48 12960 0,96x135 10,00 6,752 80 (3x50/25) RZ1-K (AS)/u/71-D1 [10,5m); 25 5600 1050 0,0022 B0R11 426667
ACOMETIDACM2 2223 400 357 12960 096x135 10,00 6752 80 (3x50/25)  RZ1-K (AS)/u/71-D1 (10,5m); 25 5600 1050 00052 80811 426667
Leyenda
P = Potencia activa maxima prevista (W)
Un = Tension nominal (V)
Io = Intensidad de disefio o mdaxima prevista (A)
lz = Intensidad mdaxima admisible para las condiciones del circuito (A)
Fct 4zt = Factores correctores por intensidad mdéxima admisible tabulada en norma (A)
lec max = Intensidad de cortocircuito méxima al inicio del circuito (kA)
lec min = Intensidad de cortocircuito minima al final del circuito (kA)
Seccion = Seccion de los conductores del circuito (mm?)
Trras = Temperatura de trabajo cuando circula la infensidad de diseno (°C)
K = Conductividad usada para el cdiculo de la caida de tensidon (m/Q-mm?2)
Leor = Llongitud hasta el receptor con mayor caida de tensién del circuito (m)
CDTare = Caida de tension mas desfavorable del circuito (%)
CDTacum = Caida de tensiéon acumulada mas desfavorable del circuito (%)
Pmaxcar = Potencia mdxima admisible por calentamiento (W)
Calculo de protecciones

Todos los circuitos estardn protegidos contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y contra
contactos directos e indirectos.
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La proteccion de los circuitos contra sobreintensidades, sobretensiones y contactos directos e
indirectos se realizard de acuerdo a las Instrucciones ITC-BT-22, 23 y 24, mediante interruptores
automdaticos magnetotérmicos, teniendo en cuenta que la capacidad de corte de dichos elementos
esté de acuerdo con las intensidades nominales de los conductores a los que protege.

2.3.- Calculo de Cimentaciones.

Serdn de hormigdén en masa y se han calculado teniendo en cuenta lo que al respecto se especifica
en el apartado 6.1 de la ITC-BT-09.

El momento de fallo a vuelco del apoyo es:
Mv =Fx (H+2/3xh)
La féormula de Sulzbelger, que da el momento estabilizador, tiene la expresion:

Me =0,139 xKxaxh4+0,88xa3xh+0,4xPxa
Donde:

K = Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 m de profundidad, Kg/cm x cm?.
P = Peso de la columna o bdculo vy la luminaria, en Tm.

a, b, h = Medidas de la cimentacién, en m.

H = altura del punto de aplicacion del esfuerzo Util al suelo (m)

S = superficie expuesta al viento en m2.

F=70kg/m2x3S

Los valores de "K" se toman del cuadro que figura en el R.A.T., Art. 31, Apdo. 3.

El coeficiente de seguridad, resultante entre el momento estabilizador y el momento de fallo al vuelco,
no serd inferior a 2,5 tal y como se indica en el apartado 6.1 de la ITC-BT-09.

2.4.- Instalacion de puesta a tierra

Se utilizardn como proteccién contra intensidades de defecto, interruptores automdticos diferenciales
de corte omnipolar, calibrados a una sensibilidad de 30 y 300 mA segun los casos, de forma que nunca
se supere la tensién de seguridad de 24 V para alumbrado publico segun apartado 10 de la ITC-BT-09.

En base a esto el valor de la resistencia de tierra méxima segun lo indicado en el apartado 4 de la ITC-
BT-24 serd:

Donde:

R = Resistencia con respecto a tfierra de la red de conductores de proteccién, en ohmios.

Us = tensién de contacto limite convencional en voltios.

Is = Valor de la sensibilidad en amperios de la intensidad de defecto, para la apertura automdtica del
interruptor en amperios.

Sustituyendo tendremos:

rR=22Y _s00
03A

Lo que nos indica que con el empleo de interruptores diferenciales de 300 mA la instalacién estaria
protegida con una resistencia de puesta a tierra inferior al resultado obtenido. No obstante, se deberd
obtener realmente una resistencia muy inferior, la cual se comprobard que no exceda de 30 ohmios
segun ITC-BT-09 apartado 4.
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRE

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 10:02

A DEL ALJARAZE71

Asi pues, el nUmero de picas serd el necesario para obtener un valor de resistencia a tierra igual o
inferior a 30 ohmios y se colocard una cada 5 soportes metdlicos o menos, en el primero y Ultimo, y
ofra conectada al centro de mando, uniéndolas todas a la linea principal de tierra mediante
terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente
y protegido contra la corrosion.

3.- CALCULOS LUMINOTECNICOS

En el siguiente anexo de cdiculos luminotécnicos que se acompana, se detallan los resultados
obtenidos.

ANEJO N° 7 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO

Pdgina 18
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Optica 5308 ==

Protector Flat glass FLEK "5

Fuente 30 Samsung LH351C
Matriz =~ 449572

Caracteristicas

] = 3 A ) A 4 =
604 ‘ ’ 352 ‘ ’ 94 ‘ ’ 6.3 ‘ ’ 1P 66/IP 67 K 09 ‘ ’ I EU, IIEU ‘ ’ 0.028
o Aot A peote o, SR e T o

* Seglin IEC-EN60598 / IEC-EN62262

Caracteristicas

Una solucion viaria y urbana versatil, de alto rendimiento y que ahorra tiempo

e Ahorros maximizados en costos de energia y mantenimiento

Nueva generacion de motores fotométricos LensoFlex®4 and MidFlex™2, que ofrecen iluminacion de alta eficiencia, confort y

seguridad

3 tamafios, para proporcionar la solucion mas precisa en numerosas aplicaciones viarias y urbanas
Acceso sin herramientas con un claro clic de confirmacion al cerrarse

Instalacion y mantenimiento rapidos y a prueba de errores con IzyHub

Ajuste in situ de post-top a entrada lateral sin desconectar la luminaria de la columna

Amplio rango de temperaturas de funcionamiento

Lista para la conectividad

Informacién para una matriz de 1000 Im

Eficacia (%) 845 Clase G (EN 13201- Ge 170-80-90-95 (cd) 299 - 37 - X - X
2)
DLOR (%) 845 37.4 -78.7-984 -100.0 -
G* (EN 132012015) G*4 CIE flux code N 135 (%) ;¢
ULOR (%) 0.0
Imax (cd) 427 Gradient 90°  27cd
ULR (%) 0.0
Apertura 0-180° 27 - 27 Gradient 270°  12cd
Incl ULR 4%  -39/35°
Apertura 90-270° 21 - X
Cédigo Seguro de Verificacion IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Fecha | 07/09/2022 10:02:55

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Péagina | 20/152
Cédigo Seguro De Verificacién: ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCwW== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:35:21
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 20/152

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirnmAytos/ code/ ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/A8PkpHg+XMBr0/ynFFpUCw==

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE
ENTRADA
Mﬁﬂﬁdﬁf
20/04/2020
2571
Caracteristicas Fotométricas
) ; Potencia de . Emision de Eficiencia de L Voltage
Saldy Codigo de color SOl la luminaria AUPER i flujo de luminaria Pico (cd) Gesiiiedt v
CelLERS (i w) (im) luminaria (Im) (Im/w)
Temp. Ambiente = 25°C
30 WW 830 200 19 3057 2584 136 1304 B1UO G1 230
30 WW 830 300 28 441 3728 133 1881 B1UO G1 230
30 WW 830 350 33 5070 4285 134 2162 B1UO G1 230
30 WW 830 400 37 5678 4800 130 2422 B1UO G1 230
30 WW 830 450 42 6282 5310 126 2679 B1UO G1 230
30 WW 830 500 47 6855 5794 123 2924 B2 UO G1 230
30 WW 830 550 52 7433 6282 121 3170 B2 UO G1 230
30 WW 830 600 57 7980 6745 120 3404 B2 U0 G1 230
30 WW 830 700 67 9014 7619 n4 3845 B2 U0 G2 230
30 NW 740 200 19 3437 2905 153 1466 B1UO G1 230
30 NW 740 300 28 4959 4192 150 2115 B1UO G1 230
30 NW 740 350 33 5700 4818 151 2431 B1UO G1 230
30 NW 740 400 37 6384 5396 146 2723 B1UO G1 230
30 NW 740 450 42 7062 5969 142 3012 B2 UO G1 230
30 NW 740 500 47 7706 6514 139 3287 B2 UO G1 230
30 NW 740 550 52 8356 7063 136 3564 B2 UO G1 230
30 NW 740 600 57 8972 7583 135 3827 B2 U0 G2 230
30 NW 740 700 67 10135 8566 128 4323 B2 UO G2 230
30 WW 730 200 19 3256 2752 145 1389 B1UO G1 230
30 WW 730 300 28 4698 3971 142 2004 B1UO G1 230
30 WW 730 350 33 5400 4564 143 2303 B1UO G1 230
30 WW 730 400 37 6048 5112 138 2580 B1UO G1 230
30 WW 730 450 42 6691 5655 135 2854 B2 UO G1 230
30 WW 730 500 47 7301 6171 131 3114 B2 UO G1 230
30 WW 730 550 52 7916 6691 129 3377 B2 U0 G1 230
30 WW 730 600 57 8500 7184 128 3625 B2 UO G1 230
30 WW 730 700 67 9601 81156 121 4095 B2 UO G2 230
Tolerance on flux +- 7% - Tolerance on power +- 5%
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Protector Flat glass FLEK "5

Fuente 30 Samsung LH351C
Matriz =~ 449292

Caracteristicas
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* Seglin IEC-EN60598 / IEC-EN62262

Caracteristicas

Una solucion viaria y urbana versatil, de alto rendimiento y que ahorra tiempo

e Ahorros maximizados en costos de energia y mantenimiento

Nueva generacion de motores fotométricos LensoFlex®4 and MidFlex™2, que ofrecen iluminacion de alta eficiencia, confort y

seguridad

3 tamafios, para proporcionar la solucion mas precisa en numerosas aplicaciones viarias y urbanas
Acceso sin herramientas con un claro clic de confirmacion al cerrarse

Instalacion y mantenimiento rapidos y a prueba de errores con IzyHub

Ajuste in situ de post-top a entrada lateral sin desconectar la luminaria de la columna

Amplio rango de temperaturas de funcionamiento

Lista para la conectividad

Informacién para una matriz de 1000 Im

Eficacia (%) 84.8 Clase G (EN13201- ., 1 70-80-90-95 (cd) 498 - 39 - X - X
2)
DLOR (%) 84.8 414 - 77.2 - 98,6 - 100.0 -
G* (EN 132012015) G*3 CIE flux code N 135 (%) o o
ULOR (%) 0.0
Imax (cd) 556 Gradient 90°  19cd
ULR (%) 0.0
Apertura 0-180° 41 - 41 Gradient 270°  9cd
Incl ULR 4%  -42/39°
Apertura 90-270° 25 - X
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Cantidad Codigo de color Corriente raoltjr:(i:ri\aardi: Flujo de fuente E';?:fjfz:e Ef:t:s;:::?i:e Pico (cd) Clasificacion Vo:\tl?ge
L {mA) W) {im) luminaria (Im) (Im/w)
Temp. Ambiente = 25°C
30 WW 830 200 19 3057 2591 136 1701 B1UO G1 230
30 WW 830 300 28 441 3739 134 2454 B1UO G1 230
30 WW 830 350 33 5070 4297 134 2821 B1UO G1 230
30 WW 830 400 37 5678 4813 130 3159 B1UO G1 230
30 WW 830 450 42 6282 5324 127 3495 B2 UO G1 230
30 WW 830 500 47 6855 5810 124 3813 B2 UO G1 230
30 WW 830 550 52 7433 6300 121 4135 B2 U0 G1 230
30 WW 830 600 57 7980 6764 121 4439 B2 U0 G1 230
30 WW 830 700 67 9014 7641 n4 5015 B2 U0 G2 230
30 NW 740 200 19 3437 2913 153 1912 B1UO G1 230
30 NW 740 300 28 4959 4203 150 2759 B1UO G1 230
30 NW 740 350 33 5700 4831 151 3171 B1UO G1 230
30 NW 740 400 37 6384 541 146 3652 B2 UO G1 230
30 NW 740 450 42 7062 5986 143 3929 B2 UO G1 230
30 NW 740 500 47 7706 6532 139 4287 B2 U0 G1 230
30 NW 740 550 52 8356 7083 136 4649 B2 U0 G1 230
30 NW 740 600 57 8972 7605 136 4991 B2 U0 G2 230
30 NW 740 700 67 10135 8590 128 5638 B2 UO G2 230
30 WW 730 200 19 3256 2760 145 1811 B1UO G1 230
30 WW 730 300 28 4698 3982 142 2614 B1UO G1 230
30 WW 730 350 33 5400 4577 143 3004 B1UO G1 230
30 WW 730 400 37 6048 5126 139 3365 B1UO G1 230
30 WW 730 450 42 6691 5671 135 3722 B2 U0 G1 230
30 WW 730 500 47 7301 6188 132 4062 B2 U0 G1 230
30 WW 730 550 52 7916 6710 129 4404 B2 U0 G1 230
30 WW 730 600 57 8500 7204 129 4728 B2 UO G1 230
30 WW 730 700 67 9601 8138 121 5341 B2 UO G2 230
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Optica 5118 g
LERFT
Protector Flat glass FLEK "2
Fuente 8 Cree XP-G3
Matriz 422432
Caracteristicas
2 —-
™ > u] A ) A 4 =
500 ‘ ’ 500 ‘ ’ 160 ‘ ’ 12.0 ‘ ’ IP 66 IK 10 I'EU, Il EU ‘ ’ 0.062
Grado de Grado de Clase .
Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Peso (kg) proteccion IP*  proteccion IK* eléctrica* xS (m?)

Caracteristicas

Nueva generacion. Nuevos niveles de iluminacion. Nuevas caracteristicas.

Diselo atemporar para entornos rurales y urbanos

Dos tamafios disponibles: Mini y Midi

Protector en vidrio templado extratransparente para alto rendimiento

Multiples opciones de montaje, con distintos brazos

Bajo consumo energético

Motor fotomeétrico LensoFlex®2 con fotometrias adaptables a varias aplicaciones
ThermiX® para un rendimiento de larga duracion

FutureProof: facil reemplazo del motor fotométrico y fuente de poder insitu
Disefiado para incorporar gama de soluciones de control Owlet

Tipos de aplicacion

. Plazas y zonas peatonales .

. Calles residenciales

Informacién para una matriz de 1000 Im

Eficacia (%)

851 Clase G (EN 13201-

Carreteras y calles urbanas

1 70-80-90-95 (cd)

* Seglin IEC-EN60598 / IEC-EN62262

485 -99 - X -X

G4
2)
DLOR (%) 85.1 33.7 - 69.8 - 96.8 - 100.0 -
G* (EN 132012015)  G*2 CIE flux code N 135 (%) - 5
ULOR (%) 0.0
Imax (cd) 485 Gradient 90°  25cd
ULR (%) 00
Apertura 0-180° 47 - 47 Gradient 270°  3cd
Incl ULR 4%  -39/33°
Apertura 90-270° X - X
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Caracteristicas Fotométricas

Cantidad Codigo de color Corriente r;ﬁ;ﬁg:: Flujo de fuente E';?:fjfz:e Ef:t:s;:g?i:e Pico (cd) Clasificacion Vo:\tl?ge
CeLERS (=Y w) (im) luminaria (Im) (Im/w) EUC
Temp. Ambiente = 25°C

8 WwW 727 300 9 1108 942 105 537 BO UO GO 230

8 WW 727 400 n 1431 1217 1 693 B1UO G1 230

8 WW 727 500 14 1736 1477 106 841 B1UO G1 230

8 WW 727 600 17 2022 1720 101 980 B1UO G1 230

8 WwW 727 700 19 2290 1948 103 1109 B1UO G1 230

8 WW 727 800 22 2538 2159 98 1230 B1UO G1 230

8 WW 727 940 26 2854 2428 93 1383 B1UO G1 230

8 NW 740 300 9 1275 1085 121 618 BO UO GO 230

8 NW 740 400 n 1647 1401 127 798 B1UO G1 230

8 NW 740 500 14 1998 1700 121 968 B1UO G1 230

8 NW 740 600 17 2328 1980 116 1128 B1UO G1 230

8 NW 740 700 19 2635 2242 18 1277 B1UO G1 230

8 NW 740 800 22 2921 2484 13 1415 B1UO G1 230

8 NW 740 940 26 3285 2794 107 1592 B1UO G1 230

8 WW 730 300 9 1233 1049 117 598 BO UO GO 230

8 WW 730 400 n 1593 1355 123 772 B1UO G1 230

8 WW 730 500 14 1933 1644 n7 936 B1UO G1 230

8 WW 730 600 7 2251 1915 13 1091 B1UO G1 230

8 WW 730 700 19 2549 2168 114 1235 B1UO G1 230

8 WW 730 800 22 2825 2403 109 1369 B1UO G1 230

8 WW 730 940 26 3178 2703 104 1540 B1UO G1 230

8 WW 822 300 9 878 747 83 425 BO UO GO 230

8 WW 822 400 n 134 965 88 549 BO UO GO 230

8 WW 822 500 14 1376 1170 84 667 BO UO GO 230

8 WW 822 600 17 1603 1363 80 777 B1UO G1 230

8 WW 822 700 19 1814 1543 81 879 B1UO G1 230

8 WW 822 800 22 2011 1711 78 974 B1UO G1 230

8 WW 822 940 26 2262 1924 74 1096 B1UO G1 230

8 WW 830 300 9 1108 942 105 537 BO UO GO 230

8 WW 830 400 n 1431 1217 m 693 B1UO G1 230

8 WW 830 500 14 1736 477 106 841 B1UO G1 230

8 WW 830 600 17 2022 1720 101 980 B1UO G1 230

8 WW 830 700 19 2290 1948 103 1109 B1UO G1 230

8 WW 830 800 22 2538 2159 98 1230 B1UO G1 230

8 WW 830 940 26 2854 2428 93 1383 B1UO G1 230
Tolerance on flux +- 7% - Tolerance on power +- 5%
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Resumen
CONCEPT

Family of 2 road LED luminaires: Midi & Mini

Recommended installation height: between 4 and 12m

HOUSING & FINISH
Housing in high-pressure, die-cast aluminium, polyester powder coated

Colour: AKZO grey 900 sanded

INSTALLATION
Fixation: various types of lateral, suspended and axial suspension for catenary mounting
Specific columns & brackets are available in different configurations for various installation heights
Direct access to the driver compartment with 2 hexagonal screws

An integrated hinge keeps the protector wide open for easy maintenance on-site

OPTICAL UNIT

“FutureProof” optical unit, replaceable on-site, protected against lens degradation by flat extra-clear hardened glass
Flatbed PCB with acrylic lens overlay principle

Various photometric distributions: from narrow road to motorway, medium and large area

Diffuse glass for low height installation to reduce glare

CRI > 70

ULOR: 0%

LED lumen depreciation

Lifetime residual flux @ Tg=25°C @ 100.000 hrs: 350mA & 500mA: 90%; 700mA: 80%

ELECTRICAL

Class | or Class Il
Input voltage: 230V - 50Hz
Power factor > 90% at full load

10kV, 10KA surge protection

STANDARDS & CERTIFICATIONS

CE

ENEC
LM79-80
ROHS

All measurements in 1ISO17025 accredited laboratory

OPTIONS

Other RAL or AKZO colours

Back Light control system

OWLET remote management

Custom dimming profile; Constant Light Output (CLO); Bi-Power
Photocell

Presence detection
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Delivered with pre-fitted electrical supply cable
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Deep shaped striated PC, Shaped diffuse FLEK " | .
Protector PMMA ——
Fuente 16 Cree XP-G3 |
Matriz 333615 |
Wy I
]
Caracteristicas
] o 9 A ) A 5 =
410 ‘ ’ 410 ‘ ’ 556 ‘ ’ 6.0 ‘ ’ IP 66 IK 10 ‘ ’ I'EU, Il EU ‘ ’ 0.080
Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Peso (kg) Grado de Grado de Clase CxS (m?)

Caracteristicas

Combinacion de ambiente con rendimiento energético

Tipos de aplicacion

Puentes
Parques
Parkings

Plazas y zonas peatonales

Informacién para una matriz de 1000 Im

Eficacia (%) 712
DLOR (%) 69.1
ULOR (%) 2.1

Clase G (EN 13201-
2)

G* (EN 132012015)  G*1

G1

proteccion IP*

Solucion elegante y confortable para la creacion de ambientes calidos
Bajo consumo energético

Baja contaminacion luminica (ULOR 3%)

Multiples distribuciones luminicas

FutureProof : actualizacion inteligente

Se suministra precableada para facilitar la instalacion

proteccion IK*

Calles residenciales
Carriles bici
Carreteras y calles urbanas

1 70-80-90-95 (cd)

CIE flux code N 15 (%)

eléctrica*

* Seglin IEC-EN60598 / IEC-EN62262

134 - 69 -32 - 21

26.2 -58.8-87.8-97.1-
7.2

Imax (cd) 163 Gradient 90°  11cd
ULR (%) 2.9
Apertura 0-180° 13 - 13 Gradient 270°  1lcd
InclULR 4%  -11/11°
Apertura 90-270° 16 - 16
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Caracteristicas Fotométricas
) ; Potencia de . Emision de Eficiencia de L Voltage
Saldy Codigo de color SOl la luminaria AUPER i flujo de luminaria Pico (cd) Gesiiiedt v
CelLERS (i w) (im) luminaria (Im) (Im/w)
Temp. Ambiente = 25°C
16 WW 727 200 n 1542 1098 100 251 B1U2 G1 230
16 WwW 727 300 16 2221 1582 99 361 B1U2 G1 230
16 WW 727 400 21 2859 2037 97 465 B1U3 G1 230
16 WwW 727 500 26 3457 2462 95 563 B1U3 G1 230
16 WW 727 600 31 4017 2861 92 654 B1U3 G1 230
16 WW 727 700 36 4536 3231 90 738 B2 U3 G2 230
16 WW 822 200 n 1222 870 79 199 B1U2 G1 230
16 WW 822 300 16 1760 1253 78 286 B1U2 G1 230
16 WW 822 400 21 2266 1614 77 369 B1U2 G1 230
16 WW 822 500 26 2740 1951 75 446 B1U3 G1 230
16 WW 822 600 31 3183 2267 73 518 B1U3 G1 230
16 WW 822 700 36 3595 2560 il 585 B1U3 G1 230
16 NW 740 200 n 1774 1264 15 289 B1U2 G1 230
16 NW 740 300 16 2556 1821 14 416 B1U3 G1 230
16 NW 740 400 21 3291 2344 n2 536 B1U3 G1 230
16 NW 740 500 26 3979 2834 109 648 B1U3 G1 230
16 NW 740 600 31 4623 3293 106 752 B2 U3 G2 230
16 NW 740 700 36 5221 3718 103 850 B2 U3 G2 230
16 WW 730 200 n 176 1222 m 279 B1U2 G1 230
16 WW 730 300 16 2472 1761 10 402 B1U3 G1 230
16 WW 730 400 21 3183 2267 108 518 B1U3 G1 230
16 WW 730 500 26 3849 2741 105 626 B1U3 G1 230
16 WW 730 600 31 4472 3185 103 728 B2 U3 G2 230
16 WW 730 700 36 5049 3596 100 822 B2 U3 G2 230
16 WW 830 200 n 1542 1098 100 251 B1U2 G1 230
16 WW 830 300 16 2221 1582 99 361 B1U2 G1 230
16 WW 830 400 21 2859 2037 97 465 B1U3 G1 230
16 WW 830 500 26 3457 2462 95 563 B1U3 G1 230
16 WW 830 600 31 4017 2861 92 654 B1U3 G1 230
16 WW 830 700 36 4536 3231 90 738 B2 U3 G2 230

HAPILED - 5119 - 16 Cree XP-G3 - Deep shaped striated PC, Shaped diffuse PMMA - 33361S

Tolerance on flux +- 7% - Tolerance on power +- 5%

2/6

Cédigo Seguro de Verificacion

IV7AQGYS5FVFSLSOOCAE4EMZEEY

Fecha

| 07/09/2022 10:02:55

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza. :‘-
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA -
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Péagina | 38/152 E E
Cédigo Seguro De Verificacién: ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCwW== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:35:21
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 38/152

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n®

5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirnmAytos/ code/ ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/A8PkpHg+XMBr0/ynFFpUCw==

28/04/2020

Resumen

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/202 i
2571

HapiLED es una luminaria eficiente, robusta, decorativa y que ofrece confort luminoso perfecto para zonas urbanas y peatonales, ademas de
ofrecer la solucion idonea para la sustitucion de "bolas”. Ofrece diferentes distribuciones fotométricas utilizando la tecnologia LensoFlex 2°,
tanto en aplicacion para alumbrado simétrico como de alumbrado publico, consumo energético reducido, bajos costes de mantenimiento,

sistema de

dimming (opcional) y Futureproof.

Aplicacion: Calles residenciales, Carreteras y calles urbanas, Carriles bici, Parkings, Parques, Plazas y zonas peatonales, Puentes

Altura de instalacion recomendada: entre 3.00 y 5.00

Pintura: Poli

éster electrodepositado en polvo

Color: AKZO o RAL
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OMNIflood 1

5121

Optica 5121

Protector Flat glass
Fuente 16 Nichia NVSL219C
Matriz 385892

Caracteristicas

] = § A ) Iy 4 =
500 ‘ ’ 31 ‘ ’ 72 ‘ ’ 9.0 ‘ ’ IP 66 IK 10 ‘ ’ I'EU, Il EU ‘ ’ 0.151
o Aot A peote o, SR e T o

* Seglin IEC-EN60598 / IEC-EN62262

Caracteristicas

La versatilidad para iluminar todo tipo de entornos publicos y profesionales

e Sustitucién uno a uno de proyectores HID de 50 W a 400 W
e Ahorro de energia elevado en comparacion con sistemas con lamparas de descarga tradicionales
e Control preciso de la luz con motores fotométricos LensoFlex®2 y BlastFlex™
. FutureProof : actualizacion inteligente
Tipos de aplicacion
. Plazas y zonas peatonales . Halls industriales
. Puentes . Parkings
e Monumentos y fachadas e Underpass
e  Tuneles . Estaciones de tren y metro
e  Alumbrado deportivo . Carriles bici
. Parques . Carreteras y calles urbanas
e  Grandes areas
. Pedestrian crossing
Informacién para una matriz de 1000 Im
Eficacia (%) 745 Clase G (EN 13201- c6 170-80-90-95 (cd) 343 -8-X-X
2)
DLOR (%) 745 28.6 - 68.0 - 99.4 - 100.0 -
G* (EN 132012015) G*4 CIE flux code N 135 (%) 7,5
ULOR (%) 0.0
Imax (cd) 627 Gradient 90°  124cd
ULR (%) 0.0
Apertura 0-180° X - X Gradient 270°  15cd
InclULR 4%  -42/24°
Apertura 90-270° 46 - X
Cédigo Seguro de Verificacion IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Fecha | 07/09/2022 10:02:55

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Péagina | 43/152
Cédigo Seguro De Verificacién: ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCwW== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:35:21
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 43/152

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirnmAytos/ code/ ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/A8PkpHg+XMBr0/ynFFpUCw==

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE
ENTRADA
28/04/2020 071097202 .
2571
Caracteristicas Fotométricas
Potencia de Emision de Eficiencia de Vel
Cantidad q Corriente P Flujo de fuente 5 e q Clasificacion v)
Codigo de color la luminaria flujo de luminaria Pico (cd)
de LEDs (mA) (Im) .
(W) luminaria (Im) (Im/w)
Temp. Ambiente = 25°C
16 WW 730 350 19 2560 1906 100 1604 B1UO GO 230
16 WW 730 700 37 4710 3508 95 2952 B1UO G1 230
16 WW 730 1000 54 5760 4289 79 3610 B1UO G1 230
16 NW 740 350 19 2784 2073 109 1745 B1UO GO 230
16 NW 740 700 37 5123 3814 103 3210 B1UO G1 230
16 NW 740 1000 54 6264 4664 86 3926 B1UO G1 230

OMNIflood 1 - 5121 - 16 Nichia NVSL219C - Flat glass - 385892

Tolerance on flux +- 7% - Tolerance on power +- 5%
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Resumen

The OMNIflood range combines the energy efficiency of LED technology with the photometric performance of the LensoFlex® concept
developed by Schréder. These floodlights are composed of a two-piece housing made of painted die-cast aluminium. The protector in glass
is sealed onto the cover. Mounting by means of a fork enables the inclination to be adjusted precisely on-site.

THREE SIZES FOR ALL APPLICATIONS
- OMNIflood 1 with 16 LEDs

- OMNIflood 2 with 48 LEDs

- OMNIflood 3 with 72 LEDs.

The three sizes of the OMNIflood range and its photometric versatility make it perfect for multiple lighting applications: sport (indoor and
outdoor recreational venues), architectural (lighting for facades and monuments), ambiance (squares, parks, pedestrian areas...), or roads (car
parks, shopping centres, underpasses, industrial areas etc.).

Applications: Alumbrado deportivo, Carreteras y calles urbanas, Carriles bici, Estaciones de tren y metro, Grandes areas, Halls industriales,
Monumentos y fachadas, Parkings, Parques, Pedestrian crossing, Plazas y zonas peatonales, Puentes, Tuneles, Underpass

Recommended height installation: between 4.00 and 12.00
Painting: Polyester powder coating
Colour: RAL 7035

Other colours RAL or AKZO on request

OMNIflood 1 - 5121 - 16 Nichia NVSL219C - Flat glass - 385892 3/6
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Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro I
catalogo de luminarias.
B A
e I ™, g
E | _
Y, b |
[ LN &1
¥
ELs o1 45
1)
i iF i = ir
1|/ hien [
— -3 —TWM -{IM
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 41 77 98 100 85 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
-
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80
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CALLE A (TRAMO 1) / Datos de planificaciéon

(Anchura: 2.250 m)
(Anchura: 5.000 m)

(Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.250 m)

(Anchura: 2.250 m)

Disposiciones de las luminarias

(3

-2.26m

“

.

M

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacioén del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

200m

-
(2

SCHREDER 449292 IZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@450mA WW

730 230V 00-36-649 449292

5670 Im Valores maximos de la intensidad luminica
6690 Im con 70°: 506 cd/kim

con 80°: 40 cd/klm
a20w con 90°; 0.00 cd/kim
unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
32.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
8.094 m funcionamiento).
8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
2250 m La disposicién cumple con la clase de intensidad

= luminica G3.

0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
0.250 m deslumbramiento D.6.
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URBANIZACION sR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, VAl

Disposiciones de las luminarias

16,00 m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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CALLE A (TRAMO 1) / Datos de planificaciéon

B.a0m

h

e
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SCHREDER 449292 IZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@450mA WW
730 230V 00-36-649 449292

5670 Im Valores maximos de la intensidad luminica
6690 Im con 70°: 506 cd/kim

con 80°: 40 cd/klm
42.'0 w . con 90°: 0.00 cd/klm
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
32.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
8.094 m funcionamiento).
8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
-5.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

. luminica G3.

0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
0.250 m deslumbramiento D.6.
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CALLE A (TRAMO 1)/ Lista de luminarias

SCHREDER 449292 IZYLUM 2 5303 Flat glass - Dispone de una imagen
30 LH351C@450mA WW 730 230V 00-36-649 de la luminaria en
449292 nuestro catalogo de
N° de articulo: 449292 luminarias.
Flujo luminoso (Luminaria): 5670 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 6690 Im

Potencia de las luminarias: 42.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Codigo CIE Flux: 41 77 98 100 85

Lampara: 1 x 30 LH351C@450mA WW 730

230V 00-36-649 (Factor de correccion 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Trirsm
@
Tasno
Taso
®
— Q.00
(*)
@ T22s
' } 4 y N
0.0 32,00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [IX] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 9.88 4.78
Valores de consigna segun clase: >7.50 = 1.50
Cumplido/No cumplido: e o
.
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CALLE A (TRAMO 1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2  Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 9.88 4.77
Valores de consigna segun clase: =>7.50 = 1.50
Cumplido/No cumplido: ve o

3 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 14.98 7.15
Valores de consigna segun clase: =210.00 >3.00
Cumplido/No cumplido: - o

4 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [Ix] Emin [Ix]
Valores reales segun calculo: 13.04 6.88
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: g o
-
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CALLE A (TRAMO 1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

5  Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [IX] Emin [Ix]
Valores reales segun calculo: 17.57 10.78
Valores de consigna segun clase: = 15.00 25.00
Cumplido/No cumplido: o o
-
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URBANIZACION SR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, MAIRENA DEL ALJARAFE

Portada del proyecto
Indice

SCHREDER 449292 IZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@500mA WW 730 ...

Hoja de datos de luminarias

CALLE A (TRAMO 2)

Datos de planificacion
Lista de luminarias
Resultados luminotécnicos
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SCHREDER 449292 IZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@500mA WW 730 230V 00-
36-649 449292 / Hoja de datos de luminarias

Emisién de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro [
catalogo de luminarias.

odkim

Wi

i)

]

—{D CIM —%0 - CITD

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 41 77 98 100 85

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

=

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80
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CALLE A (TRAMO 2) / Datos de planificaciéon

(Anchura: 2.500 m)
(Anchura: 4.750 m)

(Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 5.000 m)

(Anchura: 2.500 m)

Disposiciones de las luminarias

0.0

Luminaria:

. i4
6] e
(1)
-5.00' m
- Ls
3200 m (2)

SCHREDER 449292 I1ZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-649 449292

Flujo luminoso (Luminaria): 6187 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 7300 Im con gg"i 528 Cg;i:m

. L con 80°: cd/klm
Potentlzla de las luminarias: 47:0 w . con 90°- 0.00 cd/kim
OrganlzaC|on: unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 32.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 8.094 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  -5.000 m Ilzja:n?:]sizgscl;cgon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 00° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.250 m deslumbramiento D.6.
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Disposiciones de las luminarias

|= n

18.00m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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CALLE A (TRAMO 2) / Datos de planificaciéon

)
8.2%m
(1)
(2)

SCHREDER 449292 I1ZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-649 449292

6187 Im
7300 Im
47.0W

unilateral arriba

32.000 m
8.094 m
8.000 m
-4.750 m
0.0°
0.250 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 506 cd/kim
con 80°: 40 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.
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CUX
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CALLE A (TRAMO 2)/ Lista de luminarias

SCHREDER 449292 IZYLUM 2 5303 Flat glass - Dispone de una imagen
30 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-649 de la luminaria en -
449292 nuestro catalogo de
N° de articulo: 449292 luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 6187 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 7300 Im

Potencia de las luminarias: 47.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cédigo CIE Flux: 41 77 98 100 85

Lampara: 1 x 30 LH351C@500mA WW 730

230V 00-36-649 (Factor de correccion 1.000).
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T1175m
@
To2s
Tasn
®
Toon
0
@ T-5.00
k } + | 1
Q.00 32.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 10.15 4.58
Valores de consigna segun clase: >10.00 =>3.00
Cumplido/No cumplido: o >
F .
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Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] Enin [X]
Valores reales segun calculo: 10.15 4.54
Valores de consigna segun clase: 210.00 2 3.00
Cumplido/No cumplido: o "

3 Recuadro de evaluacién Carril de estacionamiento 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 4.750 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [X]
Valores reales segun calculo: 13.55 6.78
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: o >

4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [Ix] Emin [Ix]
Valores reales segun calculo: 13.63 6.73
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: " 4 -
F .
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Lista del recuadro de evaluacion

5 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 15.80 12.57
Valores de consigna segun clase: 215.00 25.00
Cumplido/No cumplido: o >
F .
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SCHREDER 449292 I1ZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@450mA WW 730 230V 00-
36-649 449292 / Hoja de datos de luminarias

Emisién de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro [
catalogo de luminarias.

odkim

a0

i)

]

—{D CIM —%0 - CITD

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 41 77 98 100 85

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

=

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

F .
Pagina 3

Cédigo Seguro de Verificacion

IV7AQGYS5FVFSLSOOCAE4EMZEEY

Fecha

| 07/09/2022 10:02:55

NETiEEE Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Péagina | 69/152
Cédigo Seguro De Verificacién: ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCwW== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:35:21
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 69/152

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n®
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirnmAytos/ code/ ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/A8PkpHg+XMBr0/ynFFpUCw==

URBANIZACION SR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, MAlIIIIEGEGE

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

(Anchura: 2.250 m)
(Anchura: 2.250 m)

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

(Anchura: 2.250 m)
(Anchura: 2.250 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

.25 m

2,25

0.0

32,00 m

16.00

Luminaria:
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CALLE B/ Datos de planificacion

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)

I!I'ﬁ
CPRL. T o)

1

T T
e

(2)

SCHREDER 449292 1ZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@450mA WW

730 230V 00-36-649 449292

Flujo luminoso (Luminaria): 5670 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 6690 Im

Potencia de las luminarias: 42.0W
Organizacion: bilateral desplazado
Distancia entre mastiles: 32.000 m

Altura de montaje (1): 8.094 m

Altura del punto de luz: 8.000 m

Saliente sobre la calzada (2): -2.250 m
Inclinacién del brazo (3): 0.0°

Longitud del brazo (4): 0.250 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 506 cd/kim
con 80°: 40 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.
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CALLE B/ Lista de luminarias

SCHREDER 449292 IZYLUM 2 5303 Flat glass - Dispone de una imagen
30 LH351C@450mA WW 730 230V 00-36-649 de la luminaria en -
449292 nuestro catalogo de
N° de articulo: 449292 luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 5670 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 6690 Im

Potencia de las luminarias: 42.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cédigo CIE Flux: 41 77 98 100 85

Lampara: 1 x 30 LH351C@450mA WW 730

230V 00-36-649 (Factor de correccion 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lista del recuadro de evaluacion

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 11 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3

E., [IX]
Valores reales segun calculo: 9.94
Valores de consigna segun clase: >7.50
Cumplido/No cumplido: "

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Emin [Ix]
4.84
=>1.50
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Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] Enin [X]
Valores reales segun calculo: 9.94 4.84
Valores de consigna segun clase: 27.50 21.50
Cumplido/No cumplido: " 3 "

3 Recuadro de evaluacién Carril de estacionamiento 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [X]
Valores reales segun calculo: 13.27 7.02
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: o >

4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.250 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [Ix] Emin [Ix]
Valores reales segun calculo: 13.25 7.02
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: " 4 -
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Lista del recuadro de evaluacion

5 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 11 x 5 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 17.59 11.21
Valores de consigna segun clase: 215.00 25.00
Cumplido/No cumplido: o >
F .
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SCHREDER 449572 1IZYLUM 2 5308 Flat glass - 30 LH351C@600mA WW 730 230V 00-
36-649 449572 | Hoja de datos de luminarias

Emisién de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro [am
catalogo de luminarias.
| o -
|
L 0 .
| B 8=
okim

—{D CIM —%0 - CITD

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 37 79 98 100 85

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

i i

=

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 2.000 m)
(Anchura: 5.000 m)
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CALLE c / Datos de planificacion

(Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)

(Anchura: 5.000 m)
(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

T1180m

[-5.00

0.00 16.00

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

A2.00m

I!I'ﬁ
CPRL. T o)

1

T T
e

(2)

SCHREDER 449572 IZYLUM 2 5308 Flat glass - 30 LH351C@600mA WW
730 230V 00-36-649 449572

7184 Im

8499 Im

56.5 W

bilateral desplazado
32.000 m

8.094 m

8.000 m

-5.000 m

0.0°

0.250 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 299 cd/kim
con 80°: 37 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G6.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.
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CALLE C/ Lista de luminarias

SCHREDER 449572 IZYLUM 2 5308 Flat glass - Dispone de una imagen
30 LH351C@600mA WW 730 230V 00-36-649 de la luminaria en
449572 nuestro catalogo de
N° de articulo: 449572 luminarias.
Flujo luminoso (Luminaria): 7184 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 8499 Im

Potencia de las luminarias: 56.5 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 37 79 98 100 85

Lampara: 1 x 30 LH351C@600mA WW 730

230V 00-36-649 (Factor de correccion 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix]
Valores reales segun calculo: 10.17
Valores de consigna segun clase: 210.00
Cumplido/No cumplido: o

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Cédigo Seguro de Verificacion

IV7AQGYS5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Fecha | 07/09/2022 10:02:55

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Péagina | 80/152
Cédigo Seguro De Verificacién: ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCwW== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:35:21
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 80/152

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirnmAytos/ code/ ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCw==

Emin [Ix]
4.30
=3.00

Pagina 6



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/A8PkpHg+XMBr0/ynFFpUCw==

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

) ) onobzd% b:o
URBANIZACION sSR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, vAIIIIEEEE A _Hx

20.04.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLE C / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] Enin [X]
Valores reales segun calculo: 10.21 4.43
Valores de consigna segun clase: 210.00 2 3.00
Cumplido/No cumplido: o "

3 Recuadro de evaluacién Carril de estacionamiento 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [X]
Valores reales segun calculo: 13.56 6.37
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: o >

4  Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [Ix] Emin [Ix]
Valores reales segun calculo: 13.56 6.52
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: " 4 -
F .
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Lista del recuadro de evaluacion

5 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 11 x 5 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 15.84 12.10
Valores de consigna segun clase: 215.00 25.00
Cumplido/No cumplido: o >
F .
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Emisién de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro [
catalogo de luminarias.

odkim

a0

i)

]

—{D CIM —%0 - CITD

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 41 77 98 100 85

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

=

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Calzada 1

Carril de estacionamiento 1

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 9.000 m)
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CALLES D - E / Datos de planificacion

(Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la

calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 4.500 m)

Disposiciones de las luminarias

000
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

18.00m

& B0 m

o
i1
T .:!
(2)

SCHREDER 449292 IZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@200mA WW
730 230V 00-36-646 449292

2760 Im

3256 Im

18.6 W
unilateral arriba
18.000 m
8.094 m

8.000 m

0.000 m

0.0°

0.250 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 506 cd/kim
con 80°: 40 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposiciéon cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.
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Disposiciones de las luminarias

Tsoom

.G
Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

1800m
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CALLES D - E / Datos de planificacion

. 141
&) B SR
(1
.
(2)

SCHREDER 449292 1ZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@200mA WW
730 230V 00-36-646 449292

2760 Im

3256 Im

186 W
unilateral abajo
18.000 m
8.094 m

8.000 m

5.000 m

0.0°

0.250 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 506 cd/kim
con 80°: 40 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.
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CALLES D - E/ Lista de luminarias

SCHREDER 449292 IZYLUM 2 5303 Flat glass - Dispone de una imagen
30 LH351C@200mA WW 730 230V 00-36-646 de la luminaria en -
449292 nuestro catalogo de
N° de articulo: 449292 luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 2760 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3256 Im

Potencia de las luminarias: 18.6 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cédigo CIE Flux: 41 77 98 100 85

Lampara: 1 x 30 LH351C@200mA WW 730

230V 00-36-646 (Factor de correccion 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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CALLES D - E/ Resultados luminotécnicos

T1z50m
Taso
@
To.oo
@
I } i i : -4.5“
0.0 16,00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:172
Lista del recuadro de evaluacién
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Enin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.56 6.12
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: o o
F .
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 7
Cédigo Seguro de Verificacién IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Fecha | 07/09/2022 10:02:55

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Péagina | 89/152
Cédigo Seguro De Verificacién: ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCwW== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:35:21
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 89/152

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n®
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirnmAytos/ code/ ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/A8PkpHg+XMBr0/ynFFpUCw==

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

URBANIZACION SR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, MAlIIIIEGEGE

CUX

20.04.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CALLES D - E/ Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Carril de estacionamiento 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [IX] Enin [X]
Valores reales segun calculo: 8.24 5.24
Valores de consigna segun clase: 27.50 21.50
Cumplido/No cumplido: o >
3 Recuadro de evaluacién Calzada 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [X]

Valores reales segun calculo: 15.32 10.90
Valores de consigna segun clase: 215.00 25.00
Cumplido/No cumplido: o >
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Emisién de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro [
catalogo de luminarias.
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Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 41 77 98 100 85
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Camino para bicicletas 1
Calzada 1

(Anchura: 2.500 m)
(Anchura: 2.500 m)

(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada:
R3, q0: 0.070)

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

]
b
f.fam “}
— — P
0.00 A0.00 m (2)
Luminaria: SCHREDER 449572 1ZYLUM 2 5308 Flat glass - 30 LH351C@600mA WW

730 230V 00-36-649 449572

Flujo luminoso (Luminaria): 7184 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 8499 Im con 28°1 223 Cg;t:m

. L con 80°: cd/kim
Potenc.:la de las luminarias: 56:5 W . con 90° 0.00 cd/kim
OrganlzaC|on: unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 30.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 8.094 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.250 m bam?:‘siggscl%on cumple con la clase de intensidad
Inclinacién del brazo (3): 00° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.250 m deslumbramiento D.6.
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CARRETERA ALMENSILLA / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

f—4

0,00

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

15
1
E25m “}
i e’
3000 m 2)

SCHREDER 449292 1ZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@200mA WW
730 230V 00-36-646 449292

2760 Im Valores maximos de la intensidad luminica
3256 Im con 70°: 506 cd/kim

con 80°: 40 cd/kim
1BeW con 90°: 0.00 cd/kim
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
30.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
8.094 m funcionamiento).
8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
20.250 m La disposicién cumple con la clase de intensidad

- luminica G3.

0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
0.250 m deslumbramiento D.6.
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CARRETERA ALMENSILLA / Lista de luminarias

SCHREDER 449292 IZYLUM 2 5303 Flat glass - Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

30 LH351C@200mA WW 730 230V 00-36-646
449292

N° de articulo: 449292

Flujo luminoso (Luminaria): 2760 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3256 Im

Potencia de las luminarias: 18.6 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 41 77 98 100 85

Lampara: 1 x 30 LH351C@200mA WW 730
230V 00-36-646 (Factor de correccion 1.000).

SCHREDER 449572 IZYLUM 2 5308 Flat glass - Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

30 LH351C@600mA WW 730 230V 00-36-649
449572

N° de articulo: 449572

Flujo luminoso (Luminaria): 7184 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 8499 Im

Potencia de las luminarias: 56.5 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 37 79 98 100 85

Lampara: 1 x 30 LH351C@600mA WW 730
230V 00-36-649 (Factor de correccion 1.000).
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URBANIZACION SR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, MAlIIIIEGEGE

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE
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CARRETERA ALMENSILLA / Resultados luminotécnicos

T13.00 m

O]
T10.50

@
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, : : 280
D00 30.00 £
Escala 1:258

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [Ix] Enin [IX]

Valores reales segun calculo: 11.76 6.06
Valores de consigna segun clase: >10.00 =>3.00
Cumplido/No cumplido: o >
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Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [Ix] Enin [X]
Valores reales segun calculo: 15.13 7.74
Valores de consigna segun clase: 215.00 25.00
Cumplido/No cumplido: o "

3 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] Enin [X]
Valores reales segun calculo: 7.69 414
Valores de consigna segun clase: 27.50 >1.50
Cumplido/No cumplido: " 4 >

4 Recuadro de evaluacion Camino para bicicletas 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino para bicicletas 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [Ix] Emin [Ix]
Valores reales segun calculo: 15.63 7.58
Valores de consigna segun clase: =15.00 >5.00
Cumplido/No cumplido: " 4 -
F
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Proyecto elaborado por
Teléfono
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URBANIZACION SR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, MAIRENA DEL ALJARAFE

Portada del proyecto
Indice

SCHREDER 449572 IZYLUM 2 5308 Flat glass - 30 LH351C@600mA WW 730 ...

Hoja de datos de luminarias

SCHREDER 449292 IZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@200mA WW 730 ...

Hoja de datos de luminarias
CARRETERA PALOMARES

Datos de planificacion

Lista de luminarias

Resultados luminotécnicos
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Proyecto elaborado por
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ALJARAFE

ENTRADA
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27.04.2020

SCHREDER 449572 1IZYLUM 2 5308 Flat glass - 30 LH351C@600mA WW 730 230V 00-
36-649 449572 | Hoja de datos de luminarias

Emisién de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro [am
catalogo de luminarias.
| o -
|
L 0 .
| B 8=
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Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 37 79 98 100 85
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Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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SCHREDER 449292 I1ZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@200mA WW 730 230V 00-
36-646 449292 / Hoja de datos de luminarias

Emisién de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro [
catalogo de luminarias.
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.80
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ALJARAFE
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AT UX

27.04.2020

Proyecto elaborado por
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Fax

e-Mail

CARRETERA PALOMARES / Datos de planificacion

(Anchura: 9.000 m)
(Anchura: 5.000 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

Disposiciones de las luminarias

¥
)
T1178m
in
b : : | a h!
.00 18.00m 2
Luminaria: SCHREDER 449572 1ZYLUM 2 5308 Flat glass - 30 LH351C@600mA WW

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

730 230V 00-36-649 449572

7184 Im Valores maximos de la intensidad luminica
8499 Im con 70°: 351 cd/kim

con 80°: 67 cd/klm
seswo con 90°; 0.09 cd/kim
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
18.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
8.094 m funcionamiento).
8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.
4750 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

. luminica G4.

5.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
0.250 m deslumbramiento D.5.
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Disposiciones de las luminarias

@ o
T1225m
(1}
— — e
000 18.00 m (2)
Luminaria: SCHREDER 449292 I1ZYLUM 2 5303 Flat glass - 30 LH351C@200mA WW

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

730 230V 00-36-646 449292

2760 Im Valores maximos de la intensidad luminica
3256 Im con 70°: 506 cd/kim

con 80°: 40 cd/kim
1BeW con 90°: 0.00 cd/kim
unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
18.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
8.094 m funcionamiento).
8.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
5250 m La disposicién cumple con la clase de intensidad

- luminica G3.

0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
0.250 m deslumbramiento D.6.

FY

Pagina 6

Cédigo Seguro de Verificacion

IV7AQGYS5FVFSLSOOCAE4EMZEEY |

Fecha | 07/09/2022 10:02:55

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Péagina | 105/152
Cédigo Seguro De Verificacién: ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCwW== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:35:21
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 105/152

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirnmAytos/ code/ ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/A8PkpHg+XMBr0/ynFFpUCw==

URBANIZACION SR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, M/

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

AT UX

27.04.2020

CARRETERA PALOMARES / Lista de luminarias

SCHREDER 449292 IZYLUM 2 5303 Flat glass - Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

30 LH351C@200mA WW 730 230V 00-36-646
449292

N° de articulo: 449292

Flujo luminoso (Luminaria): 2760 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3256 Im

Potencia de las luminarias: 18.6 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 41 77 98 100 85

Lampara: 1 x 30 LH351C@200mA WW 730
230V 00-36-646 (Factor de correccion 1.000).

SCHREDER 449572 IZYLUM 2 5308 Flat glass - Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

30 LH351C@600mA WW 730 230V 00-36-649
449572

N° de articulo: 449572

Flujo luminoso (Luminaria): 7184 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 8499 Im

Potencia de las luminarias: 56.5 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 37 79 98 100 85

Lampara: 1 x 30 LH351C@600mA WW 730
230V 00-36-649 (Factor de correccion 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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11200

I E §

00 16.00 m

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1

Valores reales segun calculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Tax00m

7.00

Escala 1:214

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [Ix] Emin [IX]
16.88 7.15
215.00 >5.00
o “
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Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [Ix] Enin [X]
Valores reales segun calculo: 16.18 8.03
Valores de consigna segun clase: 215.00 25.00
Cumplido/No cumplido: o "
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Enin [X]
Valores reales segun calculo: 5.78 414
Valores de consigna segun clase: =5.00 >1.00
Cumplido/No cumplido: " >
4 Recuadro de evaluacion Carril de estacionamiento 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Carril de estacionamiento 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE2

E., [Ix]
Valores reales segun calculo: 26.14
Valores de consigna segun clase: =>20.00
Cumplido/No cumplido: o

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

uo
0.86
=20.40

7
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Proyecto elaborado por
Teléfono
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e-Mail

URBANIZACION SR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, MAIRENA DEL ALJARAFE

Portada del proyecto
Indice

SCHREDER 422432 CITEA NG MINI 5118 Flat glass - 8 XP-G3@500mA WW ...

Hoja de datos de luminarias
JARDINES
Datos de planificacion
Lista de luminarias
Luminarias (lista de coordenadas)
Superficie de calculo (sumario de resultados)
Superficies exteriores
JARDIN 1
Isolineas (E, perpendicular)
Gama de grises (E, perpendicular)
JARDIN 2
Isolineas (E, perpendicular)
Gama de grises (E, perpendicular)
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

AT UX

22.04.2020

~NOoO O~ w

© 0o

10
11

FY

Pagina 2

Cédigo Seguro de Verificacion

IV7AQGYS5FVFSLSOOCAE4EMZEEY

Fecha

07/09/2022 10:02:55

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Péagina | 110/152
Cédigo Seguro De Verificacién: ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCwW== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:35:21
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 110/152

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n®
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirnmAytos/ code/ ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/A8PkpHg+XMBr0/ynFFpUCw==

URBANIZACION SR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, MAlIIIIEGEGE

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

AT UX

22.04.2020

SCHREDER 422432 CITEA NG MINI 5118 Flat glass - 8 XP-G3@500mA WW 730 230V
00-30-677 422432 /| Hoja de datos de luminarias

Emisién de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro [
catalogo de luminarias.

odkim

i)

]

—{D CIM —%0 - CITD

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 34 70 96 100 85

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

=

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

F .
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JARDINES / Datos de planificacion

[er720m
L J B IJ.':':I"
Q.00 SIT.20m
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacién (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]

SCHREDER 422432 CITEA NG MINI 5118
1 26  Flat glass - 8 XP-G3@500mA WW 730 230V 1643
00-30-677 422432 (1.000)

Escala 1:5350

@ (Lamparas) [Im] P [W]

1932 13.7

Total: 42727 Total: 50232 356.2
s
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JARDINES / Lista de luminarias

26 Pieza  SCHREDER 422432 CITEA NG MINI 5118 Flat Dispone de una imagen

glass - 8 XP-G3@500mA WW 730 230V 00-30- de la luminaria en - | i
677 422432 nuestro catalogo de AN
N° de articulo: 422432 luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 1643 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1932 Im

Potencia de las luminarias: 13.7 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 34 70 96 100 85

Lampara: 1 x 8 XP-G3@500mA WW 730 230V
00-30-677 (Factor de correccion 1.000).
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JARDINES / Luminarias (lista de coordenadas)

SCHREDER 422432 CITEA NG MINI 5118 Flat glass - 8 XP-G3@500mA WW 730 230V

00-30-677 422432

1643 1Im, 13.7 W, 1 x 1 x 8 XP-G3@500mA WW 730 230V 00-30-677 (Factor de correccién 1.000).

N° Posicién [m] Rotacion [°]
X Y Z X Y
1 136.631 340.210 4.160 0.0 0.0 -95.0
2 136.047 325.966 4.160 0.0 0.0 -95.0
3 133.300 312.800 4.160 0.0 0.0 -105.0
4 129.400 299.900 4.160 0.0 0.0 -110.0
5 126.200 285.900 4.160 0.0 0.0 -100.0
6 123.700 272.200 4.160 0.0 0.0 -105.0
7 119.800 256.900 4.160 0.0 0.0 -110.0
8 115.380 241.951 4.160 0.0 0.0 -110.0
9 138.132 283.844 4.160 0.0 0.0 0.0
10 153.200 284.200 4.160 0.0 0.0 0.0
11 150.724 292.113 4.160 0.0 0.0 120.0
12 148.487 302.803 4.160 0.0 0.0 70.0
13 157.500 311.800 4.160 0.0 0.0 -160.0
14 141.500 305.400 4.160 0.0 0.0 -170.0
15 187.400 192.800 4.160 0.0 0.0 110.0
16 184.000 204.772 4.160 0.0 0.0 105.0
17 177.600 217.900 4.160 0.0 0.0 120.0
18 174.000 203.500 4.160 0.0 0.0 -10.0
19 162.419 205.505 4.160 0.0 0.0 -10.0
20 155.446 216.818 4.160 0.0 0.0 -65.0
21 152.815 239.820 4.160 0.0 0.0 -135.0
22 165.123 243.715 4.160 0.0 0.0 -165.0
23 174.900 254.800 4.160 0.0 0.0 105.0
24 177.215 239.948 4.160 0.0 0.0 30.0
25 175.569 231.637 4.160 0.0 0.0 85.0
26 149.815 229.730 4.160 0.0 0.0 -80.0
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GMU MAIRENA DEL
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JARDINES / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T 20481

Ts77.20m

@! T225.10

L 'l d g D m
0100 137.59 STT20m
Escala 1 : 6567
Lista de superficies de calculo
N°  Designacién Tipo Trama E X EnnXl  EolXl  Enn/En  Enin/Emax
1 JARDIN 1 perpendicular 128 x 128 12 4.03 24 0.342 0.169
2 JARDIN 2 perpendicular 128 x 128 11 3.25 22 0.284 0.149
Resumen de los resultados
Tipo Cantidad Media [IX] Min [Ix] Max [Ix] Ein/ Em Ernin / Emax
perpendicular 2 12 3.25 24 0.28 0.14
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JARDINES / JARDIN 1/ Isolineas (E, perpendicular)

Tossam
17210
| 6a o6
Teaes
16046
15506
15256
Yan g
Jamz3
Ta3a1o
Tasss
13851
3342
T2z208
L 'l b ri I 'l i “-I] D-:l
000 881 1315 2010 273 3572 49 29 m
Valores en Lux, Escala 1 : 751
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(135.798 m, 322.620 m, 0.000 m) F
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
12 4.03 24 0.342 0.169
F .
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JARDINES / JARDIN 1/ Gama de grises (E, perpendicular)

Tosgdm [ ]I
Trate |20
| 6eoe
16585
16048 | | 15
T
15256
j4023
46 21
T4310
Taess (10
13851
33.42
Tezoe || s
L i k ri 4 '] '] i D m
000 881 1315 2010 2734 3572 48 29m
Escala 1:751
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(135.798 m, 322.620 m, 0.000 m) F
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
12 4.03 24 0.342 0.169
F .
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 9
Cédigo Seguro de Verificacion IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Fecha | 071092022 10:02:55

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Péagina | 117/152
Cédigo Seguro De Verificacién: ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCwW== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:35:21
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 117/152

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n®
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirnmAytos/ code/ ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/A8PkpHg+XMBr0/ynFFpUCw==

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

) ) onobzd% b:o
URBANIZACION sR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, VAl S TEA -Hx

22.04.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

JARDINES / JARDIN 2/ Isolineas (E, perpendicular)

Ta580m
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.
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Valores en Lux, Escala 1: 513

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(184.500 m, 191.400 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
11 3.25 22 0.284 0.149
s
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JARDINES / JARDIN 2/ Gama de grises (E, perpendicular)
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Escala 1:513
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(184.500 m, 191.400 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
11 3.25 22 0.284 0.149
F .
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 11
Cédigo Seguro de Verificacion IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Fecha | 07/09/2022 10:02:55
NETiEEE Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Péagina | 119/152
Cédigo Seguro De Verificacién: ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCwW== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:35:21
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 119/152
APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirnmAytos/ code/ ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/A8PkpHg+XMBr0/ynFFpUCw==

GMU MAIRENA DEL

ALJARAFE
ENTRADA
) ) onobzd% b:o
URBANIZACION SR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, MAlIIIIEGEGE PAF) _ux
28.04.2020
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Indice
URBANIZACION SR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, MAIRENA DEL ALJARAFE
Portada del proyecto 1
indice 2
SCHREDER 385892 OMNIflood 1 5121 Flat glass - 16 NVSL219C@700mA WW...
Hoja de datos de luminarias 3
JARDINES
Datos de planificacion 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (lista de coordenadas) 6
Superficie de calculo (sumario de resultados) 7
Superficies exteriores
ZONA DE JUEGOS
Isolineas (E, perpendicular) 8
Gama de grises (E, perpendicular) 9
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 2

Cédigo Seguro de Verificacién IV7AQGYS5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Fecha |

07/09/2022 10:02:55

Normativa

determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGY5FVFSLSOOCAE4EMZEEY | Péagina | 120/152
Cédigo Seguro De Verificacién: ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCwW== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:35:21
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 120/152
APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirnmAytos/ code/ ABPkpHg+XMBr 0/ ynFFpUCw==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/A8PkpHg+XMBr0/ynFFpUCw==

URBANIZACION SR-8 LA PUEBLA DEL MARQUES, MAlIIIIEGEGE

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE
ENTRADA
onobzd% b:o
S 1AL
28.04.2020
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

SCHREDER 385892 OMNIflood 1 5121 Flat glass - 16 NVSL219C@700mA WW 730 230V
00-29-977 385892 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 28 68 98 100 74

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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JARDINES / Datos de planificacion

[er720m
L J B IJ.':':I"
Q.00 SIT.20m
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacién (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]

SCHREDER 385892 OMNIflood 1 5121 Flat
1 4 glass - 16 NVSL219C@700mA WW 730 3507
230V 00-29-977 385892 (1.000)

Escala 1:5350

@ (Lamparas) [Im] P [W]

4710 37.0

Total: 14029 Total: 18840 148.0
s
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JARDINES / Lista de luminarias

4 Pieza SCHREDER 385892 OMNIflood 1 5121 Flat Dispone de una imagen

glass - 16 NVSL219C@700mA WW 730 230V de la luminaria en e
00-29-977 385892 nuestro catalogo de o
N° de articulo: 385892 luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 3507 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4710 Im

Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 28 68 98 100 74

Lampara: 1 x 16 NVSL219C@700mA WW 730
230V 00-29-977 (Factor de correccion 1.000).

FY
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JARDINES / Luminarias (lista de coordenadas)

SCHREDER 385892 OMNIflood 1 5121 Flat glass - 16 NVSL219C@700mA WW 730 230V

00-29-977 385892

3507 Im, 37.0 W, 1 x 1 x 16 NVSL219C@700mA WW 730 230V 00-29-977 (Factor de correccion 1.000).

N° Posicion [m] Rotacion [°]
X Y VA X Y
1 168.600 227.500 9.072 0.0 0.0 40.0
2 168.332 227.100 9.072 0.0 0.0 105.0
3 167.800 219.700 9.072 0.0 0.0 60.0
4 167.939 219.222 9.072 0.0 0.0 170.0
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JARDINES / ZONA DE JUEGOS / Isolineas (E, perpendicular)

000 250

n i

.81 78T 9.95 1342

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(166.278 m, 224.572 m, 0.850 m)

T3274m

2978
Taras

Tasas

Tzoes

T1ass
T1raz

T 1385

T11.08
T 1081
Taue
712
Teor

| 226
- o
oo
1653 1945 m

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX]
12

Emin [Ix]
4.35

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [X]

21

Valores en Lux, Escala 1 : 256

E E ../E

min max

0.209

min / Em
0.350
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JARDINES / ZONA DE JUEGOS / Gama de grises (E, perpendicular)

oo 250

5.81 797 995

T2a78
Teras

Ta2s1s

Teoes

T 1858
T1732

T138s

Ti108
110681

Tace
772
Teor

Tz228
o4

“ooo
1342 1853 1945 m

Fazram [ | &

20

15

il

Escala 1: 256
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(166.278 m, 224.572 m, 0.850 m)
B
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
12 4.35 21 0.350 0.209
F .
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Emisién de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro [
catalogo de luminarias.

odkim

i)

]

—{D CIM —%0 - CITD

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 34 70 96 100 85
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(Anchura: 4.000 m)

Disposiciones de las luminarias

I 4

0.0

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:

Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

- 4]
) e
(1)
LI: . 0.00 m L i
15.00 (2)

SCHREDER 422432 CITEA NG MINI 5118 Flat glass - 8 XP-G3@500mA WW
730 230V 00-30-677 422432

1643 Im Valores maximos de la intensidad luminica
1932 Im con 70°: 485 cd/kim

con 80°: 100 cd/kim
137w con 90°: 0.00 cd/kim
unilateral abaJO Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
15.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
4160 m funcionamiento).
4.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
0.000 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

D luminica G2.

0.0 La disposiciéon cumple con la clase del indice de
0.250 m deslumbramiento D.6.
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ZONA PEATONAL ANCHO 4m / Lista de luminarias

SCHREDER 422432 CITEA NG MINI 5118 Flat  Dispone de una imagen

glass - 8 XP-G3@500mA WW 730 230V 00-30- de la luminaria en - | i
677 422432 nuestro catalogo de AN
N° de articulo: 422432 luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 1643 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1932 Im

Potencia de las luminarias: 13.7 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 34 70 96 100 85

Lampara: 1 x 8 XP-G3@500mA WW 730 230V
00-30-677 (Factor de correccion 1.000).
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4.00 m
®
Q.00
k + + i
0,00 15.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 10.42 6.96
Valores de consigna segun clase: >10.00 =>3.00
Cumplido/No cumplido: o >
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Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

AT UX

22.04.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

ZONA PEATONAL ANCHO 8m / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

(Anchura: 8.000 m)

I!I'ﬁ
PR, T o

B.00m (1
—t : e et i
.00 10.00 20,00 m (2)
Luminaria: SCHREDER 422432 CITEA NG MINI 5118 Flat glass - 8 XP-G3@500mA WW

730 230V 00-30-677 422432

Flujo luminoso (Luminaria): 1643 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 1932 Im con gg: 138 ngl;:m

. S con 80°: cd/Kim
Potencia de las luminarias: 13.7W con 90°- 0.00 cd/kim

Organizacion:
Distancia entre mastiles:

bilateral desplazado
20.000 m

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas

Altura de montaje (1): 4.160 m para el funcionamiento).

Altura del punto de luz: 4.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
) ) La disposicion cumple con la clase de intensidad

Sah_enteI ’sobre la calzada (2): 0.0(10 m luminica G2.

Inclinacion del brazo (3): 0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de

Longitud del brazo (4): 0.250 m deslumbramiento D.6.
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Proyecto elaborado por
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ZONA PEATONAL ANCHO 8m / Lista de luminarias

SCHREDER 422432 CITEA NG MINI 5118 Flat  Dispone de una imagen

glass - 8 XP-G3@500mA WW 730 230V 00-30- de la luminaria en - | i
677 422432 nuestro catalogo de AN
N° de articulo: 422432 luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 1643 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1932 Im

Potencia de las luminarias: 13.7 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 34 70 96 100 85

Lampara: 1 x 8 XP-G3@500mA WW 730 230V
00-30-677 (Factor de correccion 1.000).
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ZONA PEATONAL ANCHO 8m / Resultados luminotécnicos

Teoom
0
Zpoo
k £ £ |
g} 20,00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Ein [IX]
Valores reales segun calculo: 10.30 4.56
Valores de consigna segun clase: 210.00 2 3.00
Cumplido/No cumplido: o >
F .
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

AT UX
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SCHREDER 33361S HAPILED 5119 [Deep shaped striated PC], [Shaped diffuse PMMA]
Symmetrical 16 XP-G3@600mA WW 730 230V 00-22-362 33361S / Hoja de datos de

Emisién de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro [
catalogo de luminarias.

L g
=
¥ o I."._l
g
5 3 g '
i
| o
L
) L]
]
]
| == 1a= [
=]

LT L 90 - LI

Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Codigo CIE Flux: 26 59 88 97 71

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

luminarias

0= Ti%

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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ZONA AL5/ Datos de planificacion

Tsrr20m
L J B IJ.':':II'
0.00 STT.20m
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 3.0% Escala 1:5350
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [[m] @ (Lamparas) [Im] P [W]
SCHREDER 33361S HAPILED 5119 [Deep
shaped striated PC], [Shaped diffuse PMMA]
1 4 Symmetrical 16 XP-G3@600mA WW 730 3184 4471 308
230V 00-22-362 33361S (1.000)
Total: 12738 Total: 17884 123.2
F .
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4 Pieza

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

AT UX

28.04.2020

Proyecto elaborado por

SCHREDER 33361S HAPILED 5119 [Deep
shaped striated PC], [Shaped diffuse PMMA]
Symmetrical 16 XP-G3@600mA WW 730 230V
00-22-362 33361S

N° de articulo: 33361S

Flujo luminoso (Luminaria): 3184 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4471 Im

Potencia de las luminarias: 30.8 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97

Cédigo CIE Flux: 26 59 88 97 71

Lampara: 1 x 16 XP-G3@600mA WW 730 230V
00-22-362 (Factor de correccion 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Fax
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ZONA AL5/ Lista de luminarias

Dispone de una imagen
de la luminaria en L Twa
nuestro catalogo de rd ,X"'\ “.
luminarias. A ¥ 2
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ENTRADA

CUX
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ZONA AL5/ Luminarias (lista de coordenadas)

SCHREDER 33361S HAPILED 5119 [Deep shaped striated PC], [Shaped diffuse PMMA]

Symmetrical 16 XP-G3@600mA WW 730 230V 00-22-362 33361S
3184 1m, 30.8 W, 1 x 1 x 16 XP-G3@600mA WW 730 230V 00-22-362 (Factor de correccion 1.000).

@

N° Posicién [m] Rotacion [°]
X Y z X Y
1 523.455 271.198 4.000 0.0 0.0 -65.0
2 535.746 277.237 4.000 0.0 0.0 -65.0
3 532.001 256.928 4.000 0.0 0.0 -65.0
4 543.572 263.801 4.000 0.0 0.0 -65.0
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AT UX
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ZONA AL5 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

Ts77.20m

O T 267 21

; oo
0.00 STT.20m
Escala 1 : 6567
Lista de superficies de calculo
N°  Designacién Tipo Trama E X EnnXl  EolXl  Enn/En  Enin/Emax
1 ZONAAL5 perpendicular 128 x 128 11 3.13 25 0.286 0.125
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ZONA AL5/ZONA AL5 / Isolineas (E, perpendicular)

T487m
Tz482
.'/,2";"_'“"\\
20
X
15 2:;._;_;.’! 11251
e 0— 107
; ; ! “ooa
0.00 1490 2080 508 m
Valores en Lux, Escala 1 : 273
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(530.849 m, 249.285 m, 0.000 m) a
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 3.13 25 0.286 0.125
FY
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ZONA AL5/ZONA AL5 / Gama de grises (E, perpendicular)

T34 8T m
| 2488
T1z254
. : . 000
| } } {
0.00 14,80 20,80 3508 m
[ | | | | |
5 10 15 20 i
Escala 1: 296
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(530.849 m, 249.285 m, 0.000 m) a
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
11 3.13 25 0.286 0.125
F .
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URBANIZACION

“PUEBLA DEL MARQUES"”

RESERVAS
[[AE] areas usres
DEP.| oerorTivo

[ E | equpauento pocente
[SIPS] swes

MANZANAS EDIFICABLES
[ ewaue ecrensvo (e
[ UNFAULIARES ADOSADAS (U.A)
[ ] werommo extensvo (TE)

TERCIARIO EN BAJOS

Eres ] " UrPESA

MANZANAS EDIFICABLES
BLOQUE EXTENSIVO

Manzond Superficie | Superficie Edificabls | WIV.
[ 1 | 7208 m2 16.747 m2" 48 |
2 | 4843 m2 11164 m2" 98
T3 | 7835 m2| 6108 + 10485 m2 | 44494 |
) 4 | 1843 m2| 3.962 m2 30
. _ 5 | 2055 m2| 3962 m2 30
= [ToTAL | 23.880 m2 | s2.428 m2 ah

+ Da residenclal y compatisle, no incluido lo osignodo de terciorlo.

UNIFAMILIAR ADOSADA

Superficie |S. Edificable | VIV.

7 | 5834 m2| 333 m2|27

] 8 | 11.967 m2 | 7.155 m2 | 58

" TOTAL| 17.801 m2 | 10.486 m2 | 85

TERCIARIO EXTENSIVO
\ Superficie |S. Edificable
6 | 2149 m2| 3539 m2
1.370 m2 1.483 m2
0) 1168 m2
_T(2) 800 m2
6.990 m2.

TOTAL | 3.518 m2

RESERVAS
P. PARCIAL |

12.430,00 m2
6.348,00 m2
2.175,00 m2
3.174,00 m2

24.127,00 m2

| ZONAS VERDES
DOCENTE

SIPS

DEPORTIVO
ot

PLAN PARCIAL SECTOR SR=-8 DE P
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) @

ZONIFICACION Y USOS PORMENORIZADOS

:30_

¢ AN MARIA LOPEZ CSPMAR iy
VANUEL 1. SANGHLE BLANCO
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MANZANAS EDIFICABLES | 45.200,00 m2
RESERVAS 24.127,00 m2 o NORMATIVA URBANISTICA. maroRo
VIARIO 30.537,39 m2 PLAN PARCIAL SR-8: ZONIFICACION Y USOS e
TOTAL SR-8 99.864,39 m2

5.6  (ASGV-9) porte

(15.120,50 m2)

. fr montlhisa
rg|a gumcmess % MONIeA .
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CURVAS FOTOMETRICAS

PUNTOS DE INSPECCION

DETALLE DE BACULO COLUMNA TIPO AM-10 Y REGISTROS

LEYENDA ALUMBRADO EXTERIOR VIALES

DETALLE DE CIMENTACION DE SOPORTES.

R UNA LUMINARIA MARCA SOCELEC SCHREDER

CON DIAVETRO EN PUNTA 76 mm
DIAMETRO G0mm, PINTURA RAL 600:
1465/1M 1P13 6 BORNAS, BASAVENTO
GALVANIZADO EN CALIENTE $:275-J
MICRAS L= 2 m LINEA ENLACE HOTVK Cu
PARTE SUPERIOR A 50 cm DE LA RASANTE.

0 cm H 251201, 4 PERNOS ACERO
0 mm , PICA ACERO COBREADO 300
MICRAS L= 2 m LINEA ENLACE HOTV-K Cu 1335 mm ELECTROSOLDADA HINCADA SU
PARTE SUPERIOR A 50 cm DE LA RASANTE.

@ PUNTO DE LUZ SIMPLE FOR!
MODELO IZYLUNI 2 5308 Fll

INA LUMINARIA MARCA SOCELEC SCHREDER

CON PORTEZUELA DE REGIS
CON DIAVETRO EN PUNTA 7t

35 mm ELECTROSOLDADA HINCADA SU

PARTE SUPE

—f/ T

@ PUNTO DE LUZ SIMPLE FORMADO POR UNA LUMINARIA MARCA SOCELEC SCHREDER
MODELO IZYLUM 2 5303 Flat glass 30 LH351C 200mA WW/ 730 230V CON DRIVER DE
POTENCIA VARIABLE Y UNIDAD DE CONTROL PARA TELEGESTION, INSTALADO EN

‘COLUNNA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE MODELO

CON PORTEZUELA DE REGISTRO TIPO AYUNTAMIENTO DE

MICRAS L= 2 m LINEA ENLACE H
PARTE SUPERIOR A 50 cm DE LA RASANTE

ELECTROSOLDADA HINCADA SU

@ PUNTO DE LUZ DOBLE

MODELO ZYLUM 2 5308 Fiat glass 30 00mA VW 730 230 Y NARCA SOCELEC

LEYENDA ALUMBRADO EXTERIOR ESPACIOS LIBRES

NOTA INSTALACION COLUMNAS CON DOS LUMINARIAS

(§) PUNTO DE LUz SWPLE FORMADO POR UNA LUMNARIA SOCELEC SCHREDER

MODELO CITEA NG MINI 5118 Fiat glass - 8 XP-G3 500mA WW 730 230V CON DRIVER DE
POTENCIA VARIABLE Y UNIDAD DE CO!
(GALVANIZADO EN CALIENTE MODELO.
REGISTRO TIPO AYUNTAMIENTO DE

0L PARA TELEGESTION, COLUMNA ACERO

MICRAS @14 mm L= 2 m LINEA ENLACE HOTVAK Cu 1435 mm2 ELECTROSOLDADA
HINCADA SU PARTE SUPERIOR A 50 G DE LA RASANTE.

PUNTO DE LUZ DOBLE FORMADO POR DOS LUMINARIAS MARCA SOCELEC SCHREDER
MODELO OMNIFLOOD 1 5121 FLAT GLASS - 16 NVSL219C 700MA WY 730 230V CON
DRIVER DE POTENCIA VARIABLE Y UNIDAD DE CONTROL PARA TELEGESTION
COLUMNA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE NODELO AM-10 DE 8 m DE ALTURA
CON BRAZO DE INSTALACION PARA DOS LUMINARIAS CON PORTEZUELA DE
REGISTRO TIPO AYUNTAMIENTO DE MARENA DEL ALJARAFE, CON DIAMETRO EN

PARTE SUPERIOR A 50 cm DE LA RASANTE.

PUNTO DE LUZ SIMPLE FORMADO POR UNA LUMNARA SOCELEC SCHREDER
MODELO HAPILED 5119 SYMMETRICAL 16 XP-G3 600mA WW 730 230V CON DRIVER DE
POTENCIA VARIABLE Y UNIDAD DE CONTROL PARA TELEGESTION, COLUMNA ACERO

'MODELO 1ZYLUM 2 OPTICA 5303

MODELO 1ZYLUM 2 OPTICA 5308 MODELO CITEA NG MINI OPTICA 5118 MODELO HAPILED 2 OPTICA 5119

MODELO 1ZYLUM 2

MODELO CITEA NG MINI

MODELO HAPILED MODELO OMNIFLOOD

-
=

MODELO OMNIFLOOD OPTICA 5121

LVANIZADO EN CALIENTE

O AN-10 DE ¢ m DE ALTURA CON PORTEZUELA DE

MICRAS 814 mm L= 2 m
HINCADA SU PARTE SUPER!

TEMPERATURA DE COLOR MAXIMA DE 3000°K EN
LUMINARIAS DE ESPACIOS LIBRES AL

| 07/09/2022 10:02:55
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LOS BASANENTOS DE LOS PUNTOS DE LUZ SE EJECUTARAN DE FORMA QUE ENTRE EL EJE DEL
SOPORTE (CON DIAMETRO APROXIADO EN LA RASANTE DE 20CH) Y EL BORDILLO JUKTO A LA ~
2@ CALZADA HAYA UNA DISTANCIA DE 080 M, CON OBJETO DE EVITAR LA COLISION DE LOS N
4 05 SOPORTES EN LA ZONADE ol ©
< ) L\ ANCHURA LIBRE DEL ACERADO EN LAS ZONAS PUNTUALES CON SORORTES SERA DE 154 m € 0 sl
52 DOTARA A LA ISTALACION DE ALUNERADO DE SUMINISTRO ELECTRICO EN BAJA TENSION o) S| &f v
X NS 01 50 H. DESDE LA RED DE DISTREUCION DE BT DE LA COMPANIA DISTREUIDORA, LA &l o <l —| 10
ARA AL CENTRO DE MANDO MEDIANTE CONDUCTORES DE LA RED DE BT MEDIANTE o| © >l
X CONDUCTORES UNIPOLARES X21 AL 4X1X50MIM2 (TRAMO DESDE LA ARQUETA DE DERIACION S| © | | 3
© TIPO A1 DE LA COMPANIA DISTRIELIDORA HASTA LA CAJA GENERAL DE PROTECCION EN EL ol & N = o b
INTERIOR DEL CENTRO DE MANDO. | S ] ol Q| 2
H P % . INI=] i o &
s LOS BACULOS QUE ILUMINAN LAS CALZADAS TENDRAN LAS PORTEZUELAS SITUADAS EN EL N| © — wl S
o N s @ LATERAL DEL FUSTE, DE FORMA QUE QUEDEN VISTAS EN EL SENTIDO DE CIRCULACION DE LOS (=] =1 1o} -
<Q “ VEHICULOS. EN EL CASO DE LAS COLUNNAS JUNTO A PARTERRES, LAS PORTEZUELAS SE ol @ ~ JF
o % ORIENTARAN EN DIRECCION CONTRARIA AL PARTERRE, PARA QUE LAS MIWAS QUEDEN S| @ 3
A RNRY ACCESIELES DESDE EL ACERADO) ol =
s g f =
5| ¢
°| s
- LEYENDA CANALIZACIONES ALUMBRADO PUBLICO 1S
2
mmEm. ' TUBOS DOBLE PARED /90 P
\S mm, PROTEGIDO CON DADO H-20 EN ZANJA. SEGUN DETALLE DE ZANJAS. LA CONEXION =
CON EL SOPORTE DE LA LUMNARIA SE REALIZARA SEGUN PLANO DE DETALLES DE © o
ALUMBRADO. Sl o g o (]
< « £ k]
5 @ = ] = Bl c| £
o W CANALIZACION SUBTERRANEA PARA CRUCES DE CALZADAS CON W' TUBOS DE PE o — = @
el gl a5 |8 ElD
- DETALLE OE ZANUAS. 0E al =l o
ROUETADE So w
. - X}
X RQUETA EN ELLAS SE ALOJARAN T.0E LARED =)
N ~ EQUPOTENCIAL 8L —
6 - =}
35 Oy RQUETADE 00 0E N o
° Yo AL W 'DE CAMBIO DE CANALIZACION DE MAS DE 2 TUBOS, SEGUN DETALLE DE ARQUETA %) m
B >
5 L [Lgl]  CEVTRO O AKCD, CONTROL Y PROTECCION NORNALZADO, SALIDAS, ENVOLENTE a5 <
X PREFABRICADA DE HORMIGON ORIA 17. CON APAS 21S
SEGUN NORMAS ALUVBRADO PUBLICO CON CGP Y KoRa] B
CON PICA ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM 14 © | =
s L sl >
o w
CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO 23w .
y 5| w 3
L °
o's| A B
o' S|z <
. ARQUETAS DE REGISTROS 650X650 mm. PARA CRUCE DE CALZADA 205 3
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TNOS PROPMENTE A LS

NOTA INSTALACION COLU!

S CON DOS LUMINARIAS

DETALLE DE TOMA DE TIERRA

CIRCUITO 2 UNIPOLAR RV-K
DN90 mm PROTEGIDO CON DAL

————  CRCUITO 3 UNPOLAR RVK
DN90 mm PROTEGIDO CON DADO Hit-20 EN ZANJA SEGUN

PREFABRICADA DE HORMIGON ORMA 17. CON APAS

il

[
o

[
o

CIRCUITO 1

rrg

CIRCUITO 2

CIRCUITO3  CIRCUITO4

2

COMUTADORESLANEARA LED
w

SEGUN NORNAS ALUNBRADO PUBLICO CON CGf

(CON PICA ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM 14 mm L= 2 m LINEA ENLACE HOTV-K Cu

X382 ELECTROSOL

R,
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