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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENIA DEL ALJARAZB72

1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS.
1.1. Antecedentes

El presente Documento de desarrollo de Planeamiento se redacta por encargo de la empresa
MONTHISA RESIDENCIAL S.A., para la ordenacién de los terrenos que actia como gestora que forman
el drea PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES" DEL MUNICIPIO DE MAIRENA DEL
ALJARAFE (SEVILLA).

El frabajo consiste en la redaccién de la separata de la Instalaciéon de Gas Natural del Proyecto de
Urbanizacién del sector denominado por el Plan general de Mairena del Aljarafe, como SECTOR SR-8
“PUEBLA DEL MARQUES", para dotarla de pavimentacién y servicios urbanos. Con ello las parcelas del
sector alcanzardn la condicién de solar y se definirdn los espacios publicos existentes.

1.2 Objeto

El objeto del presente Proyecto es dotar a la zona de actuacion de la correspondiente infraestructura
de Gas Natural determinando las caracteristicas geométricas, funcionales y estructurales de las
canalizaciones subterrdneas y elementos asociados, que constituyen el soporte de las redes de
distribucién en urbanizaciones.

Se incluye dentro de la presente separata del Proyecto la Red de Gas para dar servicio a las distintas
parcelas que se ubican en la urbanizacion.

Se firmard un convenio con Gas Natural, que serd la empresa encargada del montaje y explotacion
del servicio en coordinacién con la obra civil de urbanizacion del resto de Instalaciones.

Dentro de dicho proyecto se enmarca la actuacion contemplada en el presente documento,
consistente en la instalacion de canalizaciones para el transporte y la distribucién de gas natural en el
PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES” DEL MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
(SEVILLA).

Se ha elaborado el presente documento con el objeto de definir las condiciones técnicas de las
instalaciones, caracteristicas del gas natural, consumos y caudales, cdlculos y dimensionados.

2.- BASES DEL PROYECTO.
2.1.- Consumos y caudales.

A la hora de definir los consumos y caudales a considerar al disenar la red objeto del presente
proyecto se tienen en cuenta tanto los consumos propios del drea de influencia como los de las dreas
circundantes.

Estos se determinan, por un lado, mediante los estudios de mercado realizados vy, por otro, mediante
la previsién de nuevas actuaciones y edificaciones en zonas circundantes, segun los datos disponibles
y el P.G.O.U. Tomando como base los clientes potenciales, y atendiendo a su clasificacion, se calculan
los caudales unitarios mdximos estimados, tomando como referencia datos empiricos de consumos
unitarios evaluados en poblaciones de caracteristicas similares (nivel econdmico, temperaturas...).

No obstante, lared disenada contempla tanto posibles incrementos futuros de consumos no previstos,
como la capacidad de suministrar a alguna zona circundante ante el fallo de alguna de las
estaciones de regulaciéon de éstas.

2.2.- Presiones de trabajo.

Las presiones de trabajo que se contemplan son las indicadas a continuacién, dependiendo del tipo
de red en cuestion. Se instalard la siguiente red:
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- Unared de tuberia de transporte, que forma parte de la infraestructura que transporta el
gas a Media Presion tipo B (0,4 < P < 4 bar).
- Unared secundaria de distribucién del gas en Media Presion tipo A (0.05 < P < 0.4 bar)

3.- CARACTERISTICAS DEL GAS A SUMINISTRAR

El gas natural que se distribuird por parte de Gas Natural Andalucia, S.A., serd de las mismas
caracteristicas que las del gas natural entregado por ENAGAS, S.A. En los contratos de entrega de gas
natural suscrito por esta Ultima figuran como caracteristicas de calidad:

- El'poder calorifico superior (P.C.S.) serd como minimo de 9.000 Kcal/Nm3
- Elgas natural es una mezcla de hidrocarburos ligeros.

El gas natural entregado por ENAGAS, durante los Ultimos meses a distribuidoras y clientes industriales,
ha tenido las siguientes caracteristicas medias:

- Poder calorifico superior:10.297 kcallNm3
- Composicion molar:

- Metano: 91,89%
- Etano: 6,04%
- Nitrégeno 0.21%
- Propano: 0,89%
- Butano: 0.10%
- Isobutano: 0.09%
- Hexano: 0,08%

- Densidad respecto al aire: 0,6130

La intercambiabilidad del gas natural a distribuir, queda amparada por los contratos vigentes entre
distribuidoras y la empresa ENAGAS, que indican: que el gas suministrado serd intercambiable de
acuerdo con las caracteristicas y factores de infercambiabilidad aceptadas en Europa. Para ello, los

indices caracteristicos del mismo estardn comprendidos entre:

- indice de Wobbe: 13.160,5%
- indice de Delbourg: 45,10%
- indice de puntas amarillas: Mdx. 210

4.- NORMAS DE APLICACION Y CRITERIOS DE DISENO.

4.1.- Normas de aplicacion.

Los codigos y normas consideradas para la realizacién y posterior ejecucion del proyecto han sido
bdsicamente los que se relacionan a continuacioén, sin cardcter exnaustivo:

- Reglamento del Servicio PuUblico de Gases Combustibles e Instrucciones Técnicas
Complementarias correspondientes.

- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos del Ministerio de Industria
y Energia, Orden 26-10-83 y correcciones posteriores e Instrucciones Técnicas
Complementarias correspondientes.

- UNE 60.302. Canadlizaciones para Combustibles Gaseosos. Emplazamiento.

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la construccién y obras publicas.

- Otras normas especificas sobre seguridad e higiene particulares para trabajos a realizar o
requerida por cada Organismo afectado.

4.2.- Trazados y didmetros.

Los criterios aplicados a la hora de fijar los trazados y didmetros de las canalizaciones son los siguientes:
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- Estudio de mercado.

- Posibilitar el suministro al mayor nUmero de consumidores dentro de los sectores mediante
la red que se disefa, optimizando el frazado para que las longitudes sean minimas.

- Poder continuar el desarrollo previsto de la red principal en anos sucesivos segun el plan
global de gasificacion y captaciones comerciales.

Se tenderd al sobredimensionado de los mismos, con el fin de evitar la reapertura de zanjas en el caso
de nuevas aplicaciones imprevistas, con la consiguiente molestia a los ciudadanos. Asi pues, se
asumird el posible no uso de algun conducto en caso de no ser necesario. Sin embargo, dado que
los conductos permanecerdn un determinado tiempo sin uso, es ventajoso disponer de mayor nimero
del necesario ante la posible afeccidn de terceros, considerdndose los sobrantes como de reserva.

5.- CALCULOS Y DIMENSIONADOS.

5.1.- Dimensionado de la red de distribucién en MPB.

La red de gas natural de media presion B forma parte de la infraestructura para el suministro de este
combustible al conjunto de la ciudad de MAIRENA DEL ALJARAFE, por tanto, se ha calculado teniendo
en cuenta la futura zona a alimentar y los consumos del afo 25 de la explotacion. Estas tuberias de
MPB permitirdn la expansién futura del suministro.

La red de distribucién en MPB se dimensionard de tal modo que sea capaz de atender a los consumos
de la zona. No obstante, se definird una malla bdsica de didmetro superior al exclusivamente
necesario para la zona, a fin de permitir la expansién a zonas colindantes.

5.2.- Dimensionado de la red de distribucién en MPA.

La red de distribucion en MPA se dimensionard de tal modo que sea capaz de atender a los consumos
de la zona. La fuberia a instalar desde el PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES" DEL
MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), formard parte de la malla bdsica de distribucion de
la zona.

5.3.- Calculo de espesores.

Los espesores se han calculado de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Redes y Acometidas
de Combustibles Gaseosos ITC-MIG-5.3 y 5.4.

P.m.s = 4 bar ef. (MPB).

Didmetro Material Espesor
200 Polietileno 11,4 mm
160 Polietileno 11,4 mm

P.m.s = 0.4 bar ef. (MPA).

Didmetro Material Espesor
200 Polietileno 11,4 mm
160 Poliefileno 11,4 mm
110 Polietileno 11,4 mm
90 Polietileno 11,4 mm
63 Polietileno 11,4mm
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6.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES
6.1.- Pavimentos.

Toda la tuberia colocada en el sentido longitudinal de la calle se colocard en aparcamiento, salvo
que los servicios existentes no lo permitan situdndose entonces en acerado o calzada. En cualquier
caso se seguird el criterio general de ubicar la tuberia cumpliendo las distancias preceptivas a
fachada, ofros servicios y linea de drboles.

Toda la ejecucion de la obra, dada su ubicacion serd coordinada con los servicios de la Policia Local,
a fin de interferir lo menor posible en el tréfico.

7.- PLAZO DE EJECUCION.

Las instalaciones objeto del presente documento se realizardn en paralelo con las obras de
urbanizacién de las promociones de viviendas a construir en el desarrollo del citado Plan Parcial,
dependiendo la duracién de las mismas del ritmo de avance de la urbanizacién y de la longitud a
canalizar.

8.- CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION.
8.1.- Materiales de las conducciones.

Tanto la tuberia como los accesorios de la red de distribucion de gas serdn de polietileno de alta
densidad tipo PE100. Todos los accesorios a instalar serdn preferentemente del tipo inyectados.

Los espesores a utilizar corresponderdn, segun norma UNE 53.333, a la serie SDR17,6 para MP/B (SDR es
la relacién entre el didmetro nominal y el espesor).

En lo referente a las técnicas de unidn de tuberias y/o accesorios, se utilizard siempre la soldadura a
tope, pudiéndose efectuar por electrofusion cuando agquella no sea posible, como es el caso de los
didmetros nominales 90 y 63 mm, que se realizard por electrofusion.

8.2.- Ubicacion y distancias a otros servicios.
Se tendrdn como criterios generales a la hora de definir la ubicacion de las tuberias los siguientes:

e Se colocardn en aparcamientos, siempre que sea posible.

e Los cruces de calzada se realizardn perpendicularmente a éstas.

e Se mantendrd una distancia minima a otros servicios de 20 cm.

e Lafuberia se instalard a una distancia minima de los limites de parcela de 0,5m.

e Laseparaciéon normal entre la tuberia y la linea de drboles serd de 0,5 m, como minimo.

La profundidad normal de enterramiento de la red de distribucion serd como minimo de 0,6 m en
aceray de 0,8 m en calzada, en ambos casos medida sobre la generatriz superior de la tuberia y hasta
el nivel terminado del terreno.

En caso de no poder respetarse las profundidades senfaladas y la tuberia no haya sido calculada para
resistir los esfuerzos mecdnicos exteriores a que se encontraria sometida, se interpondrdn entre la
tuberia y la superficie del terreno losas de hormigdn o planchas metdlicas que reduzcan las cargas
sobre la tuberia a valores equivalentes a los de la profundidad inicialmente prevista.

8.3.- Obra civil.
La excavacién se redlizard preferentemente a mdquina, llevdndose a cabo a mano para la

localizacién de ofros servicios y en zonas de gran densidad de servicios, con una anchura de zanja de
30 cm para una sola canalizacién y de 60 cm cuando se instalen dos tuberias en paralelo.
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La tuberia se colocard sobre una capa de arena de 10 cm, cubriéndose asi mismo con otra capa de
20 cm de arena. La profundidad de excavacién de zanja serd la adecuada para situar la tuberia a la
profundidad requerida, dependiendo de la ubicaciéon y didmetro nominal. La traza de la canalizacion
estard sefalizada colocando una banda de pldstico amarillo enterrada unos 20 cm por encima de la
tuberia de gas.

A partir de ahi, se realizard el relleno de la zanja con material procedente de la excavacion, si fuera
apto, realizdndose su compactacion al 95% Préoctor modificado. Una vez efectuado el relleno, se
procederd a la restitucion del pavimento, consistente, en calzada, en capa de aglomerado asfdltico
y, en acera, en 10 cm de subbase de hormigdn y soleria del mismo tipo que la existente.

8.4.- Montaje y construccion.

En la manipulacién de los tubos de polietileno se prestard especial atencidén en acortar su exposicion
alos rayos solares, al correcto lecho de arena y a la colocacién de éstos en la zanja, de forma que se
permita la absorcion de las dilataciones, a fin de evitar sobretensiones perjudiciales por variaciones
térmicas.

Las uniones de los tubos entre si se efectuardn mediante soldadura y serdn realizadas por personal
acreditado en este tipo de operaciones.

8.5.- Pruebas en obra.

Las pruebas a realizar son distintas segun el tipo de instalacion de que se trate. En cualquier caso serdn
sometidas a las pruebas establecidas en el Reglamento de Redes y Acometidas para Combustibles
Gaseosos. Estas se realizardn en presencia de personal competente a tales efectos.

e Prueba de estanqueidad en Media Presion B.

Se someterd el framo a verificacion mediante aire o nitrdgeno, a una presion efectiva de 6 bar,
durante por lo menos 1 horas a partir del momento en que se alcance y estabilice esta presiéon y
siempre que la estanqueidad de las juntas pueda ser verificada con agua jabonosa u ofro medio
adecuado. Si la estanqueidad de éstas no puede ser controlada, la prueba se prolongard hasta é
horas como minimo.

e Prueba de estanqueidad en Media Presion A.

Se someterd el framo a verificacion mediante aire o nitrdgeno, a una presion efectiva de 6 bar,
durante por lo menos 1 hora a partir del momento en que se alcance y estabilice esta presion y
siempre que la estanqueidad de las juntas pueda ser verificada con agua jabonosa u otro medio
adecuado.

En todos los casos, los elementos que constituyen la unidn entre el framo ensayado y la canalizacién
en servicio, serdn verificados mediante agua jabonosa u ofro sistema apropiado a la presidon de
servicio.

9.- ESTUDIO DE IMPACTO MEDIO AMBIENTAL.

Dadas las caracteristicas de la red de distribucién a instalar y su ubicaciéon urbana, y aplicando lo
indicado en la Ley de Proteccién Ambiental (Ley 7/1994, de 18 de mayo, BOJA n0 79/31-05-94) y los
Reglamentos para desarrollo y ejecucion del Titulo II: Prevencion Ambiental de la Ley 7/1994, y mds
concretamente el Decreto 292/19951 de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluacion de impacto Ambiental de la Comunidad Auténoma de Andalucia, se indica en su Anexo,
en el punto 26 que "a los efectos del presente Reglamento no se consideran sometidas al
procedimiento de Evaluacion de Impacto Ambiental, las redes de distribucion de gas en zonas de
distribucién urbanas". Por tanto no es preceptiva la mencionada Evaluaciéon para la red objeto de
este proyecto.
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GMU MAIRENA DEL

ALJARAFE,

MANZANAS EDIFICABLES DE VIVIENDAS
Superiicie Parcela | Superficie ediicable Namero
MANZANA (m2) (m2) Viviendas
MANZANA 1 7.208 16.747 148
MANZANAZ 4849 11164 8

T3a 2.841 6.108 14 ~

MANZANAS [ 3.2 2.497 5.243 7 s

[33 2.497 5.243 7 3

MANZANA 4 1843 3.962 0 5

MANZANA 5 2.055 3.962 30 =1
MANZANA 7 5.834 3331 27 ~ 9
MANZANA 8 11.967 7.155 58 N S

o

I

q

&

LEYENDA m

RED PROYECTADA (POLIETILENO) LONGITUD DEL TRAZADO ©
1528m @ 110 — —

= FIN DE RED (TAPON) 230m & 63
ceenens. CANALIZACIONES DE GAS EXISTENTES

TOTAL 1.758 m DE RED ] ]
< =
o (=)
DETALLES DE ZANJAS BAJO ACERA ) &
L o

|

DETALLES DE ZANJAS BAJO CALZADA
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REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-8
"PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLA

MAYO 2022

RED DE GAS NATURAL
PLANTA GENERAL 1/1000

e

. % monthisa Am A
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 "PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRENA DELALJIARAFRTZ |
1.- OBJETO

El objeto del presente Proyecto es dotar a la zona de actuacién de la correspondiente infraestructura
comuUn de Telecomunicaciones determinando las caracteristicas geométricas, funcionales vy
estructurales de las canalizaciones subterrdneas y elementos asociados, que constituyen el soporte de
las redes de distribucién en urbanizaciones, para garantizar el adecuado acceso al servicio Telefénico
Bdsico (TB), la Red Digital de Servicios Integrados, asi como las necesidades de acometidas de
telecomunicaciones de dicha unidad de actuacién y las caracteristicas que han de reunir las
canalizaciones subterrdneas que permitan cubrir estas necesidades en las parcelas.

La infraestructura aqui disefada tiene bdsicamente por finalidad prestar calidad de servicio.

2.- INFRAESTRUCTURAS

En el entorno de la zona existen varias redes aéreas de telecomunicaciones perfectamente
localizadas, las cuales redlizardn el entronque con la nueva red de candlizaciones de
telecomunicaciones desde las arquetas que se sitUan actualmente en la Carretera Mairena -
Almenisillas.

3.- TELECOMUNICACIONES

La Ley General de Telecomunicaciones 32/2003 de 3 de Noviembre, establece que los fitulares de
licencias individuales para la instalacion y explotacién de redes publicas de telecomunicaciones se
beneficiardn de los derechos de ocupacién de dominio publico.

En el dimensionamiento de la red de telecomunicaciones se tendrd en cuenta que un desarrollo
desordenado de las redes de telecomunicacion podria producir graves perjuicios de fipo
medioambiental o urbanistico

3.1.- Descripcién de lared

Se contemplan, en este Proyecto las infraestructuras subterrdneas para Telecomunicaciones,
necesarias para cumplir las Ordenanzas correspondientes.

Se redlizard el desarrollo y disefio de la red de infraestructura necesaria para el posterior montaje de
toda la infraestructura de telecomunicaciones que dard servicio a la urbanizacién. Esta infraestructura
atenderd a las normas establecidas por las Companias Telecomunicaciones y serd conforme a sus
normas internas.

En este proyecto se indicardn las canalizaciones, arquetas y derivaciones necesarias, pero no el
cableado ni los cuadros que serdn montados posteriormente por las Companias Operadoras de
Telecomunicaciones.

Las dimensiones de las canalizaciones y tipologia de arquetas quedardn definida en el
correspondiente apartado de la presente Memoria.

En base al fipo de operador y a los tipos de canalizaciones, se establece el siguiente dimensionado de
las canalizaciones:

- La acometida se podrd redlizar desde dos puntos especificos, para obtener un enfronque con
la red existente en las inmediaciones de la zona objeto de la presente actuacién. De este
modo, se llevard a cabo el tendido del cableado necesario, propiedad del operador, desde
la central destinada a ofrecer servicio al presente sector, hasta cada una de las parcelas que
lo constituyen. Esta acometida la realizard la Compania de Telefénica de Espaia, con la que
se ha consensuado la solucién adoptada.
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALIARAFRI2Z |

3.2.- Normativa considerada

En la actualidad, no existe una normativa de obligado cumplimiento que determine las caracteristicas
de las infraestructuras de telecomunicaciones de las urbanizaciones, por ello si ha consensuado con
Telefénica una infraestructura de telecomunicaciones para la urbanizacion.

4.- OBJETO DE LA RED

El objeto del presente Proyecto es definir técnica y econdmicamente la infraestructura necesaria para
el tendido de la Red del operador con licencias de explotacion.

Se prevén, asimismo, las ubicaciones de las arquetas de entrada en cada una de las parcelas.
5.- HIPOTESIS DE CALCULO
5.1.- Canalizaciones

La solucién adoptada se ha basado en funcién de la presencia de un Unico operador, del tamano de
la misma, nimero de parcelas y prospeccién del mercado de telecomunicaciones.

5.2.- Arquetas
Los criterios con los que se deben de ubicar las diferentes arquetas de la instalacion son:
- Para el operador las arquetas tipo D y H se proyectardn en las canalizaciones principales, las
de tipo M en las secundarias.

- Entodos los puntos, desde donde parta una ramificacién de acometida a las parcelas.
- Entodos los cambios de direccién.

6.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS

6.1.- Canalizaciones

Se tiene en cuenta para el diseno de la red la norma UNE 133100-1 Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones Parte 1: Canalizaciones subterraneas.

En base al tipo de operador y a los tipos de canalizaciones definidos anteriormente se establece el
dimensionado de las canalizaciones

En el plano de planta se indica el trazado de las canalizaciones a realizar y la ubicacion de arquetas.

Para la unién de tubos y codos se utilizara limpiador y adhesivo para limpiar y encolar uniones de tubos
y codos normalizados.

La separacion entre tubos en los framos de canalizacién se realiza mediante soportes distanciadores
normalizados.

Cuando las canalizaciones discurran bajo calzada, la altura minima de relleno desde el pavimento o
nivel del terreno al techo del prisma de canalizacién serd de 60 cm., cuando discurran por la acera la
altura minima serd de 45 cm.

En funcién del tipo de seccidn y prisma de canalizacion necesario quedan determinados la dimension
de la zanja, numero, disposicidén y dimensidon de los conductos, dimensiones de la solera, proteccién
superior y recubrimientos laterales de hormigdn para la canalizacién.

6.2.- Arquetas

Las dimensiones del tipo de arquetas proyectado, tipo H, se encuentran reflejadas en el
correspondiente plano de detalle.
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NIVEL

DE TERRENO
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CERCOS DE PNL

ARQUETA D
SECCION A-A

SECCION B-B

ARQUETA ICT
SECCION A-A

NIVEL DEL TERRENO O PAVIMENTO

-\

=
SOPORTE DE ENGARC!

DE POLEAS

T

SECCION B-B

o
o 7
»S-\ g U o

150 800 150

=

M :

L AP

OPORTE DE POLEA}

ARQUETA M
ESCALA 1:10
SECCION A-A

2 PNL 40x40x4
SOLDADOS Y GALVANIZADOS

[2s0] [1o0
Fm

CANALIZACION EN ZANJA

CANALIZACION EN ZANJA
DE 3c. PVC. DE 63 mm

DE 2c. PVC. DE 63 mm

(Cotas en mm) (Cotas en mm)
CINTA SENALIZACION CINTA SENALIZACION
450
633
mw
60

HORMIGON HM-15/P/20
woo

CANALIZACION EN ZANJA
DE éc. PVC. DE 63 mm
(Cotas en mm)

CANALIZACION EN ZANJA
DE 4c. PVC. DE 63 mm
(Cotas en mm)

CINTA SENALIZACION o
CINTA SERALIZACION

450 450
726 730
0, — 8 64 [T
mm = %‘O 8= |-000,
32—, OP &i—|2:000
HORMIGON HM-15/P/20, w# 7 HORMIGON HM-15/P/20,/ O log
300 450

PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCION

HORMIGON HM-15/P/20

S owowo S
3383338

N NN
8333338

490

CLILITH

7000

4 VASTAGOS 08 CON ROSCA METRICA

PLANTILLA DE ANGULARES 40x4

NIVEL DEFINITIVO DEL TERRENO O PAVIMENF)

CANALIZACION EN ZANJA
DE 7c. PVC. DE 63 mm
(Cotas en mm)

CINTA SENALZACION

450
730
64 P
§= 1000, .
$= 0000,
HORMIGON HM-15/P/20 H g
5 a
450
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TEXTO REFUNDIDO:
REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-8
"PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLA

MAYO 2022

RED DE TELECOMUNICACIONES
DETALLES S/E

g monsa {01

MONTHISA RESIDENGIAL, S.A.

rgla
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